municipio de

@ oleiros

EDITAL N.2 22/2022

PUBLICACAO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE CONTROLO DA
QUALIDADE DA AGUA

4, 2 Trimestre de 2021

Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques, Vice-Presidente da Camara de Oleiros,
torna publico os resultados obtidos nas analises de demonstragdo de conformidade com as
normas de qualidade da agua relativos ao quarto trimestre de 2021, em cumprimento do
disposto no artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, na sua redacdo atual, os
quais constam dos seguintes anexos:

— Relatério da qualidade da dgua para consumo humano no Municipio de Oleiros;
— Resultados do programa de controlo da qualidade da dgua para consumo humano, por

zona de abastecimento do concelho de Oleiros.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vio ser afixados

nos lugares publicos.

Oleiros, 08 de margo de 2022.

O Vice-Presidente da Camara de Oleiros,

P el e el

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos

Praga do Municipic - 6160-408 Oleiros - Tel: 272 680 130 - Fax: 272 682 446 - NIF: 506 824 152
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@ oleiros

EDITAL n.2 22/2022

Relatério da Qualidade da Agua para Consumo Humano

4.2 Trimestre de 2021

Em cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, na sua
redagdo atual, a Camara Municipal de Oleiros informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas
analises de demonstracdo de conformidade com as normas da qualidade da dgua do ANEXO | do referido

Decreto-Lei, relativamente ao 4.2 Trimestre de 2021.

De acordo com o artigo 14.2 do Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, na sua redacdo atual, a
entidade gestora (Municipio de Oleiros) submete a aprovagdo da autoridade competente um programa de

controlo da qualidade da dgua, que incide sobre os sistemas de distribuigdo do Municipio.

Todas as determinagbes sdo realizadas no cumprimento das disposicdes constantes na lei,

nomeadamente no que se refere a pardmetros, frequéncia de amostragem e andlise, e métodos analiticos.

Durante os meses de outubro, novembro e dezembro foram realizadas 1.061 andlises na dgua de
consumo humano, e os resultados analiticos apresentados, demonstram que a &dgua distribuida no
Concelho de Oleiros esta em 1.035 anélises, em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas

no Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, na sua redacdo atual.

Do total de parametros analisados, verificaram-se incumprimentos, aos seguintes pardmetros,
Bactérias coliformes, Escherichia coli, Ferro, Manganés e pH conforme se pode verificar no quadro resumo

da qualidade da dgua de consumo humano.

As ndo conformidades detetadas aos pardmetros microbiolégicos foram alvo de repeticdo das
analises apds reforgo de cloro e demonstram que se deveram a situagbes pontuais, que ndo tiveram

continuidade ao longo do tempo.

Os incumprimentos aos parametros Ferro, Manganés e pH estdo relacionados com a origem de

agua e no caso de dguas subterraneas, da natureza geoldgica dos terrenos. Nas zonas de abastecimento de
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aoleiros

Amieira e Pisoria, ndo foi possivel apurar a causa dos incumprimentos aos parametros Ferro e

Manganés, respetivamente, porque as analises posteriores ndo confirmaram o mesmo. Relativamente aos

incumprimentos ao parametro pH, estdo a ser tomadas medidas corretivas por forma a reduzir estes

incumprimentos.

Zona de

Alvaro

Alvaro

Ameixoeira

Ameixoeira

Amieira

Cardosa

Cavalinho/
Chelhinho

Cavalinho/
Chelhinho

Fontanario de
Bafareira

Fontanario de
Bafareira

Foz do Giraldo

Gaspalha

Data da

Abastecimento | Amostragem

Parametro

Causas do Incumprimento

Medidas corretivas
implementadas

Nao foram tomadas medidas

A . A averiguacao das causas foi porque as analises posteriores
10/11/2021 | Escherichia coli : ) o -
inconclusiva nao confirmaram o
incumprimento
Nado foram tomadas medidas
Bactérias A averiguacdo das causas foi orgue as analises posteriores
10/11/2021 _ EvRp S e
coliformes inconclusiva nao confirmaram o
incumprimento
Dosagem inadequada de Corregdo da dosagem de
03/11/2021 | Escherichia coli g 4 ¢ g
reagente reagente no tratamento
Bactérias Dosagem inadequada de Corregdo da dosagem de
03/11/2021 : . 8 e b
coliformes reagente reagente no tratamento
_ Nao foram tomadas medidas
A averiguacado das causas foi orque as analises posteriores
06/10/2021 Ferro g. ¢ : PO » ' P
inconclusiva nao confirmaram o
incumprimento
Bactérias Dosagem inadequada de Correcdo da dosagem de
03/11/2021 _ & 4 ' g
coliformes reagente reagente no tratamento
Bactérias Dosagem inadequada de Correg¢ao da dosagem de
22/12/2021 .
coliformes reagente reagente no tratamento
I Nao foram tomadas medidas
A averiguacdo das causas foi orque as analises posteriores
20/10/2021 pH g' d . s a . g
inconclusiva nao confirmaram o
incumprimento
Bactérias Dosagem inadequada de Corregao da dosagem de
03/11/2021 ' B . ¥ 8
coliformes reagente reagente no tratamento
Carateristicas naturais 0 incumprimento ndao estd |
03/11/2021 pH (hidrogeoldgicas) da origem de | ultrapassado, motivo pelo qual,
agua continuara a ser acompanhado
Bactérias Dosagem inadequada de Correcdo da dosagem de
03/11/2021 _ & a ¢ :
coliformes reagente reagente no tratamento
Bactérias Dosagem inadequada de Correc¢do da dosagem de
10/11/2021 . g d . g
coliformes reagente reagente no tratamento

Praga do Municipic — 6160-40% Oleiros
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@ oleiros

Zona de ‘ Datada

Medidas corretivas

; Parametro Causas do Incumprimento ;
Abastecimento | Amostragem P implementadas
|
Ndo foram tomadas medidas
Lameirinhos do 13/10/2021 Bactérias A averiguacdo das causas foi porque as analises posteriores
Pisdo coliformes inconclusiva nao confirmaram o
incumprimento
Ndo foram tomadas medidas
Mosteiro 2 22/12/2021 Bactérias A averiguacao das causas foi porque as analises posteriores
(ETA) coliformes inconclusiva ndo confirmaram o
incumprimento
Nao foram tomadas medidas
Mougueiras de 17/11/2021 Bactérias A averiguacao das causas foi porgue as analises posteriores
Cima coliformes inconclusiva nao confirmaram o
incumprimento
Bactérias Dosagem inadequada de Correcao da dosagem de
Pessilgal 10/11/2021 )
coliformes reagente reagente no tratamento
- N3o foram tomadas medidas
R A averiguacao das causas foi orque as analises posteriores
Pisoria 06/10/2021 Manganés g, ¥ , RoH _ . i
inconclusiva ndo confirmaram o
incumprimento
. Dosagem inadequada de Corregdo da dosagem de
03/11/2021 | Escherichia coli ¢ g § .
reagente reagente no tratamento
Bactérias Dosagem inadequada de Corregdo da dosagem de
Retaxo 03/11/2021 . & X ¢ £
coliformes reagente reagente no tratamento
- N3o foram tomadas medidas
Bactérias A averiguacdo das causas foi porque as analises posteriores
Sabugal 13/10/2021 . . , - .
coliformes inconclusiva ndo confirmaram o
incumprimento
! L Dosagem inadequada de Correcao da dosagem de
Sarna_daf de S 03/11/2021 | Escherichia coli 8 1 g .
Simao reagente reagente no tratamento
: Bactérias Dosagem inadequada de Correcao da dosagem de
Sarna.daf deS 03/11/2021 : g q ¢ g
Simao coliformes reagente reagente no tratamento
B N3o foram tomadas medidas
Bactérias A averiguagao das causas foi orgue as analises posteriores
13/10/2021 . g‘ ¢ . Por » " ’
coliformes inconclusiva nao confirmaram o
incumprimento
Bactérias Dosagem inadequada de Corregao da dosagem de
Silvosa 03/11/2021 : 24
coliformes reagente reagente no tratamento

Praga do Municipic — 6160409 Oleiros
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Zona de Data da Medidas corretivas

y Parametro Causas do Incumprimento p
Abastecimento | Amostragem P implementadas

Corregdo da dosagem de

Bactérias Dosagem inadequada de

Varzeas 17/11/2021 )
coliformes reagente

reagente no tratamento

Carateristicas naturais O incumprimento ndo esta

Vilar Barroco 06/10/2021 pH (hidrogeoldgicas) da origem de | ultrapassado, motivo pelo qual,
J agua continuara a ser acompanhado

Quadro 1. Quadro resumo dos incumprimentos obtidos e respetivas causas e medidas corretivas.

Este trabalho de analise e controlo da qualidade da agua continuara a ser periodicamente efetuado

e divulgado.

Oleiros, 08 de margo de 2022.

O Vice-Presidente da Camara de Oleiros,

Wl bh. £ T

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Praga do Municipio — 6160-40% Oleiros
Tel: 272 680 130 Fax: 272 682 446 - NIF. 506 824 152 — enderego eletronico: geral@cm-oleiros pt



@ oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 22/2022

NA ZONA DE ABASTECIMENTO ADGIRALDO DO CONCELHO DE OLEIROS

(1A p dop 0 d P
0 x 7 i A o
Escherichia coli (N/100 ml) ==t S 0 0 0 100% 3 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 - 0 100% 1 1 100%
Desinf residual {mg/l) S I i - 0,40 0,40 - - | 1 1 100%
Cheiro a 252C (Fator de diluigdo) 3 — - — [+] o —_
|sabor a 25¢C (Fator de diluicio) = 3 - - = - 0 0 [
pH (Unidades pH) 265es95 — —_ - 0 'R ~—
Condutividade (uS/cm a 200C) 2500 — (= . o 0 =
Cor (mg/I PtCo) 20 - = = =3 0 0 =
Turvagdo (UNT) 4 il — = — o 0 —
|Enterococos (N/100 mi) 0 — — - - 0 0 -
| o de colénias a 22 2C (N/ml) - - | - - o 0 —
[nimero de colénias a 36 2C (N/ml) — - - — - 0 o v
Clostridium perfringens (N/100 mi) 0 - — 0 0 =
Jumini 1A} 200 — — — — 0 0 =
Amdnio (mg /TNH,) 0.50 ST = =, ) 0 =
iménio {ug/l Sh) 5.0 == — = - o 0 —
|Arsénio (ug/l As) 10 - - - o | o -
B (1e/1) 1 — — - - 0 0 =
|Benzo(a)pireno (pg/l) 0,010 - — = 0 0 =
|gom {mg/I B) 1.0 - — - = 0 0 =
Bromatos g/l BrO;) 10 — — — - 0 0 =i
Cadmio (ug/l Cd) 50 = o == = 0 [
Cdicio (mg/l Ca) = — —_ — — 0 o -
Carbono Orgénico Total {mg/I C) — — = || N.A. o 0 N.A,
Clanetos (ug/l CN) 50 — — — — 0 0 ==
Cloretos (mg/I Cl) 250 — 0 0 =
Chumbo g/l Pb) - 10 — i — — o 0 -
Cobre (mg/1 Cu) 2,0 -— — — a 4] -
Cromio (ug/l Cr) 50 - = — = 0 0 -
1,2 —dicloroetano (ug/1) 30 - - — — 0 0 —
Dureza total (mg/l CaCO,) — == T 0 0 e
Ferro (ug/I Fe) 200 =2 = | = = o 0 g
Fluoretos (mg/| F) 1.5 - - o 0 —
|Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (pg/l): 0,10 = e - - — - —
(b} g/ g o = = : - =
Benzo(lgf  (ug/1) = = = = - 0 0 =
Benzo(ghi)perileno (ug/1) — - — 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/1) - e — — — 0 0 -
IMagnésio (mg/l Mg) - — - 0 0 =
Manganés (ug/l Mn) 50 — e - — 0 0 -
Nitratos (mg/l NO,) 50 = oy 2 s 0 0 2
Nitritos (mg/l NO;) 0,50 = E =2 = o | 0 =
| Mercirio (ug/1 Hg) 1,0 — — = = o | o -
I niquel (pg/1 Ni) 20 - - = 0 0 ==
abilidade [mg/1 0] 50 — — — 0 0
Pesticidas — total (pg/l) 0,50 — N. A 0 0 N.A.
selénio (/| Se) 10 - - — - 0 0 =
Sédio (mg/l Na) 200 - - - - 0 0 —
Sulfatos (mg/l SO,) 250 — i - — .0 o =
1 e Trich (ng/1): 10 — — — — - = =
Tetracl {ug/l) = = = 0 0 -
Tricloroeteno (ug/l| — — — - — 0 0 -
Trihalometanos - total (pg/l): 100 -— - -— - —
Cloroférmio (ug/l =F e = = 0 0 -
Bromoférmio (ug/l) - — — -— o o =
Bromodicl we/1) - - ~ - 0 0 =
Dib 1 (ug/1) i — — = . 0 0 =
Dose indicativa (mSv) 0,10 e - - [4] [#] S0
o-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificaga — — — - 0 0 —
|Polénio 210 (Bq/T) T - i 1] 0 0 =
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Nio Detetado; N. A. - Ndo Aplicivel
Os ltados analiticos apr dos evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de gualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lein.® 152/2017, de 7 de dezembro.

V/{J Vice-P|

(Miguel Alexandre Silva Cos

idente da Cdmara de Dleﬁ
ta Ea

ntos Margques)

Oleiros, 08 de margo de 2022




0\ oleiros CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.¢ 22/2022

NA ZONA DE ABASTECIMENTO ALVARO DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificacio da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente [ERSAR) 31 dezembro

Valor Paramétrico (VP) o

fixado no DL 306/2007, N.® Andlises A et
: d o 5 jores VP Cumprimento Andlises
L uperiores
ik e do VP Realizadas

152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichio coll (N/100 ml) -t 2 2 | 1 0% 1 1 _100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 81 8| 1 | 0% R 1 100%
Desinf residual (mg/1) - <010 | <010 - — | 1 ] 1 ] 100%
Cheiro a 252C (Fator de diluigdo) 3 &= -— 0 0 —
Sabor a 259 (Fator de diluigio) 3 - | = - — 0 0 - |
pH (Unidades pH) 265e<05 - - 0 0 -
Condutividade (u5/cm a 209C) 2500 = | e | e — 0 [¢] -
Cor (mg/1 PtCo) . 20 = o = [ o | o =
[Turvagdo (UNT) RSP i X 4 = | = — — o o -
|enterococos (N/100 mi) 0 - - — — o o —
Numero de colénias a 22 ¢C (N/ml) - — — - 0 0
N de colé 236 2C (N/mi) — — — — 0 0 —
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 == = 0 o -
Aluminio (pg/l Al 200 - - - - 0 0 -
[Aménio (mg /TNH,) 0,50 — o o =
Antimonio (ig/1 Sb)" 50 <050 | <050 | 0 100% y 1 100%
énio (pg/l As) 10 <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
8 (ne/1) 1 <030 | <030 0 100% 1 1 | 100%
|Benzo(a)pirenc (ue/1) 0,010 = — o 0 =
[Boro (mg/1 B) 1,0 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
Bromatos (pg/l Bro,)’ 10 <3,00 <3,00 o 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/1 Cd)’ 5.0 <0,50 | <0,50 0 100% 3i 1 100%
Célcie (mg/1 Ca) - - - 0 0 —_
Carbono Orgénico Total (mg/I C) — — s = N.A. 0 0 N.A,
Cianetos (ig/I CN)' 50 <500 | <500 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/1 c1)’ 250 8,55 8,55 0 100% 1. 1 100%
Chumbo (pug/l Pb) 10 - — -— 0 0 —
Cobre (mg/l Cu) 2.0 - - 0 0 —
Crémio (g/! Cr)’ 50 <100 | <1,00 0 100% 1 1 100%
—did {ue/)! 30 <010 | <010 0 100% 1 1 100%
.T?uzre:a total [mg/l CaCD,) iae = =z 7 = 0 0 e
Ferro (ug/l Fe) 200 - - 0 0 —
Fluoretos (mg/I F)’ 15 <0,10 | <0,10 ] 100% 1 1 100%
|Hidrocarb Arométicos Policiclicos (ug/1): 0,10 = = = i = e e
Benzo(b)f g/1) - = | e = = 0 0
()f (ue/) - - = = = 0 0 -
Benzo(ghilperileno (ug/l) = — - == - 0 0 -
Indenof1,2,3-cd)pireno (ug/1) — — — -— o [¢] -
|Magnésio (mg/l Mg) = = — — = 0 0 =
50 — - - — 0 0 —
50 <1,00 <1,00 4] 100% 1 1 100%
0.50 - — - - 0 0 =
|Mercirio (ug/i Hg)* 10 <0,200 | <0,200 o 100% 1 1 100%
Niquel {pg/!I Ni} 20 - i _ mea e o 0
abilidade {mg/1 0;) 5.0 == s Pt T o 0 =
|Pesticidas — total {ug/1) 0.50 — - — N.A o | o N.A.
Fclnlo {ug/1 Se)’ 10 <200 | <2,00 0 100% 1 1| 100%
sédio (mg/l Na)* 200 10,2 10,2 0 100% 1 1 100%
Jsulfatos (mg/1 50,)" 250 <100 | <100 0 100% 1 1 100%
Tetracl e Triclor (ue/l)": 10 <1,0 <1,0 0 100% - = -
Tetracl 1@]1 . <0,10 <0,10 — e 1 100%
Trich )’ e <1,0 <1,0 - 1 1 100%
Trihal - total (pg/l): 100 uan = = -— - —
Cloroférmio (ug/1) - il - - 0 0
Bromoférmio (ug/l) — — -_—_ = - 0 0 -
dich (ug/1) = — — - o 0 0 =
Dib cl (/1) - - — 0 0 -
Dose indicativa (mSv) 0.10 — — — — 0 0 —
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificagio) - a— 0 0 o
|Poidnio 210 (Bq/T) o = | = | i | = ) 0 =
INOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N.D.- Nio Detetado; N. A. - N3o Aplicivel
1- Parametro analisado pela entidade gestora em alta (Aguas do Vale do Tejo, 5. A.)
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, & exce¢So das ndo conformidades detetadas aos pardmetros Escherichia coli e Bactérias coliformes, de
acordo com o guadro abaixo.
Data das
Data da Amostragem ’ Parimetro ‘ IncE:J;:i:nd,!on[g Medidas Corretivas Implementadas nna'.[i.ses Eie Iﬂ:::pd:::nm
Verificagdo
10/11/2021 Escherichia coli R— Nio fcrram_t.oma:!as medidas !’mq“ 15/12/2021 fdural::;?::sd;;‘ioﬁtevsj
- e i : as analises posteriores ndo
7 : catlgag Rt inconclush confirmaram o incumprimento | Ultrapassado
10/11/2021 Bactérias coliformes 15/12/2021 | {duragso: 23 dias siteis)

(Miguel Aldxandre Silva Costa Santos Margue:

O Yice-Presidente ge Cimara dg Oldiros
K‘i L = Oleiros, 08 de margo de 2022
s)



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificacio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises peritdicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parametro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 22/2022

NA ZONA DE ABASTECIMENTO AMEIXOEIRA DO CONCELHO DE OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL

Valores obtidos

N.2 Andlises

Cumprimento
superiores VP

4% TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Andlises

Minimo | Maximo do VP Realizadas
152/2017
Escherichio coll (N/100 ml) 0 : 1 0% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) e 0 56 56 1 | 0% | 1 | 1 100%
Desinf idual (mg/l) _ e 0,10 0,10 - Pl 1 1 100%
[cheiro a 252C (Fator de diluicho) ==y - - — e ) 0 -
Sabor a 25°C (Fator de diluigio) 3 ) = — - 0 0 —
pH (Unidades pH) 265e<95 — - — e 0 e |
Condutividade (S/cm a 209C) 2500 — == o 0 0 = ]
Cor (mg/| PtCo) 20 = ) e | e | — | o 0 —
Turvagio (UNT) 4 - - 0 0 -
Enterococos (N/100 ml) 0 = — — 0 [ —
Nimero de colé a 22 °C (N/ml) - — - she - 0 0
INimero de coldnias a 36 C (N/ml) - - - . 0 o | -
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 — - — [T e o 0 o
luminio ( Al) 200 = s - - 0 0 —
Amdnio (mg /TNH,) 0,50 e — = — ) 0 s
Antiménio (ug/l Sb) 5,0 = == — - 4] o —
|Arsénio (ug/l As) 10 = — = —_ 0 o -
B (a1} 3 = — o 0 -
B |a)pi {ue/1) 0,010 piis — — | -— 0 o S
Boro {mg/l B) 1,0 =] - — 0 0 =24
Bromatos (ug/l Bro,) 10 - - - - 0 0 -
|Cédmio (ug/1 Cd) 50 — - — - 0 0
Calcio (mg/1 Ca) e — - - — o 0 -—
Carbono Orgénico Total (mg/I C) - = = K - N.A o o N.A
Cii (ue/l CN) 50 = — - — 0 0 -
Cloretos (mg/1 Cl) 250 = = — = ) 0 e
Chumbo (ug/l Ph) 10 - - o 0 -
Cobre (mg/l Cu) 20 — [+] 0 —_—
Crémio (pg/l Cr) 50 — — - 0 0 =
1,2 - dicl (ue/l) 3.0 == = 2= D g s
Dureza total (mg/l CaC0,) i S == = o 0 =
Ferro (ug/l Fe) 200 Ny - — o 0 —
Fli {mg/1 F) 1.5 - —_ - - o 0 -
Hid rb Aromiticos Policiclicos (ug/l): 0,10 = = = s - - e
(b} (ue/) = = = i = 3 . =
Benzo{k)fluor (/1) - - - - 0 0 -
Benzofghijperileno (ug/1 = [ - = - ° S =
Indeno{1,2,3-cd)pi {ug/t) —- - - ] 0 -
|Magnésio (mg/l Mg) — — - — -— 0 1 0 —
Ma és (ug/l Mn) 50 ox = - - 0 0 -
Nitratos (mg/I NO,) 50 - —_ — 0 0 e
Nitritos (mg/I NO,J 0,50 = == = A 0 0 =
[Mercario (ug/! Hg) 1.0 = = o 0 =
gﬁ;_ﬂﬁ(ﬁ%}l i) 20 = o - 0 o —
I_' abilidade [mg/T0,) 50 . = = = 0 0 =
|pesticidas total (ug/l) 0,50 G 5= - N.A 0 0 N.A.
[selénio (pg/1 Se) 10 - — - 0 0
[s6dio (mg/1 Na) 200 — — = [ 0 I
[Sulfatos [mg/1 SO,) 250 - = ol o o ey
Tetracloroeteno e Triclol {ug/1): 10 - — - — - - —
Tetrach (pe/t) = s - — A 0 0 =
Tricl (ug/l) i - - 0 0 —
Trihal - total {pg/l): 100 e ek e - — i -
Cloroférmio {pg/l) — L — o 0 = |
B fdrmio (pg/l} — — = - -— [+ o —
Bromodicl (/1) = | - = = I =
Dibromoci {pe/l) - = - — 0 0 —
Dose indicativa (mSv) 0,10 — - - 0 0 -
o-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificagao) | - | = 0 0 —
Polénio 210 [Bq/l) W, e - = | = "0 0 =
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - N3o Detetado; N. A. - Nio Aplicavel
Os ltados analiticos ap los evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei .t
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, & excecio das ndo conformidades d {as aos p 05 Escherichio coli e Bactérias coliformes, de
acordo com o guadro abaixo.
b Causas do . _ Hatadas Estado do
Data da Amostragem Parametro Woug et Medidas Corretivas Implementadas ﬁlné.H.iES i:le Incumprimento
Verificagao
i : [ Ultrapassado
itz Frchericn cob Dosagem inadequada | Corregdo da dosagem de reagente 17 (duracdo: lEd'“ dtels)
B . de reagente no tratamenta ‘ Uhtrapassado
03/11/2021 Bactérias coliformes ‘ 17/11/2021 | (durago: 10 dias dteis)

ch-w UZ:E zuma 3 dg Olei

(Miguel Alexandre Silva Costa Santo} Margue

Oleiros, 08 de margo de 2022



"‘ oleiros CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 22/2022

NA ZONA DE ABASTECIMENTO AMIEIRA DO CONCELHO DE OLEIROS

onfo i 0 o0 0 06 D0 a g tdo D 0 0 ¥ de d b pro o
00 q 0ag a a ad pub o P 0 O ao O 00 go o0 0 . D Dio O U 0 oro
gade da A PCO pro do p a oridad omp AR d bro
0 D 0 0o o d a
Escherichia coll (N/100ml) . 0 0 0o | 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0o | o | o 100% 2 2 100%
Desinf idual (mg/1) - - ; 0,40 0,90 - e 2 2 100%
Cheiro a 25C (Fator de diluigio) 3 <1 | <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25%C (Fator de diluigio) 3 <1 <1 o 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 2650595 65 | &5 | o | 100% | 1 £ 100%
Condutividade (pS/cm a 209C) =% 2500 130 130 o 100% 1 1 100%
Cor (mg/I PtCo) 20 <20 | <20 0 | 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 16 16 0 100% 1 1 100%
Enterococos (N/100 ml) 0 o o o 100% 1 1 100%
dii o de colénias a 22 °C (N/ml) o N.D. N.D. - - 1 1 100%
Numero de colénlas a 36 2C (N/ml) - 1 1 e - 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 o 0 0 100% 1 1 100%
juminio [ug/I Al ) ¥ 200 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Aménio [mg /TNH,] 0.50 <002 | <002 0 100% 1 1 100%
iménio (ug/l Sb) 5.0 £1.5 <15 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/l As) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
|8 (me/M) i <03 <03 0 100% 1 3 100%
|Benzo(a)pirenc (ug/l) 0,010 <0,003 | <0,003 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/l B) 1,0 <0,3 <0,3 o 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/l BrQ,) 10 <3,0 <3,0 [s] 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/l Cd) 5,0 <1,0 | <10 0 100% 1 1 100%
Célclo (mg/I Ca) — 11 11 — =+ 1 1 100%
Carbono Orgénico Total {mg/l C) — — - - N.A. 0 0 N.A.
Cianetos (ug/l CN) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/1 Cl) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Chumbo (ug/i Pb) = 10 <30 <30 0 100% 1 b 100%
Cobre (mg/I Cu} 2,0 <03 | <03 0 100% % 1 100%
Crémio (pg/l Cr) 50 <2,0 <20 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano 1) 3.0 <0,3 <0,3 o 100% 1 1 100%
Dureza total [mg/i CaC0,) = 44 44 o i 1 1 100%
Ferro (ug/i Fe) 200 218 | 218 1 0% 1 1. 100%
Fluoretos (mg/l F) 1.5 024 024 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/1): 0,10 <0,010 | <0,010 0 100% i = =
(b}fluor (ug/1) - <0,010 | <0,010 = = 1 1 100%
Benzo(k}fi (ve/) o <0,010 | <0,010 — = 1 1 100%
Benzo[ghijperileno (ug/1) - <0,010 | <0,010 = - 1. 1 100%
deno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) =" <0,010 | <0,010 — I 1 1 100%
Magnésio (mg/l Mg) — a | 4 - = 1 1 100%
Manganés (pg/l Mn) 50 24 24 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/1 NO;) 50 <10 <10 o 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/l NO,| 0,50 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
[Mercirio (ug/1 Hg) 10 <020 | <020 0 100% 1 1 100%
1"‘5"" %I Ni) 20 <5 <5 [ 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/1 0;] 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Pesticidas —total {pg/l) 0,50 — = - N. A 0 0 N.A.
{5elénio (pg/l Se) 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
s6dio (mg/l Na) 200 8 8 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/l 50,) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Tetracl & Trich (ue/): 10 <3 | <3 | o 100% = -
Tetracl (ue/1) - <3 <3 - — 1 1 100%
Trich e/ — <0,3 <0,3 — 1 1 100%
Trihal - total (pg/1): 100 6 6 0 100% =
Cloroférmio {ug/1) 3 3 — 1 1 100%
férmio (ug/1) - <3 <3 — — 1 1 100%
Br dicl [ — <3 <3 — s 1 1 100%
Dib 1  (ue/l) — 3 E] = = I 1 100%
Dose indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verficaga <0,04 <0,04 0 100% 1 | 1 100%
Polénio 210 (Ba/l) — <0,000 | <0,010 = — 1 [ 1 | 100%
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N.D.- NSo Detetado; N. A. - Ndo Aplicdvel
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as narmas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lel n.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, & excecdo da nlo conformidade detetada ao parametro Ferro, de acordo com o quadro abaixo.
Data das
Data da Amostragem Parimetro i U:_;a.s Fa Medidas Corretivas iImplementadas| Andlises de Estad? .
Incumprimento _ 5 Incumprimento
Verificagdo
i ovacluahe dar N3o foram tomadas medidas porgue Uttrapassado
06/10/2021 causas fo'?inrimr,lusiva Aedreloes pcfﬂemxef nan 171312021 (duragio: :9 dias Gteis)
confirmaram o incumprimento |

O Vice-Presidefte da Capara de Qlejros
W u i ' Oleiros, 08 de margo de 2022

(Miguel Alékandre Silva Coste Santos Marques)



A . CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO ITAL n.2
" °le|ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO BORRALHAL DO CONCELHO DE OLEIROS & WA TN
o L) 0 ¥ Ub 0 d O O D oD 0 0 + o O Dro, pro 0
odaq gade d d de pub o p od 0 ao d O olo d Ul o Dro
de da A QA pro D p orid omp 0
do no DL 30 00 N.2 Andlises A
3 s do p superiores VP Compeimento
i i do VP R d i
Escherichio coll (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) e 0 o | o 0 100% 2 2 | 100%
Desinfi idual (mg/l) - 030 | 040 - — 2 2 100%
Cheiro a 252C (Fator de diluigio) =YEs = 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 259C (Fator de diluigdo) 3 <1 | <1 0 100% 1 1 100%
H (Unidades pH) 265e<95 8,1 g1 | o 100% 1| 1 | 100%
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 8s | 85 0 100% 1 1| 100%
Cor (mg/1 PtCo) [TAT, 2 | <20 | <20 0 100% 1 1 100%
Turvagio (UNT) 4 <050 | <050 0 —_100% 1 1 | 100% |
Enterococos (N/100 mi) 0 o | o 0 100% 1 1 100%
In de coldnias a 22 2C (N/ml) - N.D. N.D — — 1 1 100%
Nimero de colénias a 36 #C (N/ml) — N.D. N.D. — . 1 1 100%
Clostridium perfri {N/100 mi) 0 — - - [} o | -
Aluminio 1Al) 200 — — - -— 0 0 —_
Aménio (mg /T NH,) 0,50 - - — -— 0 0 -
Antiménio (ug/l Sb) 50 — — 0 0 —
Arsénio (ug/l As) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
| g/ 1 = — = — o 0 =
|Benzo(ajpireno (ug/l) 0,010 = = - = 0 0 -
Boro (mg/| B) 1.0 - i = o o s
Bromatos (ug/l Br0;) 10 - = = 0 0 -
(Caddmio (pg/l Cd) 50 — -— 0 0 —
Cdlcio {my‘l Ca) —- — — - — 0 0 —
Carbono Orgénico Total (mg/l C) - - A — N.A. o [#] N.A.
Cianetos (ug/l CN) 50 — - - . o o —
Cloretos (mg/1 C1) 250 — — - -— 0 0 -—
Chumbo (ug/I Pb) 10 = R - 0 0 -
Cobre (mg/l Cu) 2,0 — -— 0 0 —
Crémio (pg/fl Cr) 50 — -— 0 0 —
1,2 - didl ) 3,0 - — - — 0 0 —
IDure:a total (mg/i Ca [E%O.I I = = = i 0 0 T
Jrerro (ug/1 Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
|Fiucretos (me/i F) 1,5 - — - 0 0 —
|Hidrocarb Aromiticos Policiclicos (ug/l): 0,10 - = - = — =
(b} (ug/1) = = L= = = 0.2 =
Benzo(k)fi (ug/l) = — = £ 9 o -
i)perileno 1) - — - - - 0 0 —
Indenof1,2,3-cd)pi e/ - i — — - 0 0
IMagnésio (mg/1 Mg) - —_ —_ - o 0 | 0 —
|Manganés (ug/l Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/l NO;) 50 s S o 0 0 2=
Nitritos (mg/I NO;) 0,50 = i e P 0 0 =
Mercirio (ug/l Hg) 1,0 | — — — 0 0
|Niquel (ug/1 Ni} 20 — —_ = = 0 0 o
Oxidabilidade (mg/l 0,) 50 . — — = Sl -
Pesticidas — total (ug/l) 0,50 - — N A 0 0 NA.
|5elénio (ug/l Se) 10 - - 0 0 -
Sodio ( Na) 200 — — — - 0 0 —
Sulfatos (mg/1 50,) 250 — — - — 0 0 —
] e Tricloroeteno (ug/1): 10 — — S = = = =
Tetracl {1e/1) - - — 0 0 —
Tridloroeteno (ug/1) = - — — 0 0 —
Trihal - total (ug/l): 100 — P i = = e
Cloroférmio (pg/l} = - — — 0 0 -
B férmio (ug/l) — — | aer —_ 0 [1} aae
ich {ng/1) = e —= = o | o =
[ cl (ug/1) - - — == — 0 0 =
Dose indicativa (mSv) 0,10 — — — 0 4] o
o-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de G - - — - 0 0
Polénio 210 [Bq/l) SF — - = 0 0 =
INOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- Ndo Detetado; N. A. - Ndo Aplicavel
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein, @
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.# 152/2017, de 7 de dezembro.

o Viwidenre da Camara inms

Jgue! lexandre Silva Costa Sontos Margues)

. D Oleiros, 08 de margo de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 22/2022

’ \ -
" Olel ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO BRACAL DO CONCELHO DE OLEIROS

Cumprimento
do VP

Previstas | Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 s} 0 | 100% 1 1 100%
Desinf idual (mg/l) = | o030 [ o030 | - — 1] 1 100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluigdio) e T T <1 o | 100% 1 1 | 100%
Sabor a 252C (Fator de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 2658595 77 | 7 0 100% 1 1 100%
Condutividade {pS/cm a 209C) 2500 130 130 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/I PtCo) 1 200 ey ]| =20 <2,0 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
|Enterococos (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
N de colénias a 22 2C (N/ml) — i — — 1 | 1 100%
Nimero de coldnias a 36 °C (N/mi) =i - ND. | ND. - - 1 1 100%
Cl perfringens (N/100 ml) 0 0 0 0 100% | 1 1 100%
lumini A1) 200 <30 <30 0 100% & 1 100%
Aménio (mg 5; NH,} 0,50 <0,02 | <0,02 0 100% 1 1 100%
iménio (ug/l Sb) 5.0 <15 <15 0 100% % 1 100%
{Arsénio (ug/l As) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
B (ne/1) 1 | <03 | <03 0 100% 1 1 100%
|Benzolz)pireno (ug/1) 0,010 <0,003 | <0,003 0 100% 1 1 100%
Igom {mg/18) 1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/l BrO,) 10 <30 <3,0 o 100% 1 1 100%
Cédmio (ug/l Cd) 5.0 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/I Ca) —- 15,9 15,9 - — 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg/I C) - - — - NA, ) 0 NLA.
Cianetos (ug/l CN) 50 <15 | <15 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/I Cl) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
(Chumbo (pg/! Pb) 10 <3,0 <30 | ] 100% 1 1 100%
Cobre (mg/I Cu) 2,0 <03 <03 | 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug/! Cr) 50 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
1,2 —dicl (ng/1) 3,0 <03 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/T CaCO;) = 50 50 T o 1 1 100%
Ferro (ug/! Fe) 200 <50 | <so0 0 100% 1 1 100%
Fl (mg/1 F) 1.5 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Hidr t Aromdticos Policiclicos (ug/I): 0,10 <0,010 | <0,010 0 100% = - —
(b}fi {ug/l) == <0,010 | <0,010 - - 1 1 100%
Benzo(kfl {ug/1) — <0,010 | <0,010 - — T 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/1) A2 <0,010 | <0,010 — = 1 1 100%
deno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) - <0,010 | <0,010 — - 1 1 100%
Magnésio (mg/l Mg) - 2,5 2,5 — e 1 1 100%
Manganés (g/l Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/I NO,) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos {mg/l NO;) 0,50 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
|mercirio (ug/t Hg) 1.0 <020 | <020 0 100% 1 1| 100%
Niquel I Ni) 20 <5 <5 | (1] 100% 1 1 100%
Ia«siaim‘f#m [me/io;] 50 17 1,7 0 100% 1 1 100%
[Pesticidas - total (ug/1) 0,50 — - N. A. 0 0 N.A.
Selénio Se) 10 <3,0 <3,0 a 100% 1 1 100%
Sédio (mg/! Na) 200 5 5 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/l 5O,) 250 21 21 0 100% 1 1 100%
| e Triclor o (pe/l): 10 <3 <3 0 100% — — —
Tetracl {1/} e <3 <3 - e 1 1 100%
Tricl {ug/1) - <0,3 <0,3 — — 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/l): 100 <3 <3 o 100% ==
Cloroférmio (ug/1) — <3 <3 — — 1 1 100%
Bromoférmio (pg/1) - <3 <3 = - 1 1 100%
Br ' (et} - <3 <3 — — 1 1 100%
Diby cl (ne/1) - <3 <3 — —— 1 1 100%
Dose indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 4] 100% 1 1 100%
a-total (Bq/l) 0,10 (Nivel de verificacs <0,04 <0,04 0 100% 1 1 100%
|Poiénio 210 [Ba/N) = 0028 | 0028 . 1 1 100%
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; M. D. - Nio Detetado; N. A, - Nao Aplicavel
(05 resultados analiticos apr dos evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de gualidade estabelecidas no Decreto-lein®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente 4a Cimara de Olgiros
I
WH L_’ g Oleiros, 08 de margo de 2022
(Miguel Afgxandre Silva Costa Santos Marques)



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Pardmetro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 22/2022

NA ZONA DE ABASTECIMENTO CANEIROS DO CONCELHO DE OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,

alterado pelo DL

152/2017

N.# Andlises

superiores VP

4% TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

%

Cumprimento
do VP Realizadas

Previstas | Realizadas

Escherichia coli (N/100 mi) 2 2
|Bactérias coliformes (/100 mi) i o ] | 2 2
|pesinfetante residual (mg/1) s | o0 | os [ = 2 2 100%
|cheiro a 252C (Fator de diluig3o) 3 <1 | =1 0 100% 1 1 100%
|sabor a 25¢c (Fator de diluigia) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 265es95 83 83 | 0 100% 1 1 | 100%
Condutividade (uS/cm a 200C) 2500 160 160 0 100% 1 1 100%
Cor {mg/1 PtCo) 20 - <2,0 <2,0 0 100% 1 1 | 100%
Turvag3o (UNT) 4 17 1,7 0 100% 1 1 ~ 100%
Enterococos (N/100 ml) 0 [4] 0 [#] 100% 1 1 100%
|Nimero de colénias a 22 ¢C (N/ml) - N.D N.D 1 1 100%
N o de colénias a 36 2C (N/ml) — N.D. N.D. - - 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
luminio (ug/I Al ) 200 45 45 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg /1 NH) 0,50 <002 | <00 0 100% 1 1 100%
Dl Sb) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
énio (ug/| As) 10 <3 <3 0 100% 1 1 | 100%
Ie (pe/h) 1 <03 <03 0 100% 1 1 100%
|eenzo(ajpireno (ug/1) 0,010 <0,003 | <0,003 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/1 B) 1.0 <03 <03 0 100% 1 1. 100%
Bromatos (ug/l BrO,) 10 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/l Cd) 5.0 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/I Ca) — 9,2 9,2 - — 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg/i C) — - - - N.A. 0 0 N.A,
Cianetos (ug/l CN) 50 <15 <15 o 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/I C) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Chumbo {ug/I Pb) 10 <3,0 <30 o 100% 1 1 100%
Cobre (mg/l Cu) 20 _| <03 <0,3 o 100% 1 1 100%
Crémio (pg/l Cr) 50 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
1,2 — didloroetano (pg/l) 3.0 <0,3 <0,3 4] 100% 1 1 100%
Dureza total [mg/l CaCO;) =2 52 52 — - 1 1 100%
Ferro (pg/l Fe) 200 <50 <50 0 100% 4 1 100%
Fluoretos (mg/I F) 1.5 0,23 0,23 i 100% 1 i 100%
Hidrocarb Aromiticos Policiclicos (pg/l): 0,10 <0,010 | <0,010 0 100% - - —
Benzo{b)fi no (ug/l) — <0,010 | <0,010 — - 1 1 100%
Benzo(k}fiuor (ue/1) - <0,010 | <0,010 L= 1 1 100%
Benzo(ghijperileno (ug/1) — <0,010 | <0,010 - — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd]pireno (ug/l) - <0,010 | <0,010 = = 1 1 100%
[Magnésio (mg/1 Mg) — 7 7 -— - 1 1 100%
Manganés (pg/l Mn| 50 <15 <15 | 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/I NO,) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/1 NO;) 0,50 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
|Merl:lflrlo wl u;} 1,0 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%
20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
ade (msi'l 0,) 5.0 <1,5 <1,5 o 100% 1 1 100%
IPﬂlidd:s total (pg/l) 0,50 — - - N.A. 0 o N.A.
|selénio (pe/1 Se) 10 <3,0 <3,0 [ 100% 1 1 100%
sodio (mg/l Na) 200 12 12 0 100% 1 1 100%
Hatos (mg/l SO,) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Tetracl & Tricl (ne/l): 10 <3 <3 0 100% - - —
Tetracl (pe/l) i <3 | <3 — - 1 1 100%
Tricl (ue/1) = <0,3 <0,3 = = 1 1 100%
Trihal - total {ug/1): 100 12 2 | o 100% - . =
Cloroférmio (ug/1) = <3 <3 = = 1 1 100%
Bromoférmio (ug/l) — & ] —_ — 1 1 100%
B dicl {ue/1) P <3 <3 - - 1 1 100%
Dib ] (ve/l) — 4 4 = — 1 1 100%
Dose indicativa {mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
o-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificaglo) | <0,04 <0,04 0 100% 1 1 100%
Polénio 210 {Bg/l) = | <0,010 | <0010 — - 1 1 100%
InOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - NSo Detetado; N, A. - Nio Aplicdvel
Os resultados analiticos apresentados evidenciam gue a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de gualidade estabelecidas no Decreto-Lein.2
3062007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n 2 152/2017, de 7 de dezembro,

Ovioe Presi t daC3 marad Oleirgs

{M:guer Altxandre Silva Costa Santos Marqu s/

Oleiros, 08 de margo de 2022



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Pardmetro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 22/2022

NA ZONA DE ABASTECIMENTO CANICAL DO CONCELHO DE OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)

fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL
152/2017

N.? Andlises

superiores VP

Cumprimento

do VP

4% TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Andlises

Previstas | Realizadas | Realizadas

Escherichia coll (N/100 ml) 0 1 1
|Bactérias coliformes (N/100 mI) 0 1 o 1 1
Desinf ual (mg/1) = 0,40 0,40 — - 1 1 | 100%
Cheiro a 259C (Fator de diluiciio) ! 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Fator de diluigo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 265e<05 7.5 75 | 0 100% 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 207C) 2500 68 68 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/I PtCo) e 20 <2,0 <30 | 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 <0,50 | <0,50 0 100% 1 | 1 100%
Enterococos (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
N de colénias a 22 2C (N/ml) = N.D. N.D. - — 1 1 100%
de colénias a 36 °C (N/ml) - N.D. N.D. = o 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 mi) 0 — e s 0 0 ==
T Al) 200 s I —_— — 8] o =
Amdnio [mg /TNH,) 0,50 = - 0 0 =
iménio (ug/l Sb) 5.0 pind — 0 0 -
|Arsénio (pg/! As) 10 - o -— 0 0 —
B (ug/1) 1 - — — = 0 0 —
Benzo(a)pireno (ug/l) 0,010 - - -— 0 0 —
Boro (mg/l B) 1.0 — - — — 0 0 =
Bromatos (ug/l BrO;)} 10 = = = - 0 0 =
|Cddmio (ug/I Cd) 5.0 - — — - ) 0 -
Célcio (mg/I Ca) - - - - -— 0 0 —
(Carbono Orgénico Total (mg/1 C) — A = = N.A, 0 0 N.A.
Cianetos (ug/l CN) 50 -_ - - - 0 0 —
Cloretos (mg/I Cl) 250 - - e -— 0 0 —
Chumbo (ug/I Pb) 10 = e = — ) 0 ==
Cobre (mg/l Cu) 2.0 - e ot 0 ) .
Crémio (pg/l Cr) 50 — — - - 0 0 —
1,2 —didl (ne/1) 3,0 - - 0 0 —_
Dureza total [mg/l CaCD;) 55 — 7 = 0 0 [
Ferro {pg/1 Fe) 200 - — 0 0 -
Fl {mg/1 F) 1.5 s — e — 0 0 —
bonetos Aromdticos Policiclicos {ug/1): 0,10 - — s ps = - -
Benzo(b)fl (ug/) e - - - - 0 0 —
B (k)fiuoranteno {ug/! - — —_— — — 0 0 —_—
Ben, i)peril ) - - o - — 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)p (pe/1) = ot = = i 0 0 =
- — P - n S5 0 D -k
50 — — — s 0 o =
50 - = o 0 0 s
0,50 o =1 = = o 0 e
[Merciirio (ug/1 Hg) 1.0 - — - 0 0 =
Wl Ni) 20 — - - 0 0 e
{Oxidabilidade [mg/I 0] 5,0 - s = = 0 0 ==
Pesticidas — total (ug/I) 0,50 - - - N. A 0 0 N.A,
Selénio (pg/l Se) 10 e s = 0 0
Sédio (mg/1 Na) 200 - o ) 0 o
Sulfatos (mg/I SO,) 250 e == — = 0 0 T
) e Tricl (ug/): 10 — = e — s
I (ug/1) — - s — 0 1] —
Trich (ue/1) £z = = - — 0 0 =
Trihalometanos - total (pg/l): 100 — - - - - =
Cloroférmio (ug/l) — — — = 0 0
B férmio (pg/l) - - - 0 0 —
Bromodicl (/1) — - = = 0 0 =
" 1 1 T = T e = 0 a =
Dose indicativa [mSv) 0,10 — s = o 0 =L
o-total (Ba/l) 0,10 (Nivel de —_— — - - 0 0
Polénio 210 (Bq/l) o e = — 0 0 —
NOTAS:
V. P. - Valor Parameétrico; N. D.- Nao Detetado; N, A, - Niio Aplicivel
Os Itados analiticos af ios evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.&
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lein.® 152/2017, de 7 de dezembro,

O Vice-Presidente da Camara de Qlej

FMigkfl.lﬂfk:ﬁ{; Silve Costo Santos Marques)

Oleiros, 08 de margo de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 22/2022

- \ L4
0 0le| ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO CARDOSA DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Valor Paramétrico (VP) i & ’
Valores obtidos . % 0
fixado no DL 306/2007, N.2 Andlises ]
Cumprimento Andlises

a superiores VP
alterado pelo DL Minimo | Méximo P do VP Realizadas
152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichia coli (N/100 mi} el _100% | 1 1
Bactérias coliformes [N/100 ml) 0 | 10 _ 10 1 0% 1 1 100%
Desinf residual (mg/1) = 020 0,20 - = 1 1 100% |
[cheiro a 259€ (Fator de diluigdo) | N 3 — o] G [ e
|sabor a 252 (Fator de diluig3o) 3 - — 0 0 =
pH (Unidades pH) B | =285es95 = | - S 0 0 | -
Condutividade (pS/cm a 20°c) 2500 — — B —- | o 0 - |
Cor (mg/1 PtCo) I 20 1= ES o o [ —
Turvaclo (UNT) 4 - -— - | [ 0 -
Enterococos (N/100 ml) 0 — — — 4] o —
|Nimero de colénias a 22 o€ (N/mi) - - - - — o 0 <t
Numero de colénias a 36 2C (N/mi) — - — — o 0
Clostridium perfringens (N/100 ml) =L 0 2 | - o o —
luminio (pg/1 Al ) 200 - - " 0 0 ==
Amonio (mg /1 NH,) 0,50 i I 3 5 0 0 - |
Gnio (ug/ Sb) 50 = s — 0 0 -
|Arsénio (pg/l As) 10 e e — -— 0 0 —
| L& (/) 1 = — = - 0 Q —
|Benzofa)pireno (ug/1) 0,010 = = - - 0 0 —
Boro (mg/| B) 1.0 —_ - we e ] 0 o] -
Bromatos (ug/l BrO,) 10 — - j— 0 o =3
|Cadmio (ug/l Cd) 5.0 b = i — | 0 0 -
Calclo (mg/l Ca) — = Sk i 0 ) ==
Cark Orgdnico Total (mg/l C) - = i - N.A. 0 0 N.A,
Cianetos (ug/1 CN) 50 = s 0 o =
Cloretos (mg/1 Cl) 250 = sl - 0 0 —
Chumbo (ug/1 Pb) 10 = = 0 0
Cobre (mg/l Cu) 2,0 _w | == - — 0 4]
Crémio (pg/l Cr) 50 — — =5 0 0 =
1,2 - dicls e/ 3.0 = s 0 0 =
F}_um!.a total [mg/T CaCO,] = = = = g 0 0 P
Ferro (ug/l Fe) 200 — = ) ) =
Fi (mg/I F) 15 - 2 - - 0 0 =
Hid rb: Aromiticos Policiclicos (ug/1): 0,10 = _ see - — -
Benzo{b}f (ue/) - = = - 0 0 -
Benzofkft (ue/) - - - 0 0 =
senzolghijperiien (/1) = = = = 0 0 =
jeno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) - = - - = 0 0 =
Magnésio (mg/l Mg) - == — - o 0 —
Manganés (pg/l Mn) 50 i e e | e 0 0 s
Nitratos (mg/l NOy) 50 s = 0 o S
Nitritos [mg/I NO) 0.50 — — - — 0 0 —
|Mercirio g/t He) 1,0 = — = 0 o =
Niquel 1 Ni) 20 - = = -— o] 1] —
IO:%BE{E&E {mg/l0;) 50 = s = e o 0 =
|Pesticidas — total (ug/1) 0,50 - = N A. 0 0 N.A.
|selénio (pg/i se) 10 = i - 0 0 =
|s6dio (mg/1 Na) 200 = - | - — 0 0 =
[Sulfatos {mg/1 50,) 250 s = st = 0 o -
Tetrac e Tricloroeteno (pg/l): 10 _ = -— = — —
Tetracloroeteno (ug/1) = = T = = g | @ =
Tricl (ue/1 - - i | - — 0 0
Trihal - total (pg/l): 100 i - - - —
Cloroférmio {pg/l) = i Earr = o o -
Bromoférmio (pg/1) L = | i o 0 0 -
h L (ue/!) = = == s == 0 o i
ik i {ue/1} e = = = 0 Q -
Dose indicativa (mSv) 0,10 | = - - —- 0 0 —-
Fuotal (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificagéo) - - -— 0 1] -
Polénio 210 (Ba/1) =5 o - | e S 0 o | =
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N.D.- Nio Detetado; N. A. - Nio Aplicavel
O resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribulda nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein.2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, & excegdo da ndo conformidade detetada ao pardmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro
abaixo.
Dal a
Data da Amostragem Pardmetro _Causas. d_ﬂ Medidas Corretivas Implementadas Anj:ias:s i:f_‘ 1 Estad? 2
Incumprimento o Incumprimento
Verificagio
Dosagem inadequada | Corregiio da dosagem de reagente Ultrapassado
03/11/2021 Bactérias coliformes :E reas“t: : ~ natagmentc £ 06/12/2021 (duracio: 22 dias Gtais)

O Vice-Presidentg da gamar: Olel
‘E‘. &; j l Oleiros, 08 de margo de 2022

{Miduel Alqrandre Silva Costa Santos Margue.



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

O‘ °leiros NA ZONA DE ABASTECIMENTO CASALINHO DO DAO DO CONCELHO DE EDITAL n.¢ 22/2022

OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.®? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4® TRIMESTRE 2021
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro
Valor Paramétrico (VP)
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007, o A_Mhses Cumprimento Andlises
e gt Epeoees 1 do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
152/2017
Escherichia coli (N/100 ml) B 0 1 1
Bactérias collformes (N/100 ml) 0 0 o | 0 100% 1 | 1 100%
[ Desinf idual (mg/1) i = - 0,40 040 | - 1 1 | 100%
Cheiro a 252C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 259C (Fator de diluigio) 5 ade 3 <1 <1 | o 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 265es95 7.5 7.5 0 100% 5 1 100%
|Condutividade (uS/cm a 209C) SONL 2500 110 110 0 100% 1 1 | 100% |
Cor (mg/| PtCo) 20 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Turvagio (UNT) = 4 <050 | <0,50 0 100% 1 1 100%
Ie 0s (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
N de colénias a 22 °C (N/ml) — | ND. N.D. —_ - 1 1 100%
0 de colé a 36 °C (N/mi) -— N.D. N.D. — — 1 1 100%
(Clostridium perfringens (N/100 mi) 0 0 a 0 100% 1 1 100%
Alumini Al) 200 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg /T NH,] 0.50 <0,02 | <0,02 o 100% 1 B 100%
Antimdnio (/1 Sb) 5.0 £15 | €15 | 0 100% T 1 100%
|Arsénio (ug/l As) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
B ) 1 <03 <03 | 0 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno (ug/1) 0,010 <0,003 | <0,003 1] 100% 1 1 100%
Boro (mg/l B) 1,0 <03 | <03 0o 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/l BrO,) 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
(C4dmio (pg/l Cd) 50 <10 | <10 0 100% 1 1 100%
Célcio {mg/I Ca) - 10,2 10,2 — - 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg/I C) - - - N.A. o 0 N.A.
Cianetos (pg/l CN) 50 <15 <15 0 100% ] 1 100%
[Cloretos (mg/1 Cl) 250 <10 <10 o 100% 1 1 100%
Chumbo (pg/1 Pb) 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cobre {mg/l Cu) 20 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Jcrémio (ug/ Cr) 50 26 | 268 0 100% 1 1 100%
1,2 ~ didloroetano (pg/1) 3.0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/l CaCO;) Hia s 35 = 1 1 100%
Ferro (ug/l Fe) 200 <50 <50 0 | 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/1 F) 15 <0,10 <0,10 o 100% 1 1 100%
|Hid b Aromiticos Policiclicos {pg/l): 0,10 <0,010 | <0,010 o 100% -_ = -
Benzo{b)fi (ug/1) - <0,010 | <0,010 = = 1 1 100%
(k}fluoranteno (pg/1) —- <0,010 | <0,010 e e 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno (ug/1) o <0,010 | <0,010 - = 1 = 100%
deno{1,2,3-cd)pireno (ug/1) — <0,010 | <0,010 - -— X 1 100%
|Magnésio (mg/l Mg) = 2,5 2,5 — = 1 1 100%
| Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/I NO,) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/T NO,} 0,50 <0,020 | <0,020 ) 100% 1 1 100%
[Mercirio (ug/ Hg) 1,0 <0,20 | <0,20 0 100% 1 1 100%
[niquel (ug/! Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/1 ;) 50 <1,5 <1,5 o 100% 1 1 100%
Pesticidas —total (pg/l) 0,50 - - -~ N. A 0 0 N.A.
[selénio (ue/I Se) 10 <30 | <30 0 100% 1 1 | 100%
Sédio (mg/l Na) 200 7 7 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/I 50,) 250 12 12 0 100% | 1 1 100%
T | e Trich {ne/)): 10 <3 <3 <] 100% -— -
Tetrach (ug/1) = <3 <3 - e 1 ! 100%
Tricloroeteno (pg/l) = <03 <0,3 - — 1 1 100%
ihal - total (ug/l): 100 | 11 11 0 100% - -— -—
Cloroférmio (pg/1) - <3 | <3 - — 1. 1 100%
Br f {ug/1) — 6 6 — e 1 1 100%
dicl (ug/1) - <3 <3 - 1 1 100%
Dib 1 tano (ug/l) - 5 5 — == 1 1 100%
Dose Indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificago) | <0,04 | <0,04 0 100% 1 1 100%
Polénio 210 (Bg/1) i 0,017 | 0017 = = 1 1 100%
NOTAS:
V. P. - Valor P, gtrico; N.D.- N3o D do; N. A - Nio Aplicdvel
O ltados analiticos ap dos evidenciam que a dgua distribulda nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein. 2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

(Miguel Alexqndre Silva Costa Sontos Margues)

O Vice-Presidegte d; ara leiros
M ‘ r/{ &(E 1? ﬂ l\, Oleiros, 08 de margo de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

". 0leiros NA ZONA DE ABASTECIMENTO CASAS DA ZEBREIRA DO CONCELHO DE EDITAL n.® 22/2022

OLEIROS
0 0agd 0 oD D0 c 0 ao p oD D 0 o . 0 pro . : R
odaq dade d 0 de pub o p 00 0 0o do d a olod 0 D
Qualidade da A PCQ o do dade comp RSAR d b
do peio D p e P
: 5 o do P R d d
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 o 0 | 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) i @aamnm] o | B | 0 __100% 1 1 | 100% |
Desinfi idual (mg/l) = 0,30 0,30 | = 1 1 100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluigo) 3 ) = — | - - ] o | -
Sabor a 252C [Fator de diluigio) 3 — — — 0 0 —
pH {Unidades pH) 265e<85 - - _ = — 0 0| e ol
(Condutividade (uS/cm a 2092C) 2500 - — - 0 0 —
Cor (me/iPtco) P I - - | = - 0 I
Turvagdo (UNT) 4 — — — o 0 —
|Enterococos (N/100 ml) 0 — - o [i] —_
N de colénlas a 22 C (N/ml) - - - - -— 0 0 —
de coldnias a 36 #C [mel'_l__ - - e 0 4] .
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 i — — 0 0 e
Aluminio (pg/l Al ) 200 - 0 "] o
Aménio {mg /T NH, ) 0,50 - - - — o | o | — 1]
Antiménio (ug/l Sh) 5.0 —_— 0 0 —
JArsénio (pg/l As) 10 - - — o0 o -
B (ue/1) 1 - = = - = =
|Benzo(a)pirens (ug/1) 0,010 - |~ 1 P o 0 =
Boro (mg/I B) 1.0 —_ — -— [4] o —
Bromatos (pg/l BrO;) 10 e — - o | o | = |
Cédmio (ug/l Cd) 5.0 - - - 0 0 —
Célcio (mg/l Ca) — - — — 0 0 -
Carbono Organico Total (mg/I C) -— S — — N.A. o 0 N.A
Cianetos (pug/l CN) 50 - - — 0 0 -
Cloretos (mg/1 i) 250 - — - — o 0 -
[Chumbo (pg/l Pb) 10 — -— 0 0 -
Cobre (mg/l Cu) 2,0 - i = o | ©o
Crémio (ug/l Cr) 50 < — — - 0 0 —
1,2 -~ dicloroetano (pg/1) 3.0 e - o 0 -
|Dureza total ( CaCO,) = = = Lls T 0 0 i
Ferro (ug/l Fe) 200 | - — 0 0 —
| {mg/1 F) 1.5 - - — — 0 0 —
[Hidrocarb Arométicos Policiclicos (ug/l): 0,10 - — — — = == =
(o) (/) = = 1= = = e | o [
Benzo(k)f (ug/1) — — = 0 0 =
Benzo{ghi)peril 1) - = — — 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) - — V] 0 -
[Magnésio (mg/i wig) = = ] = = = o | o =
Manganés (ug/l Mn) 50 - - — 0 0 —
Nitratos (mg/| NO5) 50 — — - 0 0 —_
Nitritos (mg/l NO,J 0,50 7 e - 0 0 ol
[Mercario (ug/t Hg) 1,0 - — = 0 0 =
Iniquel (pg/! Ni) 20 - | - — = o | o —
|0:Idabﬂﬁ_ade [me/TD,) 5.0 - = = 0 o —
|Pesticidas - total (ug/1) 0.50 — - | = N.A. 0 0 NA
|selénio (ug/1 Se) 10 — — - — 0 0 =
S6dio (mg/l Na) 200 - — - - 0 0 —
ifatos (mg/150,) 250 = = - = ) o =
Tetracl € Tricl w} 10 — —_ — = - e —
Tetracl {e/1) = =1 = = = o | o =
Triclor (/1) - — — — — 0 0 -~
halomet - total (pg/l): 100 = - — — -— — —
Cloroférmio (ug/1) - - - = 0 0 —
Bromoférmio (pg/l) - - - = = 0 0 =
B ' {pe/1) o = _=F = = ° o =
Dibromod (1e/1) - = = 0 o =
Dose indicativa (mSv) 0,10 2 = - 0 0 —
e-total (Ba/1) 0,10 (Nivel de 430) — e — | o 0 =
Polénio 210 (Bg/1) = s = | o 0 =
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Nio Detetado; N. A, - Nao Aplicivel
Os itados analiticos ap dos evidenciam que a agua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-lein.®
306,/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lel n.@ 152/2017, de 7 de dezembro.

(Miguel Afexandre Silva Costa Santos Ma

0 Vice-Presigentg da @imar. Olei
M Oleiros, 08 de margo de 2022
gL



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 22/2022

A .
" °le'ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO CAVA DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Valor Paramétrico (VP) 9

fixado no DL 306/2007, N2 Andlises | :
iterado pelo DL superioves vp | CUmPrimento Bime
alterado pelo P do VP Realizadas

152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichia coll (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) : 6 | o | o 0 100% : | @ 100%
Desinf idual (mg/1) - <0,10 080 | — - 2 2 100%
Cheiro a 25%C (Fator de diluigao) Ty ey - 1 - — 0 0 —
Sabor a 252C (Fator de diluigio) 3 | - - | — 0 o -
pH (Unidades pH) 265es95 - - - — 0 0 -
Condutividade (uS/em a 205C) 2500 — i — 0 0 —
Cor (mg/I PtCo) — — — — 0 0 =
Turvacio (UNT) 4 =3 = - 0 0 s
Enterococos (N/100 ml) 0 — = — — 0 0 —
INtimero de coldnias a 22 2C (N/ml) — — - - -— o 0 -
o de coldnias a 36 2C (N/ml) — — — — - 0 0 —
Clostridium perfringens {N/100 ml) 0 | — —_ — o [+] o] —
Aluminis A1) 200 - — — — o] 0 -
Amonio (mg /I NH,) 0,50 S = P o 0 s
iménio (ug/1 5b) 5.0 i I - | -— o 0 —_
|arsénio (ug/1 As) 10 — — oy 0 0 =
B (e/) 1 — | = 0 0 =
|Benzofa)pireno (ue/) 0,010 o= | = <o [ 0 =
Boro (mg/1 B 1,0 — o 0 0 =
Bromatos (ug/l BrO,) 10 | e AR = 0 0 =
|Céddmio (pg/1 cd) 5.0 — - | — 0 0 -
(Cdlcio (mg/l Ca) — — -— — — 0 o —_—
Carbono Orgénico Total (mg/I €) — - — N.A. o 0 N.A.
C (ug/I CN) 50 — — — -— 0 0 -
Cloretos (mg/I Cl} 250 - - o 0 0 %
Chumbo {pg/I Pb) 10 - — — 0 0 —
Cobre (mg/1 Cu) 20 - - -~ = 0 0 —
Cromio (pg/I Cr) 50 -— 0 0 —
1,2 - did (/1) 3.0 e — — 0 [ o
Dureza total (mg/l CaCO;) = =3 — 0 0 =
Ferro (ug/l Fe) 200 - - e = 0 0 o
L (mg/I F) 1,5 — = o 0 =
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (pug/l): 0,10 - — —— -— -— -
Benzo(bif (eg/) = = - = = 5 o =
(k)fiuoranteno (ug/1) - -~ — — - 0 0 o
Benzo{ghi)perileno (ug/1) - - - - < [} 0 =
Indene|{1,2,3-cd)pireno (ug/l) —- - — — — 0 [4] —_
Magnésio (mg/I Mg} = — — - - 0 0 -
| Mn) 50 - = - == - 0 0 o
1NO;) 50 — = 0 0
Nitritos (mg/T ND;) 0,50 TS =) = 0 o =
[Mercirio (ug/1 Hg) 1.0 — - = 0 0 =
Niquel {pg/I Ni) 20 — - — 0 0 —
[Oxidabilidade {mg/1 0;) 5.0 s o o ) ) =
Pesticidas — total (ug/I) 0,50 — = — N. A, 0 0 N.A.
Selénio | Se 10 —_ . =5 % 0 0 e
sédio (mg/l Na) 200 s = = = ) 0 e
Sulfatos (mg/l SO,) 250 - - - — 0 0 -
1 e Tricloroeteno (ug/1): 10 — = — e = s =
Tetracloroeteno (ug/l) | — - — 0 0 e
Triclor {ng/) - s — = s 0 0
Trihalometanos - total (ug/l): 100 = | = o = = s =
Cloroférmio (pg/l) - e - — 0 [}] e
formio (ug/1) % = = = = 0 0 =
dicl {ug/) — ot == 0 0 =
Dibromocl {ng/1) 2 = e == T 0 0 e
Dose indicativa (mSv) 0,10 = i - 0 0 =
o-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificago) - = 0 0 X
Polénio 210 (Bq/1) o - 0 0 ot
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- N3o Detetado; N, A. - Ndo Aplicave|
Os resultades analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein.@
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

O VYice-Pre te da ara leir
. Oleiros, 08 de margo de 2022

(Miguel Aledandre Silva Costa Santos Marques)



@ oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO CAVALINHO/CHELHINHO DO CONCELHO DE

EDITAL n.2 22/2022

OLEIROS
0 0 dad oD 06 00 g d 0 p oD 0 0 a 0 4 bro, pro a U
0 dade d d d pub d [ 0 d 0 do do o od U1 o bro
Q dade d A QA 0 do dad 0 de bro
<5 do pelo D superiores VP sTpOment) %
. 0 dovp Previstas | Realizadas | R d
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 | ] 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) Pravil 0 0 11 __ 1 50% 2 2 100%
Desinf idual (mg/l) _ .| - 010 | 020 = = 2 2 | 100%
Cheiro a 252C (Fator de diluiciio) —— 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Sabor a 259C (Fator de diluicio) 3 el <t <1 0 _100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 265es05 6,3 6,3 I 1 | 1 100%
Condutividade (uS/cm a 209C) 2500 57| 57 0 | 100% 1| 1 100%
Cor (mg/1 PtCo) 20 <2,0 <20 0 100% 1 1 100% |
Turvagdo (UNT) 4 <0,50 <0,50 0 100% 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mi) 0 0 0 o 100% 1 [ 100%
In de coldnias a 22 *C (N/ml) = 132 132 - == 1 | 1 100%
|numero de colénias a 36 o€ (N/mi) - 146 146 — - 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) (AT - 0 0 0 100% 1 1 | 100%
Alumini lﬂl}{ﬁl‘ 200 <30 <30 0 100% 1 1 100%
[Aménio (mg /I NH, 0,50 <0,02 <0,02 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/I Sb) 50 <15 | <15 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/l As) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
|e (1e/l) 1 | <03 | <03 | [} 100% 1 |1 100%
|Benzo(a)p {ug/1) 0,010 <0,003 | <0,003 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/1 B) 1.0 <03 | <03 0 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/l BrO;) 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/! Cd) 5.0 <1,0 <10 | 0 100% 1 1 100%
(Calcio (mg/l Ca) — <5 <5 —- - 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg/I C) 2 = N.A. 0 o N.A.
Cianetos (pg/l CN) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/! Cl) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Chumbo (pg/1 Pb) 10 7.8 7.8 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/l Cu) 20 <0,3 <0,3 o 100% 1 1 100%
|crémio (pg/l Cr) 50 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano [ug/I) 3.0 <03 <03 0 100% | 1 1 100%
Dureza total (mg/l CaC0;] == <17 <17 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/| Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
i {mg/1 F) 1.5 <0,0 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Hidroc Aromiticos Policiclicos (ug/1): 0,10 <0,010 | <0,010 0 100% = - =
(b} ) T <0,010 | <0,010 = — 1 1 100%
Benzo{k)fuor (ug/) — <0,010 | <0,010 = = 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/l) = <0,010 | <0,010 — 1 1 100%
Indenol1,2,3-cd)pirenc (ug/1) - <0,010 | <0,010 = = 1 1 100%
|Magnésio (mg/1 Mg) == 1,8 18 . 1 1 100%
Mangané 1 Min) 50 | <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/1 NO;) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/l NO) 0,50 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
|Mercirio (ug/t Hg) 1.0 <020 | <0,20 0 100% 1 1 100%
Niguel (ug/I Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Imf_hbliiﬂﬂde {mg/T0,} 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
|Pesticidas — total (ug/l) 0.50 - — - NA 0 0 N.A.
|seténio (ug/i Se) 10 <30 | <30 q 100% 1 1 100%
sédio (mg/l Na) 200 F 8 0 100% 1 1 100%
Ifatos {mg/l SO,) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
) & Tricl {ug/l): 10 <3 <3 0 100% = = =
Tetracl (ue/1) - <3 <3 - - 1 1 100%
Triclor {ne/1) — <03 <03 | — — 1 1 100%
Trihal - total (ug/1): 100 <3 <3 0 100% - =
Cloroférmio (ug/l) — <3 <3 = 1 1 100%
Bromeférmio (ug/1) - <3 <3 i = 1 1 100%
Br dich U] o <3 <3 - == 1 1 100%
Dibromod (ue/1) - <3 <3 || 1 1 100%
Dose indicativa (m5v) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
a-total (Bg/1) 0,10 (Nivel de verificag <0,04 <0,04 0 100% 1 1 100%
Poldnio 210 (Bq/1) = <0,018 | <0,018 — | 1 1 100%
NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - N§o Detetado; N. A. - Nio Aplicavel

quadro abaixo.

Data da Amostragem

22/12/2021

Pardmetro

Bactérias coliformes

20/10/2021

pH

Causas do
Incumprimento

Dosagem inadequada
de reagente

Data das
Anilises de
Verificagao

Medidas Corretivas Implementadas

Corregdo da dosagem de reagente
no tratamento

12/01/2022

Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein. &
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, & excegdo das n3o conformidades detetadas aos pardmetros Bactérias coliformes e pH, de acorda com o

Estado do
Incumprimenta

Ultrapassado
{duragdo: 15 dias dteis)

A averiguacio das
causas fol inconclusiva

Ndo foram temadas medidas porque
as analises posteriores nio
confirmaram o incumprimento

22/12/2021

Ultrapassado
‘ {duragdo: 42 dias dteis)

(Miguel Alexndre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros,

, 08 de margo de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

A -
" Ol,elros NA ZONA DE ABASTECIMENTO CAVALO DO CONCELHO DE OLEIROS EDMTAL a0 200000

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

lor P Btri
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ) % Andlises (PCQA) %
fixado no DL 306/2007, N.2 Andlises Analises

Cumprimento

Pardmetro (unidades) sy superiores VP
altera elo . - uperiores : : 3
S Minimo | Maximo do VP Previstas | Realizadas | Realizadas

152/2017
Escherichia coli (N/100 ml) i 0 2 2
Bactérias coliformes (N/100 ml) kv 0 | 0 o | 0 00% | 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/l) ] - 0,40 0,50 | - = 2 2 100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 259C (Fator de diluigio) 3 <1 | <1 0 100% 1 1| 100%
pH (Unidades pH) 265e<905 75 | 15 | 0 100% 1 1 100%
Condutividade (15/cm a 208C) 2500 120 120 | 0 100% 1 1| 100%
Cor (meg/I PtCo) [ | <20 | <20 0 100% 1 1| 100%
Turvagdo (UNT) 4 <0,50 <0,50 . 100% 1 1 100%
Enterococos (N/100 mi) 0 0 o 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml) - N.D. N.D. - - 1 3 100%
o de colénias a 36 2C (N/mi) =iw 0 | N N.D. - — 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Aluminio 1A1) 200 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Aménio (mg /TNH,) 0,50 <002 | <002 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/I Sb) 50 <15 | <15 | 0 100% ES 1| 100%
Arsénio (ug/l As) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
|8 (me/1) 1 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
|Benzofa)pireno (ug/1) 0,010 <0,003 | <0,003 [} 100% 1 3 100%
|Boro (mg/! B) 1.0 <03 <03 o 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/l BrO,) 10 <3,0 <30 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/l Cd) 5.0 <10 | <10 0 100% | 1 1 100%
Célcio (mg/1 Ca) - 15,5 15,5 — - 1 1 100%
Carbono Organico Total mg/I C) — — - NA. 0 0 NA.
Cianetos (pg/l CN) 50 <15 <15 0 100% T 1 100%
Cloretos (mg/I Cl) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
(Chumbo (ug/1 Pb) 10 <30 | <30 | 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/l Cu) 20 | <03 <03 0 100% a 1 100%
Crémio (ug/l Cr) 50 <20 <2,0 0 100% 1 1 100%
1,2 - diclor (ng/t) 3.0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Dureza total [mg/l CaCO;) = a7 47 - = 1 1 100%
Ferro (pg/| Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/I F) 1.5 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
|Hidrocarb & Policiclicos (ug/1): 0,10 <0,010 | <0,010 o 100% - - -
Benzofb (ue/) e <0,010 | <0,010 = = 1 1 100%
(ki (ue/1) == <0,010 | <0,010 - = 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/] = <0,010 | <0,010 - = 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pi {ng/1) = <0,010 | <0010 — T 1 1 100%
|Magnésio [mg/I Mg) - 18 19 — L 1 1 100%
1 Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
1NO,} 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos [mg/i NO;) 0.50 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
|Mercario (ug/1 He) 1,0 <020 | <020 0 100% 1 1 100%
[ Niquel (ug/i Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
|Oxidabilidade {mg/10,] 50 <15 <1,5 0 100% 1 1 100%
|Pesticidas - total {ug/l) 0,50 — - = N A, 0 0 N.A.
Selénio (ug/i Se) 10 <3,0 <3.0 0 100% 1 1 100%
|sedio (me/t Na) 200 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Ifatos (mg/ 50,) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
] e Tricloroeteno (ug/l): 10 <3 <3 <] 100% — -
Tetracl {ne/l) <3 <3 = — 1 1 100%
Tricl (e/) =+ <0,3 <0,3 — = 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/1): 100 <3 <3 o 100% - -— -
Cloroférmio (ug/l) - <3 | <3 = 1 1 100%
Bromoférmio (ug/| - <3 <3 — 1 1 100%
= T ‘M o <3 <3 — - 1 1 100%
Dibromocl (ugfl) = <3 <3 - - 1 1 100%
|Dose indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% __¥ L 100%
a-total (Ba/l) 0,10 (Nivel de verificag <0,04 < 0,04 0 100% 1 1 100%
Poldnio 210 {Bg/l) =5 0,013 0,013 — — 1 1 100%
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - N3o Detetado; N. A - Nao Aplicavel
Os Itados analiticos apr los evidenciam que a 3gua distribulda nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de gualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2
306/2007, de 27 de agosto, aiterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro,

(Miguel Alekandre Silva Costa Santos Marques

O Vice-Presidgntefla Gimara lei
W A i ' \ Oleiros, 08 de margo de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

’ \ Ll
" (o] lel ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO DAO DO CONCELHO DE OLEIROS SN2 R

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da T T
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

i J
:alor Paramd"lrl_m (vr) Valores obtidos YAk ag %
ixado no DL 306/2007, + Analises Cumprimento Analises

alterado pelo DL = superiores VP :
§ Y Minimo ¥ Realizadas
152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichia coli (N/100 mi) il I e | e ] 100% 1 1
|Bactérias coliformes (/100 mi) 0 | o 0 0 100% 1| 1|
Desinf idual (mg/l) Lo {030 030, =l = &=
(Cheiro a 25¢C (Fator de diluigio) 3 <1 | <1 o 100% 1 1
sabor a 258C (Fator de diluigio) S <1 <1 0 100% 1 1
pH (Unidades pH) 265es95 7.5 7.5 0 100% 1 1
Condutividade (uS/em a 209C) I 2500 | 8 &8 0 100% B! 1
Cor (mg/I PtCo) 20 <2,0 <20 0 100% 1 1 |
Turvagdo (UNT) 4 T3 1,1 0 100% L 1
|Enterococos (N/100 mi) 0 0 0 [¢] 100% 1 1
Niimero de colénias a 22 #C (N/ml) = 1 1 - — 1 1 100%
imero de col a 36 2C (N/mil) — ND. | ND = - 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 — e — — 4] ) —_
Aluminio (ug/fl Al ) 200 — - s o o 5
Aménio [mqi_/rN_HJ 0,50 — . P 0 0o =—
e i !lsb} 5.0 = — - - o [4] —
Arsénio (ug/l As) ) 10 - = - 0 0 —
|e e/ 1 — = = o o =
lunw[alplnno (ue/M) 0,010 — - e -— o o —
Boro (mg/| B) 1,0 - aee 0 0 =
Bromatos (ug/l BrO,) 10 = — _ = o 0 S
Cédmio (pg/I Cd) 5,0 FRT ] - ] 0 —
Célcio (mg/l Ca) - o =E - -— 0 0 -
Carbono Orgénico Total [m;_ﬂ C} e = — e N.A. o [ N.A.
Cianetos {ug/l CN) 50 - = — - 0 0
Cloretos (mg/I Cl) 250 - - — 0 1] | —
[Chumbo {pg/l Pb) 10 - e — 0 0 -
Cobre (mg/I Cu) 20 x4 - — 0 o —
Crémio (ug/l Cr) 50 - - 0 0 —
1,2 - didl {ug/1) 3.0 ol — — — [¢] 0 -
|Dureza total [mg/T CaC0;) — — - = = o 0 ==
Ferro (ug/l Fe) 200 e - - — 0 o —
Fl (mg/I F) 15 - - - 0 0 —
Hidrocarb Aromdticos Policiclicos (pg/l): 0,10 - - e - - -
B {b)fi e/t e - | = - - 0 e —
{k)fl (pe/1) = = — - 0 0
Benzo(ghi)perileno (1g/1) = == = o= o 0 -
deno(1,2,3-cdlpireno (g/1) - = = = 0 0 =
Magnésio (mg/l Mg) s ag == = o 0 —
Manganés (ug/| Mn) 50 - - - 0 0 =
Nitratos (mg/l NOy) 50 S = 0 0 ry
Nitritos {mg/T NO,] 0.50 = | == = 0 0 -=
|Mercirio (ug/! Hg) 10 - | - — o 0 0
| Niquel [ug/1 Ni) 20 — — — = 0 0 T
Icmtdab idade [mg/10;) 5.0 == = e 0 0 Tz
|Pesticidas — total (ug/I) 0,50 - — - N A ] 0 N.A,
Selénio (ug/l Se) 10 | = - 0 0 —
Sodio (mg/l Na) 200 o - — 0 0 -
Sulfatos (mg/l 50,) 250 S s T = o o
I e Tricl (ug/N): 10 e — - —_ —
Tetracl {ne/l) = v o= = 0 0 —
Tricl (pe/l) - = — o 0 0 —
Trihalometanos - total (ug/l): 100 foes e — i s e -
Clorofé 1) — - — - 0 0 =
Bromoférmio (ug/l) - = bt - Ea 0 0 —
Br (ue/i) = = = = =i 0 g -
Dibromod ‘llyl’ - o oo = — 0 2] -
Dose Indicativa (mSv) 0,10 e = = 0 0 =
a-total (8g/l) 0,10 (Nivel de venficacs e — -— 0 0 -
Polonio 210 (Bg/l) S5 - | — = = 0 o =
INOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico, N.D.- N3o Detetado; N. A. - Nio Aplicivel|
Os ltados analiticos ap tados evidenciam que a agua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de gualidade estabelecidas no Decreto-Lein.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presigentega Cimara de Qleiro
V\ * h Oleiros, 08 de margo de 2022
i

o
(Miguel Aldcandre Silva Costo Santos Marques)



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

’ \ -
" Olelros NA ZONA DE ABASTECIMENTO EIRIGO DO CONCELHO DE OLEIROS EOPAL R 22 00

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de derembro, procedeu-se & 49 TRIMESTRE 2021
verificacio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Valor P étri VP, " g \ .

b r‘m[ ! Valores obtidos 4 % N.? Andlises (PCQA) %

fixado no DL 306/2007, N.2 Analises :
Anilises

Cumprimento
alterado pelo DL - = superiores VP = . ;
152/2017 Minimo | Maximo Previstas | Realizadas | Realizadas

Pardmetro (unidades)

Escherichia coli {N/100 mi) w 1 1
Bactérias coliformes (N/100 mi) i T o | | | 100% 1 1 100%
|esint residual (mg/l) e 0,70 0,70 = — 1 1 100%
|cheiro a 258C [Fator de diluicio) 3 - = S| 0 0 =
|sabor a 252C (Fator de diluig3o) 3 - - - | © 0 -
pH (Unidades pH) 2656595 - | - — | o 0 —
Condutividade (S/cm a 200C) 2500 — - = | o o | = |
Cor (mg/| PtCo) 20 - — = 0 0 —
Turvagio (UNT) 4 — - - — o | o S
[Enterococos (N/100 mi) 0 - ) = — [ [¢] -
NG de colénias a 22 ¢C (N/ml) = o = = - I 0 —
imero de colénias a 36 2C (N/ml) ore — = = = 0 0 =
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - - - -— o [s] =
luminio (pg/l Al ) 200 e o 0 e
Aménio (mg /T NH,) 0.50 ~ | = = o 0 =
iménio (g/1 55) 50 = o 0 =
Arsénio (ug/ As) 10 — - -— 0 0 —
|8 (ue/1) 1 = -— 0 ]
|Benzo(ajpireno (ug/1) 0,010 ~ — — — o 0 =
Boro (mg/l B) 1.0 S = = 0 o =
Bromatos (pg/l BrO,) 10 =W a o ==
Cédmio (pg/l Cd) 5.0 s — - -— o 0 =
Calcio (mg/l Ca) = | = = — b 0 —
Carbono Organico Total [mg/I C) -— B -~ - NA 0 0 N.A,
Cianetos (ug/l CN) 50 - - - 0 0 —
Cloretos (mg/l Cl) 250 -— -— e (1] 0 -
(Chumbo (pg/l Pb) 10 = = ) ) =
Cobre (mg/1 Cu) 20 - - - 0 0 -
Crémio (ug/I Cr) 50 = - — - 0 0 =
1,2 - dicloroetano (ug/l) 30 - s - 0 0 —
Dureza total [mg/1 CaCD,) =) = — = = 0 0 Yy
Ferro {ug/| Fe) 200 - - e - 0 0 —_
Fluoretos (mg/I F) 1.5 — — — e 0 4] —
|Hidrocark Aromdticos Policiclicos (pg/l): 0,10 — = = 7 i
B (b}fiuor lug/1) — — — — 0 0 =
(k) (ug/1) - - = 0 0 =
Benzo(ghi)perileno (ug/1) = = e = I 9 D =
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) = = - = 0 0 =
[Magnésio (mg/i mg) = = s = = ) 8 =
50 — - L o )
50 - - - - 0 ] -
0,50 — - - 0 0 —
Mercirio (ug/l Hg) 1,0 = — = 0 0 =
Niquel (ug/l Ni) 20 - - - 0 0 —
[Oxidabilidade {mg/1 O,) 50 — - — 0 0
Pesticidas  total (ug/l) 0,50 - | = N.A. 0 0 NA.
Selénio (ug/fl Se) 10 i - - — 1] 0 —
I:Sér.lln (mg/I Na) 200 - - — 0 0 —_
Sulfatos (mg/l SO,) 250 i = S 0 0 e
Tetradl & Tricl ne/): 10 i — -— — -
Tetrach ) -— .- — — — (4] (4] P
Tricl e/ - - - - - 0 0
Trihalometanos - total (pg/l): 100 — — — — e —
Cloroférmio (pg/1) - b — = — 0 0 -
Bromoférmio (pg/1) - o — 0 0 s
dich {ug/1} s — — = 0 0 SR
Dibr i {ue/) - = | - - - 0 0
Dose indicativa (m5v) 0,10 - phi L — [#] 0 —
a-total (Ba/l) 0,10 (Nivel de verificaga — - 1 = e 0 0 =
Poldnio 210 (Bg/l) e = S | == o 0 o P
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Ndo Detetado; N. A. - Mo Aplicavel
(e13 ltades analiticos apr jos evidenciam gue a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.@

I306¢"200?, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro,

O Vice-Presidgnte da Cdmara de Oleir
M ﬂ—\y ’ . Oleiros, 08 de marco de 2022
(Migdel Alekandre Silva Costo Santos Margues




@ oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO ETA SANTA LUZIA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.® 22/2022

O 0 4 O U D0 O . D O oo D 0 o o Rro, pro 0
da qualidad da rede pub d 4 0 do 0 antrolo d 0
Qualidade da A provado pela oridade comp R d 0
0 no 06/200 N.? Andlises .
posc do pelo D superiores VP S 1
o 0 do VP Previstas | Realizadas d
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% | 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0. — il 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinf idual (mg/l) - 0,30 >1,50 = = 3 3 100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluigio) 3 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 259C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 | 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) ] 26505085 8,0 80 0 100% 1 1 100%
Condutividade (S/cm a 20%C) 2500 160 160 | 0 100% 1 1| 100%
Cor (mg/IPtCo) a3 20 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 <050 | <0,50 0 100% 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mi) 0 0 ] 0 100% 1 ! 100%
Nimero de colénias a 22 C (N/ml) - ND. | ND. - — 1 1 100%
de col6nias a 36 2C (N/ml) - 2 2 — 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Alumini 1Al1) 200 53 53 0 100% | 1 1 100%
[Aménio (mg f;f NH,] 0,50 — i 2 0 0
iménio (ug/l Sb) 5.0 — -— o o -
Arsénio (ug/l As) 10 - — - 0 0 -
B 1) 1 i — = — 0 0 -
Benzo(a)pireno (pg/l) 0,010 - -— o 4] —
Igom (mg/18) 1,0 — - = i 0 0 =
Bromatos (ug/l BrO;) 10 ey x| 0 0 ==
Cédmio (pg/l Cd) 5.0 —_ = — — o 0 —
(Cdicio (mg/l Ca) i - - 0 0 —
Carbono Organico Total {mg/I C) -— i L = N.A o o N.A.
Cianetos (pg/1 CN) 50 - - —_ 0 0 —
Cloretos (mg/i Cl) 250 i i _— - o 0 -
Chumbo (ug/I Pb) 10 - —— - -— 0 0 —
Cobre {mg/l Cu) 20 - -— 7] 0 —
Cromio (ug/ Cr) 50 - — = = o | o -
1,2 —dicl (pg/1) 3.0 -— - 4] 0 —_—
Dureza total [mg/l CaC0,] e i 2 e s 0 0 =
Ferro (ug/l Fe) 200 <50 | <50 | 0 100% 1 o 100%
Fluoretos (mg/l F) 1.5 - - 0 G -
|Hidrec Aromiticos Policiclicos (ug/I): 0,10 - — — — = — =
Benzo{blf (ug/) = = = == 0 2 =
() (/) — = = = = 0 0 -
Benzo(ghi)perileno (ug/l) L == i e 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) - — o — o o =
Magnésio (mg/| Mg) = - - - 0 0 -
M nés 1 Mn) 50 <15 <15 0 100% | 1 1 100%
Nitratos {mg/l NO,) 50 s i L 0 0 EL:
Nitritos (mg/1 NO;) 0.50 — = = == o 0 =
|Mercurio (pg/l Hg) 1,0 - — = - 0 0 =
I niquel (ug/1 Ni) 20 — - e e 0 0 -
Oxidabilidade {mg/l1 0] 5.0 e i T e o 0 =
Pesticidas - total (ug/1) 0,50 — N. A 0 0 N.A.
[selénio (pg/1 Se) 10 — - - 0 0 =
{sédio (mg/I Na) 200 - = 0 0
[5ulfatos (mg/1 SO,) 250 - — = 0 0
Tetracl e Trich {ue/1): 10 - T = = = =
Tetradioroeteno (ug/) = = = 2 o [ o =
Sisiaa = oy 5 o 5 |
Trihal - total (pg/l): 100 — — - - -—
Cloroftrmio (ug/l) - — — o = o 0 I
férmio (pg/1) e — - — a [1]
dich {ue/t) i = —= = s o | o
Dibromocl {ug/1) - - — - 0 0
|Dose indicativa (mSv) 0,10 - - - — 0 0
a-total (Bg/1) 0.10 (Nivel de Ga — e == == 0 0 5
Polénio 210 [Bq/l) s = = = = 0 0 =
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Ndo Detetado; N. A. - Nao Aplicavel
0s resultados analiticos apresentados evidenciam gue a agua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n ®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

(Miguel Afexendre Silva Costa Santos Margfes)

Oleiros, 08 de marco de 2022




@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Led n.¥ 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
Icas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO FERNAO PORCO DO CONCELHO DE OLEIROS

verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises peri
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Pardmetro (unidades)

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,

alterado pelo DL

152/2017

Valores obtidos

Minimo

Méximo

N.? Anilises
superiores VP

%

Cumprimento

do VP

EDITAL n.® 22/2022

4% TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

N.? Andlises (PCQA)

Previstas

An
Realizadas

ses

Realizadas

Escherichia coli (N/100ml) LA 2 2 _100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) ] 0 0 o 100% 2 2 100%
Oesinfetante residual (mg/1) _ o= | 030 | o & = 2 2 [ 00%
Cheiro a 252C (Fator de diluigio) 3 — - — — 0 | 0 -
[Sabor a 25¢C (Fator de diluigdo) 3 - - | - - 0 g [
pH (Unidades pH) 265es95 g —_ = -— 0 o —_
Condutividade (uS/cm a 20%C) 2500 - - —_ - 0 o —
(Cor (mg/! PtCo) 2 SR A T 20 s = = T o o g =
Turvagdo (UNT) 4 " — -— o 4]
|Enterococos (N/100 mi) 0 — — = . 0 0 -
[Nlimero de colénias a 22 #C (N/ml) — — — -— 0 4] —
|Numero de colénias a 36 2 (N/mi) - = - = - 0 0 —
cr perfringens (N/100 mi) 0 = = = L = =
fumini Al) 200 — - — 0 0 —
Amonio (mg /I NH,) 0,50 — — — o 0 -
imdnio (ug/1 Sb) 5.0 - - - — 0 0 —
|arsénio (ug/i As) 10 -+ — e -— 2] 0 —
B 1) 1 — - — 0 0 LB
Benzo(a)pireno (ug/l) 0,010 - - - == 0 ) =
Igam {mg/1 B) 1,0 - - — 0 0 —
Bromatos (pg/l BrO,) 10 - — - — 0 o -
Cadmio (pg/! Cd) 50 - — — — 0 0
Célcio (mg/l Ca) — — — - — 0 0 —
Carbono Organico Total (mg/I C) - — - - N.A, *] o N.A,
Cianetos (ug/l CN) 50 - = — 0 0 =
Cloretos (mg/I Cl) 250 - — - - 0 0 —
Chumbo (ug/| Pb) 10 - — - — 0 0 —
Cobre {mg/l Cu) 2.0 =t — e o s} 0 —
Crémio (ug/l Cr) 50 — - - 0 0 -
1,2 = dicl {re/1) 3.0 2en 2 - -— 0 0 —
|Dureza total [mg/T CaCO,) =% = o — 0 0 =
Ferro (pug/l Fe) 200 - - — a 0 —
Fl (mg/1 F) 1.5 — — st — 0 0 -
id t Aromdticos Policiclicos (ug/1): 0.10 = - = -— — -
(b} (ee/) - — - = - 0 0 -
(k) (ug/) = - - - 0 0 -
Benzo(ghijperileno (ug/1) — - == - 0 0 —
indeno(1,2,3-cd)pireno (pug/l) - = = = ) 0 =
Magnésio (mg/l Mg) - -~ — — — [¢] 0 —
1Mn) 50 — s = 0 0 =
NO,) 50 = L — — 0 0
Nitritos (mg/T NO,J 0.50 — _ = =) 0 o
|Mercirio (ug/! He) 1,0 - - - = 0 0 =
| Niguel (ug/1 NI) 20 — — — = o | 0 =
IO:Idab ade [mg/10;) 5.0 e = = o 0 =
[Pesticidas — total (ug/l) 0,50 — - — N.A. 0 0 N.A.
Iselénio (ug/1 Se) 10 = = = o 5 =
Sédio (mg/l Na) 200 = — - — 0 0 —
Sulfatos (mg/f1 50,) 250 — — o 0 0 =
Tetr teno e Trich (pg/1): 10 - il - - — —
Tetracl e/ = — — 21 - o | 0 -
Tricloroeteno (ug/l) —- = - — 5] o —_
Trihalometanos - total (pg/l): 100 o - = - == - —
Cloroférmio (ug/1) — - — - 0 0 —-
Bromaférmio (ug/1) - == - = — o 0 —
Bromodidorometano {ug/l) - = - = — 0 0
ib d (ue/M) - — — — 0 0
Dose indicativa (mSv) 0,10 — - - 0 0
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificaga — — - — | 0 4] -
|Polénio 210 [Ba/i) = = = = = | 0 0 =
NOTAS:
V. P. - Valor P, étrico; N.D. - Nio D ado; N. A. - Ndo Aplicavel
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esti em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.®
306,/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n @ 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Pre: nz‘dﬁmazl:%meiﬂ

(Miguel Alekandre Silva Costa Santos Marqueg)

Oleiros, 08 de margo de 2022



A . CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
0 o le | ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO FONTANARIO DE BAFAREIRA DO CONCELHO EDITAL n.2 22/2022

DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Valor Paramétrico (VP) . )
Valores ob % N.? Andlises (PCQA) %
fixado no DL 306/2007, N.2 Andlises { %
Anilises

Pardmetro (unidades) i 4 Coi i VP Cumprimento
alterado pelo 3 : superiores <
Minimo | Maximo do VP 32 Realizadas
152/2017

Escherichia coli (N/100 ml} o | © 1 1
|Bactérias coliformes (N/100 ml) Sy [ ROl 3 1 3 1 0% 1 1 100%
Desinf idual (mg/l) - <010 | <0,10 = = 1 1 100% |
Cheiro a 25°C (Fator de diluigio) - i <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C (Fator de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) | =265es85§ 61 | 61 1 0% 1 E! 100%
Condutividade (uS/cm 3 20°0) 2500 54 54 0 100% 1 1 100% |
Cor (mg/1 PtCo) 20 _<20 <20 0 | t00% | 01 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 2.0 2,0 0 100% 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
i de colénias a 22 2C (N/ml) = 13 13 - - 1 1 100%
N de colénias a 36 °C (N/ml) - 5§ | & | = — 1 1 —100% |
Clostridium perfringens [N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
luminio ( Al) 200 58 58 0 100% 1 1 100%
Aménio mg /T NH,) 0,50 <002 | <002 0 100% 1 1 100%
Antimdnio (ug/l 5b) _ 5.0 | <15 <55 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/l As) = Taee <3 <3 0 100% 1 1 | 100%
Is (ng/l) 1 <0,3 <0,3 [} 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pirenoc (ug/1) 0,010 <0,003 | <0,003 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/l B) 1.0 <03 <03 0 100% 1 1 100% |
Bromatos (pg/l BrO,) 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Céddmio (pg/I Cd) 5.0 | <10 <1,0 0 100% 1 1 100%
Caicio (mg/l Ca) - <5 <5 — — 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg/I C) e —" = AT N.A. [ 0 N.A.
Cianetos (ug/I CN) 50 <15 <15 [ o 100% 1 3 100%
Cloretos (mg/I Cl) 250 <10 <10 o 100% 1 G 100%
Chumbo (pg/1 Pb) 10 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/1 Cu) 20 <03 | <03 0 100% 1 1 100%
Crémio (pg/l Cr) 50 <2,0 <2,0 1] 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (ug/l) 3,0 <03 <03 0 100% 1 3 100%
Dureza total (mg/l CaCO,] e <17 <17 L 1 1 100%
Ferro (ug/! Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Fl {mg/I F) 15 | <010 | <010 0o 100% 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/1): 0,10 <0,010 | <0,010 0 100% — e —
(b)fl ) — [ <0010 | <0010 = = 1 1 T
Benzo(k}f {ue/t) — <0010 | <0,010 = = 1 1 oo
Benzo(ghijperileno (ug/1) = <0,010 | <0,010 == = 1 1 100%
jeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) - <0,010 | <0,010 - -— 1 1 100%
|Magnésio (mg/I Mg) = 18 18 e v 1 1 100%
|Manganés (ug/l Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Ilmatm {mg/I NO,) 50 <10 <10 o 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/l NO;) 0,50 | <0020 | <0020 o 100% e 1 100%
[Mercirio (ue/l Hg) 1.0 <0,20 | <020 0 100% 1 1 100%
uel 1 NI} 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade [mg/1 0,) 50 <1,5 <15 0 100% 1 1 100%
Pesticidas — total (ug/l) 0,50 — | = = N. A, 0 0 NA.
|5elénio (ug/l Se) 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Isédio (mg/! Na) 200 5 5 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/1 S0,) 250 T <10 <10 0 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricl {pg/): 10 <3 <3 0 100% -— - -
Tetracl M| = <3 <3 — — 1 1 100%
il (el — <0,3 <0,3 — 1 1 100%
Trihal - total (ug/l): 100 <3 <3 0 100% — = -
Cloroférmio (pg/l) <3 <3 = 1 1 100% |
Bromoférmio (ug/1) — <3 <3 == 1 1 100%
Bromodicl (ue/1) — <3 <3 — - 1 1 100%
Dib i (ug/1) e <3 <3 - — 1 1 100%
Dose indicativa (m5Sv) 0,10 <010 | <010 0 100% 1 1 100%
o-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificagdo) | <0,04 <0,04 0 100% 1 1 100%
|Polénio 210 {Ba/i) = 0,014 | 0,014 = 1 1 100%
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrica; N. D. - N¥o Detetado; N. A. - Nao Aplicdvel
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2017, de 7 de dezembro, & excecdo das ndo conformidades detetadas aos pardmetros Bactérias coliformes e pH, de acordo com o
quadro abaixo.
Data das
Data da Amostragem Pardmetro ‘ causa.s i i Medidas Corretivas Implementadas| Andlises de ‘ Emdr_’ i3
Incumprimento Incumprimento
Verificacio
o3z Bactrios colformes | PO nadeduads. | Comeclode dosagem deresgente | 1y | Uhkepmsiade,
Carateristicas naturais O incumprimento ndo esta
03/11/2021 pH (hidrogeoldgicas) da ultrs do, motivo pelo qual, i Nio ultrapassade
origem de dgua | continuard a ser acompanhado

Vice-Preflidepte dpCimara de Olel
w L\/E ‘) Oleiros, 08 de margo de 2022

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Mai 5]



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

L]
0‘ °lel ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO FONTANARIO DE MOUGUEIRAS DE BAIXO DO EDITAL n.? 22/2022

CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 derembro

:al:)r Pat.-'lmf.;tr:c;‘l:':i-‘] Valoris obe e o
ixado no DL 306/2007, e Cumprimento Anilises

Iterad lo DL superiores VP 3
bt Minimo | Maximo P do VP Realizadas

Paridmetro (unidades)

152/2017
[Escherichia coll (N/100 mi) 0 1 !
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 | o o 0 100% 1 1| 100% |
Desinf idual (mg/1) - | <010 | <00 - - 1 1 100%
Cheiro a 25¢C (Fator de diluigiio) 3 = - - o 0 0 i e
Sabor a 25°C (Fator de diluicio) 3 i - - - o 0 —
pH (Unidades pH) T med (% 265e<95 e — — 0 o | -
Condutividade (uS/cm a 209C) 2500 — — = . I 0 0
Cor (mg/iPtCo) LT [ 20 S I - 0 o | — |
Turvagdo (UNT) 4 — o | o 0 —
Enterococos (N/100 ml) 0 — - — [+] o —
(X de coldnias a 22 2C (N/ml) - — - ] = - 0 0 —
Numero de coldnias a 36 #C (N/ml) -— - --n 0 (] —
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - = 0 o —
Aluminio (ug/1 Al ) 200 = = = = u 8 =
Amdnio [mg /TNH,] 0.50 — - - e 0 0 | -
Antiménio (ug/) Sb) 5.0 - — =an -— 0 0 -
Arsénio (ug/l As) 10 L e ) = o s 0 0 —
18 (1g/1) 1 - — == — 0 0 —
Benzo(apireno (pg/1) 0,010 — — W, o 0 o
Boro (mg/1 B} 1.0 = = s o o ) =
|Bromatos {ug/l BrO,) 10 — — == 5 0 o =,
Caddmio (ug/l Cd) 5.0 - == - o 0 —
Célcio (mg/l Ca) — — - 0 0 -
Carbono Organico Total (mg/l C) — = S - N.A. 0 0 N.A.
Claneto /| V) % . . i T
Cloretos (mg/I Cl) 250 - = = = ) ) -~
Chumbo (pg/l Pb) 10 — — <4n - 0 0
Cobre (mg/I Cu) 20 = o= 0 0 =
{Crémio (ugfl Cr) 50 = il | — 0 0 —
1,2 - dicl 1) 30 - - . 0 0 s
Dureza total CaC0,) — — - T o o =
Ferro (ug/l Fe) 200 | iz === == 0 0 =
Flugretos (mg/1 F) 15 - s e 0 0 =
[Hidrocarb Aromaticos Policiclicos (ug/1): 0,10 — — — °] o —
(b)fiuoranteno (ug/1) — - — - 0 0 —
B (k)fi (et - - — e -— 0 0 —
Benzo{ghilperil I - = = == - 0 2] —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) — - = - 0 0 -
|Magnésio (mg/l Mg) - - - - - 0 o —
M. &s (ug/l Mn) 50 - — — - 0 0 -
Nitratos (mg/l NO,) 50 = = — 2 0 0
Nitritos (mg/I NO,} 0,50 = — = = 0 0 2E
|Merciirio (ug/! Hg) 1.0 - - - - 0 0 -
Nl?ud ]m{l Ni) 20 - - - - 0 0 —
Oxidabilidade (mg/l 0,) 5.0 e P S =VE 0 o =
Pesticidas — total (ug/l) 0,50 - - N.A. 0 0 N.A.
|Selénio (ug/l Se} 10 = — — 0 0
Sodio {mg/l Na) 200 —_ — - 0 4] -
Sulfatos [mg/l 50,) 250 o = 0 0 o
Tetracloroeteno e Tricl lue/1): 10 - — - - iz P
foroeteno (ug/1) = =l = = = 0 0 =
Triclo tne/l) — - = = = o L =
Trihal - total (pg/l): 100 = - = i s —
Cloroférmio (pg/1) - = i = — o 0 -
férmio (ug/l) — - == o 0 0 -
Bromodiclorometano {ug/l) - === — 0 0 -
Dibromoc (/1) - = - o | o -
Dose indicativa (mSv) 0,10 - - o o 1] —
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificach — — — -— o [} -
[Polénio 210 (Bg/l) 2E = = = 0 o =
INOTAS:
V. P. - Valor Paramétrica; N, D, - Ndo Detetado; N. A. - NZo Aplicével
0s resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein 2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2017, de 7 de dezembro,

0 Vice-Presigente da Camara gde Olei
nA + i I }/’\ Oleiros, 08 de margo de 2022

(Miguel Abexandre Silva Costa Santos Marques)



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parimetro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 22/2022

NA ZONA DE ABASTECIMENTO FOZ DO GIRALDO DO CONCELHO DE OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,

alterado pelo DL
152/2017

Valores obtidos

Minimo | Maximo

o
N.? Andlises

Cumprimento
superiores VP P

do VP

4% TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 derembro

N.® Andlises (PCQA) %
Andlises

Previstas Realizadas

Escherichia coll (N/100 ml) 100% 1 1
|Bactérias coliformes {N/100 mi) 0% 1 1 100%
Desinf idual (mg/1) e <010 | <010 — e 1 1 100% |
Cheiro a 25¢C (Fator de diluigSo) 3 — - —  [Emee e [ 0o | -
[sabor a 25%C (Fator de diluigio) 3 - - - fapra o 0 o =l
pH (Unidades pH) 265es905 — = = -— 0 0 e
Condutividade {S/cm a 202C) 2500 - - - - 0 0 = |
Cor (mg/1 Prco) E P = s = = o 5
Turvagdo (UNT) 4 — - - — 0 0 [ =
|Enterococos (N/100 mi) 0 - — — -— [} 0 —
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml) - —_ — - -— 0 0 o
Nimero de colénias a 36 #C (N/ml) == - | -1 — - 0 0 -
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 == o = 0 o =
I (ug/1 A1) 200 - — - 0 0
Aménio (mg /T NH,) 0,50 — — 1 - = 0 0 —
Antiménio (ug/! Sb) 50 = = 0 D o=l
[Arsénio lml As) 10 rw . e = 0 0 ==
ha (ug/1) 1 - — T 0 0 ==
|Benzo(ajpi eno (pg/l) 0,010 we =i - S 0 o —
Boro (mg/I B) 1.0 - — - 0 o =
Bromatos (ug/l BrO,) 10 - - — 0 0 —
|Cadmio (pg/1 Cd) 5.0 - - - - 0 0 -
Célcio (mg/I Ca) — — - - - 0 0 —
Carbono Orgénico Total (mg/I C) - —_ — N.A. 0 o N.A.
Cianetos (pug/l CN) 50 e - — - 0 0 —
Cloretos (mg/1 Cl) 250 - = - - 0 0 —
Chumbo (ug/l Pb) 10 il -— o 0 -
Cobre (mg/l Cu) 2.0 — — — - 0 0 —
Crémio (pg/! Cr) 50 - = 0 0 =
1,2 - dicdoroetano (pg/l) 3.0 — -— -— o 0 e
Dureza total [mg/l CaCO;) g — - = o o ==
Ferro (ug/| Fe) 200 — - — = 0 0 =
Fl (mg/1F) 1.5 — — = = 0 0 =
Hidrocarb Arométicos Policiclicos {ug/1): 0,10 - - — e = T B
Benzo(b)f (ue/1) - - - - -~ o | o =
(k}fh (1e/1) — — - — - 0 0 =
Benzo(ghi)perileno (ug/1) - —_ = - 0 | —
Indeno{1,2,3-cd)p ue/1) — = - — — o 0 -
Magnésio [mg/l Mg) s = — = 0 0 —
Manganés (ug/l Mn) 50 — - - o 0 —
Nitratos (mg/l NOs) 50 = = =2 o o -
Nitritos {mg/l NO,) 0,50 = = o == o 0 =7
Mercirio (ug/l Hg) 1.0 gt it - 0 o
Iﬂrqﬂ«_dh_][ﬁﬂ Ni) 20 i - = T 0 0 -
Oxidabilidade (mg/l O;) 50 A5 0 o =
[Pesticidas - total (ug/1) 0.50 =1 = = N.A D ° i
[selénio (ug/1 Se) 10 - - - - 0 0 =
|s6dio (mg/1 na) 200 - - - - 0 0 -
Sulfatos (mg/i SO,} 250 S = i 0 0
Tetracl & Trich (ug/1): 10 - — — — aam
Ex T I g/} - e = - - 0 0 —
Tricl na/) - - - - — 0 [} -
Trihaly - total (pg/I}: 100 = = - e - — —
Cloroférmio (ug/1) - = - = 0 0 =
B férmio (ug/l) - e — — — o 0
ficl e/ — = = = = 0 0 =
Dibromocl tano (ug/l) — 0 0 —
Dose indicativa (mSv) 0,10 — o 0 =
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificag - - - 0 0 -
kinl-dﬂlo 210 (Bg/l) = e siia = = 0 o ==
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Nio Detetado; N. A. - Ndo Aplicavel
05 resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lel n.2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, & excegdo da ndo conformidade detetada ao parametro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro

abaixo,

Data da Amostragem

03/11/2021

Parametro

Bactérias cofiformes

Causas do
Incumprimento

Dosagem inadequada
de reagente

Medidas Corretivas Implementadas

Corregdo da dosagem de reagente
no tratamento

Data das
Anilises de

Estado do
Incumprimento

Verificagio

Ultrapassade

06/12{2021 (duragdo: 22 dias dteis)

oﬁi;;.n Idmcar%t{?lt s

(Miguel Afexandre Silva Costa Santos Mar§ues)

Oleiros, 08 de margo de 2022



TROLO DA QUALI AGUA PA
CON Q DADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.# 22/2022

’ \ -
0 Ol,el ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO GASPALHA DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificaclio da qualidade da dgua da rede publica, através de anélises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Valor P étri VP
o ek . i »
fixado no DL 306/2007, N.2 Andlises ;
Cumprimento Andlises

Iterado pelo DL superiores VP 5
R RO Minimo Miximo P do VP Realizadas

Pardmetro (unidades)

152/2017
Escherichia coli (N/100 ml) 0 1 1
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 1 1
Desinf idual (mg/l) = 0,20 0,20 — e 1 1 100%
[Cheiro a 252C (Fator de diluigio) 2 = - Eoviss 0 0 —
Sabor a 252C (Fator de diluigio) 3 = — - [#] [ -
pH (Unidades pH) I _265es595 - - [ -— o 0 -
(Condutividade (uS/cm a 20%C) 2500 e =+ s - 0 0 -
[Cor (mg/IPtCo) - 20 - - 0 0 —
[Turvagdo (UNT) 4 - - = - 0 o -
|Enterococos (N/100 mi) 0 —_ et 0 o -
de colénias a 22 °C (N/ml) - e e == - 0 0 -
Nimero de colénias a 36 2C (N/mil) — - —- wn il 1] 0 -
(Clostridium perfring (N/100 mi) 0 -— — 4] —
Aluminio (pg/l Al ) 200 s - - 0 0 —
Aménio (mg /TNH,] 0.50 B== - =t 0 o st
Antiménio (ug/1 Sb) 50 = ~ == o o =
MIQMIM] 10 — == I -— 9 s} -
E (ug/1) 1 = = - — = 5 =
|Benzolajpirenc (ug/1) 0,010 — - - 0 0 -
Boro (mg/I B) 1.0 — - — 2 0 0 =
Bromatos (ug/l BrO;) 10 - e = o o =
Caddmio {pg/l Cd) 5.0 =t == e — 0 0 —_—
Célcio (mg/l Ca) = - - -— 4] 0 —
Carbono Orgénico Total (mg/I C) - il H i N.A. [ [¢] N.A.
Cianetos (ug/l CN) 50 -~ - -— 0 o —
Cloretos (mg/| Cl) 250 - - — — 0 0 —
Chumbo (ug/l Pb) 10 = —_ — - 0 o —
Cobre (mg/l Cu) 20 = == - o | 0 —
Crémio (pg/I Cr) 50 &5 == S — 0 0
1,2 - dicloroetano 1) 3.0 — e 0 0 -
Dureza total [mg/i CaCD,) = T2 = 0 0 e
Ferro (ug/l Fe) 200 — - 0 0 -
FI {mg/I F) 1,5 - | - e 0 0 =
Hid rb: Aromdticos Policiclicos (ug/1): 0,10 =ik - v = - = -
Benzo(b)fluoranteno (ug/1) — = T = 0o 0 =
Benzo(k)f (ne/l) = — — 0 0 15
Seghiaies g0 = = I = = - =
Indeno{1,2,3-cd)pireno (ug/l) —- wer —_ - e o 0 —_
Magnésio (mg/1 Mg) — . = o 0 =
| Manganes (ug/1 Mn) 50 - = = = 0 0 =
Nitratos (mg/l NO;) 50 Al s e 0 0 =
Nitritos {mg/l NO;) 0.50 - = 0 "0 =
|Mercirio (ug/! Hg) 1.0 o - - — 0 0 -
I!%!H‘Hp Ni) 20 -~ - = 0 0 =
(Oxidal ade (mg/fl 0] 5.0 s i Zia = o o T
JPesticidas - total (ug/l) 0,50 - N.A. o | o N.A,
Iselénio (pg/! Se) 10 B - i 0 0 =
Sodio (mg/l Na) 200 — == 0 o —
Sulfatos (mg/l 50,) 250 = - o 0 o =
Tetradh & Trick (ue/l): 10 = = = = = = £
Tetracloroeteno (ue/) = = — = O =
Tricl (ug/1) - = —_— == - (4] 4] -
Trihal - total (ug/l): 100 = SHE bis S ==
Cloroférmio (pg/l) - _ - - - o o -
Bromoférmio (ug/l) — — — - | o o e
diel {nef1) i3 s = e a | 0 e
Dibr cl tano (pg/l) - - == = - 0 1]
Dose indicativa {mSv) 0,10 | — — 0 4]
o-total (Bg/1) 0,10 (Nivel de G | — . — o o =
[Poidnio 210 {Bq/l) I | = = = | 0 ) =—
INOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - N3o Detetado; N. A - N3o Aplicavel
Os ltados analiticos apr dos evidenciam que a agua distribuida nesta Zona de Abastecimento estad em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein.?
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.® 152/2017, de 7 de dezembro, & excecdo da ndo conf idade detetada ao pard ro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro
abaixo.
Data das
Data da Amostragem Parametro " s o Medidas Corretivas Implementadas| Anlises de Esta:l.?' o
neumprimento i Incumprimento
Verificacdo
| Dosagem Inadequada | Correclio da dosagem de reagente Ultrapassado
10/11/2021 ‘ Bactérias collfarmes :e reagent: * no tlal:menla , i 15/12/2001 [duragdo: ;3 dias dteis)

0 Vice-Presiffenfe daEmagh de 5
- Oleiros, 08 de margo de 2022

(Miguel Alfxandre Silva Costa Santos Marguds)



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

’ \ -
" Olel ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO ISNA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.2 22/2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a 4° TRIMESTRE 2021
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Valor Paramétrico (VP) 9% :
fixado no DL 306/2007, N.2 Andlises ilise
= o il e Cumprimento Anilises
u riores
alterado pelo P do VP Realizadas

152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichia coli (N/100 ml} 1 1
|Bacteérias coliformes (N/100 mi) 0 o | e [ o 100% 1 1 100%
Desinf residual (mg/1) = 030 | 030 =5 = 1 1 100%
[Cheiro a 255 (Fator de diluicdo) il 3 - | =1 = - o | o -
|sabor a 25eC (Fator de diluicio) - 3 - - 0 0 -
pH (Unidades pH) 265e<95 e - — e 0 i 0 =
Condutividade (uS/cma200C) 2500 - - 0 0 —
Cor (mg/1 PtCo) SaNC | - S | I 0 =
Turvagdo (UNT) s b 4 e — 4] o -
Enterococos (N/100 mi) 0 = = — - 0 [ -
[Ndmero de colénias a 22 #C (N/mi) - = - e 0 0 i
de colénias a 36 °C (N/ml) = - | - | - = o 0 =
Clostridium perfri (N/100 mi) [i] - | = — e 0 o =
Aluminio (ug/1 Al ) 200 - - — 3 0 —
Aménio (mg /T NH,) 0,50 3 - = i - 0 0 =
Antiménio (ug/! Sb) 5.0 — - o 0 0 =
énio (/1 As) 10 = | = | = = 1 o o
|8 luﬂ] 1 — - -_— 4] 0 —
|Benzofajpireno (ug/1) 0,010 - | -] — - 0 o -
Boro (mg/l B) 1.0 - — - o 0 —
Bromatos (ug/l BrO,) 10 = —_ e 0 o F
Cadmio (pg/l Cd) 5.0 - - —_ 0 0 —
Cdlcio (mg/I Ca) == e — — 0 0 —
Carbono Orgénico Total (mg/1 C) - — i - N.A. 0 0 N.A.
Cianetos {ug/l CN) 50 - — - 0 0 —
Cloretos {mg//1 Cl) 250 - == — — 0 0
Chumbo (ug/1 Pb) 10 = = 0 0 2o
Cobre (mg/I Cu} 2,0 = [ = = ] - o 4] —
Crémio (pg/l Cr) 50 - = — - 0 0 -
1,2 - dicl {ue/l) 3.0 - — | — o | 0 —
Dureza total [mg/1 CaCO,) = i = 5 2 0 | 0 =
|Ferro (ug/1 Fe) 200 — - — 0 0 =
Fi (mg/1 F) 15 — — = - 0 0 -
Hidrocarb: Aromiticos Policiclicos (ug/l): 0.10 - — - - — — —
Benzo(b)f (ug/1) - - - - 0 0 =
(k) e/ — = - — 0 0 -
Benzolghi)perileno (ug/1) - e Il = - 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pis (ug/1) = - - - o 0 —
Magnésio (mg/1 Mg) = el = - — 0 0
™ &s (ug/l Mn) 50 - = 0 0 s
Nitratos (mg/l NO,) 50 - - = 0 0 —
Nitritos (mg/1 NO,) 0.50 = = e = 0 0 L
|Mercario (ug/1 Hg) 1,0 - — 0 0 e
| Niguel (ug/t Ni) 20 - — — = 0 0 =
Oxidabilidade {mg/10,) 5.0 = e 0 o =
Pesticidas — total (ug/I) 0,50 — — — N.A. 0 0 N.A.
Selénio (pg/l Se) 10 - —_ = 0 0
sédio (mg/l Na) 200 — = 0 0 =
Sulfatos {mg/l 50,) 250 — ' = 0 0 —
Tetradl & Triclor {pg/1): 10 - | - == = S = e
Tetrach (ug/1) — - - = - Qi | 0 -
Tricl (pe/l) e - —_ — 0 0 —
Trihal - total (ug/l): 100 - - | — - o -
Cloroférmio (ug/l) - - — - — 0 0 —
Bromoférmio (pg/1) 2= = — - 0 0 —
Bromodid w1 — - | = - - 0 0
Dibromocl Mﬂ — — = = F=s 0 o T
Dose indicativa (mSv) 0,10 S — -— — 0 | 0
-total (Ba/l) 0,10 (Nivel de cé0) — = = o | o -
Polénio 210 (Bg/l) =3 — == ] 0 | 0 | =
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Nio Detetado; N. A, - Nio Aplicavel
(Os resultades analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lein.® 152/2017, de 7 de dezembro.

0 Vice-Presflente da Camar. Olei
W u L i i \ Oleiros, 08 de marco de 2022
(Miguel A¥exandre Silva Costa Santos Margués



A P~ CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
“ olel ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO LAMEIRINHOS DO PISAO DO CONCELHO DE EDITAL n.® 22/2022

OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

P atri P . -
Valor Paramétrico (VP) valores obtidos - %
fixado no DL 306/2007, N.2 Andlises S

Cumprimento Analises

Ite I L superiores VP i
alterado pelo D Minimo | Méximo P do VP Realizadas
152/2017

Parametro (unidades)

Escherichia coli (N/100 ml) = ( 2 2
|Bactérias coliformes (N/100 ml) | 1 - i
Desinfetante residual (mg/l) - 03 | o030 | - — 2 2 100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Jsabor a 25¢C (Fator de dilui¢ia) g <1 <1 0 100% 1 1 100%
PH (L jes pH) 265es95 7.6 7.6 o 100% | 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 209C) 2500 56 56 0 100% 1 1 100%
(Cor (mg/1 PtCo) C 20 <20 | <20 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 1] 4 <0,50 <050 | 0 100% 1 1 100%
Enterococos (N/100 ml) 0 -] 0 0 0 100% 1 3 100%
N de colénias a 22 2C (N/ml) - 3 3 o — 1 1 100%
N de colénias a 36 2C (N/ml) 5 it 1 - — 1 B 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 0 4] o 100% 1 | 1 100%
lumini 1A1) e 200 <30 <30 0 100% 1 1 100%
[Aménio {mg /I NH,) 0,50 <002 | <002 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/l Sb) 5.0 | <15 <15 0 | 100% ;| 3 100%
énio (ug/l As) 10 <3 <3 0 100% 1| 1 100%
|8 (ne/M 1 <03 | <03 0 100% 1 1 100%
|Benzolajpireno (ug/i) 0,010 <0,003 | <0,003 0 100% | 1 | 1 100%
Boro (mg/l B) 1.0 <03 <0,3 0 100% 1 1 100%
Bromatos (pg/l BrO,) 10 <3,0 <3,0 o 100% 1 1 100%
Cédmio (pg/I Cd) 50 <10 <1,0 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/l Ca) — <5 <5 - -— 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg/I C} - | — — — N.A. 0 [¢] N.A.
Ci (ne/1CN) 50 <15 <15 0 100% ] 1 100%
Cloretos {mg/1 Cl) 250 <10 | <10 0 100% 1 1 100%
Chumbo {ug/l Pb) 10 <30 <3,0 0 100% 4 | 1 100%
Cobre (mg/l Cu) 2,0 <03 <0,3 [ 100% 1 1 100%
Cromio (pg/l Cr) 50 <2,0 <2,0 o 100% 1 1 100%
1,2 - dicl {ug/1) 3,0 <0,3 <03 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/1 CaCO,) =0 <17 <17 =F e 1 1 100%
Ferro {ug/l Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Fluoretos {mg/l F) 15 | <010 <(0,10 o 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/l): 0,10 <0,010 | <0,010 o 100% T = s
B (b)fiuor (ug/t) == <0,010 | <0,010 e == 1 1 100%
(k)i (ug/1) o <0,010 | <0,010 — — 1 | 1 100%
Benzo(ghijperileno (ug/l) - <0,010 | <0,010 — - 1 ) 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) = <0,010 | <0,010 — v 1 1 100%
In ésio (mg/l Mg) - 1,1 1,1 — = 1 1 100%
|manganés (ug/I Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/l NO,) 50 <10 <10 0 100% 1 1| 100%
Nitritos (mg/l NO;) 0,50 <0,020 | <0,020 | 0 100% 1] 1 100%
[Mercirio (pg/l Hg) 10 <020 | <0,20 | ] 100% 1 1 100%
Niquel 1 Ni) 20 <5 <5 1] 100% 1 1 100%
Oxldabilidade [mg/I 0,) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Pesticidas — total (ug/l) 0,50 - - - N. A. 0 0o N.A,
Jselénio (pg/l Se) 10 <3,0 <3,0 o 100% 1 1 100%
|sedio (mg/1 Na) 200 5 5 ] 100% 1 1 100%
|Sulfatos (mg/i 50,) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Ti I e Trid E 10 <3 <3 0 100% - - o
Tetracloroeteno (pg/l) = <3 <& = o 1 1 100%
Trich “Iyl) - <0,3 c_ﬂl.‘.a — ik ;] 1 100%
Trihal, - total (pg/l): 100 6 6 o 100% — = -
Cloroférmio (pg/1) o <3 <3 - - 1 1 100%
férmio (ug/l) — 6 6 - - 1 1 100%
B (/1) - <3 <3 = S 1 1 100%
Dib i “IQ‘“ —— <3 =3 — = 1 1 100%
Dose indicativa (mSv) 0,10 |_<0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
o-total (Ba/l) 0,10 {Nivel de verificac <0,04 <0,04 0 100% [ 1 100%
[Polénio 210 (Bq/i) = | <0014 | <0014 = = 1 1 100%
[noTas:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- N3o Detetado; N. A. - Nao Aplicavel
05 resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Ab ests em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, 3 excecdo da ndo conformidade detetada ao pardmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro
abaixo.
= Data das
Data da Amostragem Parametro |nc:?:::i5md:nm Medidas Corretivas Implementadas| Andl de |nczsr:'|a;‘i,n:1:nlu
Verificagdo
= " A averiguacio das . [oram.l.omadas rm_adldas i_:orque Ultrapassado
13/10/2021 Bactérias coliformes causas fof incondusiva as.anallses pn.slerbnre.s nao 15/12/2021 (duragsio: 42 dias vteis)
confirmaram o incumprimento

0 Vice-Presidente da Cagara de Pleir
\M W G é Oleiros, 08 de margo de 2022

(Miguel Alekandre Silva Costa Santos Marque.



/\ l - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO T
0 oleiros NA ZONA DE ABASTECIMENTO LEIRIA DE CIMA DO CONCELHO DE OLEIROS ;
0 0 dad 0 oD 06 D0 d d 0 p L) 0 d ged bro, p d 3 H
q dad o d de pub d p d 0 d a a 0 " 0 olo d 01 0 bro
& gade o s PCOA o 0 orid 0 p R R d bro

MN.2 Andlises
superiores VP

Cumprimento

Cojpeig B 0 do VP R das | R d
U
Escherichio coli (N/100 ml) ST 0 ol 0 0 0 100% 1 1 | 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 o | o 100% 1 1 | 100%
Desinfetante residual (mg/l) — 120 | 120 - — 1 1 | 100% |
Cheiro a 252C (Fator de diluigio) 3 — — - 0 0 -
|Sabor a 252C (Fator de diluig3o) 3 p— Iz = 0 ) =
pH (Unidades pH) 265es85 — - - 0 0 =
Cond! dade (pS/cm a 200C) 2500 - e - 0 0 | -
Cor (mg/! PtCo) 20 — — 0 0 =
Turvagdo (UNT) 4 — — | — 0 0 -
|Enterococos (N/100 mi) 0 o= | = -— 0 4] —
i de coldnias a 22 °C {N/ml) = — — - 0 0
N de colonias a 36 2C (N/ml) — — — - — 0 0 —
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 = - = = 0 0 =54
luminio (pg/l Al 200 - — — o 0 s |
(Amonio (mg /I NH, 0,50 = i s B o o —
Antiménio (ug/1 Sb) 50 - — — 0 0 —
Arsénio [pg/l As) 10 — = i — -— 0 0 —
|8 (ne/M) 1 e -~ = - o ) 0 -
|Benzolajpirenc (ug/1) 0,010 | - — 0 0 =
Boro (mg/1 B) 1.0 | == — =rt o 0 [Ee===
Bromatos (ug/l BrO;) 10 = = =5 0 0 =
|Cddmio {pg/l Cd) 5.0 - — — - 0 0 -
Célcio (mg/l Ca) - - - — -— 0 0 —
Carbono Organico Total (mg/i C) - - — — N.A "] _© N.A.
Ci (ke/1 CN) 50 - - — — 0 0 —
Cloretos (mg/1 C1} 250 I 2= — 0 0 -
Chumbo (pg/l Pb) 10 - — — -— 0 o —
Cobre (mg/I Cu) 20 e - 0 0 —
Crémio (pg/l Cr) 50 — - — - 0 0 -
1,2 = didl e/ 3.0 o -— 0 0 —
Dureza total (mg/l1 CaC0,) e =i ) E Te o 0 =3
Ferro (ug/1 Fe) 200 = - = = 0 o =
Fi {mg/I F) 1,5 = - | - = 0 0 =
|Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (pg/1): 0,10 — — — — = —
{b}f e/ - - - - 0 0 -
senzo(lf (/) = L= = 2 T T
Benzo(ghiperileno (ug/1) - | e - — a o -
deno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) s - - - = 0 0 —
[ ésio (mg/l Mg) — — - — a | [} =
Manganés (ug/l Mn) 50 — — — -— 0 0 -
Nitratos {mg/l NO,) 50 = =z e o o i) s
Nitritos (mg/T NO;) 0.50 P - — = o 0 =
|Mercirio (pg/1 Hg) 1,0 - — = - 0 [ e
Niquel 1 i 20 — - - — 0 0 —
IO%;EH%&’E [lmgﬂ [+H] 5.0 5 e e = 0 0 =
[Pesticidas — total (ug/1) 0,50 — N.A. 0 0 N.A.
|seténio (ug/1 se) 10 — - 0 [ -
Jsédio (mg/1 Na) 200 — - — 0 0 =
[sutfatos (mg/i 50,) 250 - — - - ° 0 -
Tetracl e Tricloroeteno (pg/l): 10 - - = — = 2 o
Tetracl {ue/n) - = - — = 0 0 -
Tricloroeteno {pg/fl) o — = = 0 0 -
Trihal - total (pg/l): 100 -— - - — — —— —_
Clorofdrmio (pg/i) —- - — - o 0 —
Bromoférmio (ug/l) - . — - — ] 0 =
B dicl (uefl) i = = = S o 0 ==
Dib cl [pgl} - - — 0 0 =
|Dose indicativa (mSv) 0,10 — — - - 0 0 -
a-total (B/1) 0.10 (Nivel de verificagao) - - 0 0 =7
Polénio 210 {Bg/l) o = = = | 0 0 ==
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Ndc Detetado; N. A. - Nio Aplicavel
Os resultades analiticos ap ados evidenclam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei 0.2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lein # 152/2017, de 7 de dezembro.

0 Vice-Presidentg da Camara de Oleirgs
Iﬂt a ﬂ Oleiros, 08 de margo de 2022
(Miguel Al

andre Silva Costa Santos Morgues)



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

, \ L]
" °lelros NA ZONA DE ABASTECIMENTO LONTREIRA DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.2 22/2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.¥ 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Valor Paramétrico (VP) o
%
- N.2 Andli
frxadlo lTodDL 3lZ:E_F;DU?. e cli:rcl:?l‘ Cumprimento Anilises
alterado pelo DL P do VP Realizadas

152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichia coli (N/100 mi) WP | | 100% | 2 2 100%
|Bactérias coliformes [N/100 ml) _ 0 [ o 0 0 100% 2 = 100%
P 1dual (me/l) SSueEN] 0,50 0,60 - - 2 2 100%
Cheiro a 259C (Fator de diluicio) ) Sy <1 <1 0 100% 1 1 100%
|5abor a 252C (Fator de diluiciio) 3 <1 | <1 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) i o z265es95 7.2 7,2 0 100% 1 1 | 100%
Condutividade (pS/em a 20°C) 2500 210 210 | 0 100% 1 i 100%
Cor (mg/l PtCo) 1 = 20 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Turvacio (UNT) J 4 <0,50 <0,50 0 100% I 1  100%
|Enterococos [N/100 mi) 0 0 0 o 100% 1 1 100%
|Nimero de colénias a 22 #¢ (N/mi) = N.D. N.D. - =5 1 1 100%
N de colénias a 36 #C (N/ml) -— N.D. N.D — — 1 1 100%
Clostridium perfi {N/100 ml) 0 = = = 0 0 = |
luminio (ug/1 Al) 200 — -— 0 0 —
(Amdnio {m:!ﬂ[WH.] 0,50 s = e e o o s
A énio (ug/l Sb) 5.0 <= - — 0 0 -
Arsénio (pug/l As) 10 - — — 0 0 -
Ie {ug/!) 1 - | e e 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/i) 0,010 T = = = o 0 =
Boro (mg/l B) 1.0 — o 0 -
Bromatos (ug/l BrO;) 10 e == = 0 0 =
Cadmio (pg/! Cd) 5.0 - | — — o | 0 —
Célcio (mg/l Ca) - — — - — 0 0 —
Carbono Organico Total (mg/I C) -— == N.A. o] 0 N.A.
Clanetos (ug/l CN) 50 - = — 0 0 -
Cloretos (mg/l Cl} 250 — — = 0 0 —
Chumbo (ug/I Pb) 10 - — - - 0 0 =
Cobre (mg/l Cu) 20 == - 2= - 0 0 ] =
|Crémio (pg/i Cr) 50 - - — 0 0 —
1,2 - dicloroetano (ug/l) a0 e = i e 0 0 =
Dureza total (mg/l CaCO;) S i =2 A 0 0 =
Ferro (yg/! Fe) 200 = | = = o o =
Fluoretos (mg/l £} 1.5 - | - - 0 0 =
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/1): 0,10 4= e - -
{b)fiuoranteno (ug/l) - === - = - 0 0 e
(kifluoranteno (ug/l) - - — — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/1) == — = — 0 0 —=
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) - el — — - 1] 4]
IMagnésio (mg/l Mg) - s - == - 0 o —
Manganés (pg/l Mn) 50 - - e o 0 =
Nitratos (mg/] NO,) 50 FS 0 0 =
Nitritos (mg/TNG,] 0.50 = 1 = = = o 0 o
Mercirio (ug/l Hg) 1.0 — | = - 0 0
Mauel ’ﬁl Ni) 20 o - f22 — 0 0 —
abilidade (mg/l O,) 50 = == — [] o
Pesticidas - total (pg/l) 0,50 s - - N.A. [¢] 0 N.A,
lénio (ug/| Se) 10 = = i a = =
|sédio (mg/l Na) 200 S — - 0 0 —
Sulfatos (mg/1 50,) 250 = == —s = o 0 =
Tetrac e Tric (/1) 10 - _ome | — - -
z wall) e = = = = 0 0 =z
Tric (ue/) =% - | = - = 0 o =
Trihal - total (pg/1): 100 - = - - - —
Cloroférmio (pg/l) — — — 0 0 —
8 formio (pg/l) - Ere - = - 0 0 —
Br dicl (ne/) - == - e - 0 0 i
Dibromoclorometano (ug/l) — - — — 4] 4] e
|Dose indicativa (mSv) 0,10 - — - —- o 0 -
a-total (8g/l) 0,10 (Nivel de verificagaa) — — 0 0
Polénio 210 {Bg/l) = - | = = == 0 o | ==
NOTAS:
V. P. - Valor Parametrico; N, D. - Nao Detetado; N, A. - Ndo Aplicdvel
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas ne Decreto-Lei n.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro.

(Miguel Alefandre Silvo Costa Santos Marques,

O Vice-Presidgptefla ara ge,Olei
M 4 }/\ Oleiros, 08 de margo de 2022



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a
verificacio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Paridmetro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO MADEIRA - ZONA ALTA DO CONCELHO DE

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL
152/2017

OLEIROS

N.2 Anilises

superiores VP

Cumprimento
do VP

EDITAL n.® 22/2022

4% TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

%
Andlises
Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 2 2
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 [i] 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante r I(mg/l) - 1,20 1,40 - = 2 2 100%
[Cheiro a 25¢C (Fator de diluicso) 3 — = — - 0 0 —
Sabor a 252C (Fator de diluigdo) 3 s i - -— o 0 -
pH (Unidades pH) = 265e<95 - — - — 0 0 - |
Condutividade (1S/cm a 20°C) 2500 - - - o | o =
Cor (mg/I PtCo) 20 el = == B o I
Turvagdo (UNT) /. = 1 = = o ; =
Enterococos (N/100 ml) - — — g | g [
de colénias a 22 2C (N/ml) — — -— — -— a o —
N de colénias a 36 #C (N/ml) -— — e I | o 0
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - - — = 0 0 —
Aluminio (pg/l Al) 200 — - — —_ 0 0 —
Aménio (mg /TNH,) 0,50 = = = o o =
Antiménio (ug/1 5b)" 50 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
Arsénio g/l As) B 10 <0,50 | <0,50 0 100% 1 1 100%
12 (/1) 1 <0,30 | <0,30 0 100% 1 1 100%
Benzo(a}pireno I 0,010 - g -— 0 o —
Boro (mg/! B) 1.0 <002 | <002 0 100% 1 1 100%
[Bromatos (ug/1 Br0;)" 10 <3,00 | <300 0 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/l Cd)* 5.0 <050 | <0,50 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/1 Ca) - — — — 0 o] —
Carbono Organico Total (mg/l C) -— = — - N.A. o 4] N.A.
Ci {ue/t CN)' 50 <500 | <500 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/I CI) 250 <7,50 | <7,50 0 100% 1 1 100%
Chumbo {ug/1 Pb) 10 - e _— -— o | o —
Cobre (mg/l Cu) 20 - — — — 0 0 —_
Crémio (ug/ €)' 50 <100 | <100 0 100% 1 1 100%
|2 -dic ) 3,0 <0,10 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/l CaCO,} = — — = 0 i) L
Ferro (ug/l Fe) 200 - == — — 0 0 -
Fluoretos (mg/l F) 15 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/1): 0,10 — - — — — -— —
(b)fi (pe/t) LE = = = == o 0 =
Benzo(k)fi (pe/t) = = = bl o _0 =3
Benzolghilperileno (ug/l) — - - 0 0 =
Indeno{1,2,3-cd)pireno (ug/1) - - - — - 0 0 -
Iﬂgnésio {mg/1 Mg) — — — - — 0 0 —
Manganés (ug/l Mn) 50 - — - 0 0 -
Nitratos (mg/| NO,)" 50 <1,00 | <1,00 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/I NO) 0,50 = — = 0 0 =
|Mercirio (ug/1 Hg)' 1.0 <0,200 | <0,200 | [ 100% 1 1 100%
INiquel (pg/1 NI} 20 - — - - 0 0 =
Oxidabilidade (mg/l 0,) 5.0 S e T 0 o
Pesticidas — total [ug/l)" 0,50 T 0 100% " 100%
Desetifterbutilazina (ug/I)’ 0.10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 i 100%
Di {ug/)’ 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Diurdo (pug/l} 0,10 <0,030 | <0030 0 100% 1 1 100%
Ometoato (pg/l)! 0,10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Terbutilazina (ug/l)’ 0.10 <0,030 | <0,030 0 100% 1 1 100%
Selénio (ug/1 Se)’ 10 <2,00 | <2,00 0 100% 1 1 100%
Isédio (mg/l Na)* 200 5,08 5,08 o0 100% 1 1 100%
Jsulfatos (mg/1 50,)" 250 <100 | <100 | 0 100% 1 1 100%
Tetrach & Trich (ne/* 10 <10 <10 0 100% == = =
Tetrach {ue/)’ - <0,10 <0,10 - 1 7 100%
Triclor e/ — <1,0 <1,0 — — 1 | 1 100%
Trihalometanos - total (ug/1): 100 -— - - — — -
Cloroférmio (pg/1) - - - - 0 0 —
Bromoférmio {ug/l) - _ i = = = 0 0 -
Bromodic (/) = = = - o 0 —
Dibromocl (1e/1) - - = = - 0 0 -
Dose indicativa ([mSv) 0,10 e — 0 o -
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificagaa) - - | - = ] 0 S
[Polénio 210 (Bg/l) S = = 0 0
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- N3o Detetado; N, A. - No Aplicdvel
1- Pardmetro analisado pela entidade gestora em alta (Aguas do Vale do Tejo, 5. A}
(O3 resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein 2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n @ 152/2017, de 7 de dezembro.

i Wl B J1

[MiguelWlexandre Silva Costa Santos Margues

Oleiros, 08 de margo de 2022



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lel n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificacio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Pardmetro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO MILRICO DO CONCELHO DE OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL

152/2017

Valores obtidos

Minimo

N.2 Andlises

superiores VP

Miximo

%

Cumprimento

do VP

Previstas

EDITAL n.2 22/2022

49 TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

N.2 Andlises (PCQA)
Andlises
Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 o 1 1
|Bactérias coliformes {N/100 mi) : Ak 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinf idual (mg/) - <010 | <010 | - - 1 |1 100%
[Cheiro a 259C (Fator de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|Sabor a 25¢C (Fator de diluigio) 3 <1 <1 R 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 265e=95 7.5 7.5 0 100% 1 1 100%
(Condutividade (S/cm a 208C) 2500 10 | w0 | 0o [=feess ] 1 100%
Cor(mg/IPtCo) 20 <20 <2,0 0 100% 1 1 100%
ITurvagdo (UNT) 4 0,95 095 o | 100% | 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mi) 0 [#] o o 100% 1 1 100%
imero de col6nias a 22 #C (N/ml) _ND. N.D. 7 = 1 1 1 Ao
NUmero de coldnias a 36 2C (N/ml) - N.D. N.D. s —— 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 mil) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Elmumlnin (pg/! A1) 200 84 84 0 100% 1 I 100%
énio (mg /TNH,) 0,50 e 0 0 =7
Antiménio (iug/! Sb) 50 = N T == o g =
Arsénio (ug/l As) 10 - - - — 0 0 -
18 e/ 1 === o B —_ o | 0 —
Benzo(a)pireno (ug/l) 0,010 - - — e ] 0 —
Boro (mg/l B) 1.0 =5 " = —_ 0 0 —
Bromatos (ug/l BrO,) 10 = 0 0 =
[Cddmio (pg/l Cd) 50 — | = = — o | o —
(Célcio (mg/] Ca) — s — - - 0 0 -
Cark Orgédnico Total (mg/1 C) — s o - N.A. o] o N.A.
|Cianetos (ug/I CN) 50 — — — - 0 o —
Cloretos (mg/I Cl) 250 - - 0 0 —
Chumbo (pg/l Pb) 10 | — — — o | o =
Cobre (mg/l Cu) 2.0 o — —— a 0 e
Crémio (ug/ Cr) 50 = | == -— 0 0 axa
1,2 - dicdloroetano (ug/l 3.0 == - — -— 0 0 -—
|pureza total (mg/T CaCO,) s = = iz ) ) T
Ferro (ug/l Fe) 200 <50 <50 0 100% i 1 100%
Fluoretos (mg/| F) 15 — o o] i -
Hid rb Aromticos Policiclicos (pg/l): 0,10 = s == — -— — —
(b)f (ue/1) - ~ - — 0 0 —
B (k)fi (ng/1) - o — 5] - 0 0 —
Benzo(ghijperiieno (g/1) = = = = 0 0 -
indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) - - — - - 0 0 -
[ragnesio me/i ) = = = = ~ 0 0 =
M &s (ug/l Mn) 50 | <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/l NO3) 50 = = = = 0 ) =
Nitritos (mg/l NO;) 0,50 el = = 7= 0 0 o
IMemido (ng/l Hg) 10 — — — — ] 0 —
uel 1 Ni) 20 - — — 0 0 -
%ﬁ (mg/l 0} 5.0 = - i T o | 0 =5
Pesticidas - total [ug/l) 0,50 - - - N. A. 0 0 N.A.
|5elénio (pg/l Se) 10 E = 0 0 =
Sédio (mg/I Na) 200 = — —- — 0 0 =
Sulfatos (mg/1 50,) 250 — ju o = 0 o s
Tetrach e Trich (ug/1): 10 e = = - - - —
1 (ug/1) S - — = T 0 0 =
Tricloroeteno (pg/l) — e — — 0 0 e
{ Trihal - total (pg/l): 100 - - — — — -
Cloroférmio (ug/1) - _mme = i 0 o —
i~ formio (ug/1) = e = o = 0 0
ficl ".y“ e i = 2 = o o s
Dibromoclorometano (ug/1) — = el = == 0 0 —
Dose indicativa (mSv) 0,10 - — — 0 1} —
o-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de = - s - ] [ S —
Poldnio 210 (Bg/l) o — = — 0 | i}
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- Nio Detetado; N. A. - Nao Aplicavel
05 resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

(Miguel Aldcandre Silva Costo Santos Marques)

Oleiros, 08 de margo de 2022



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente [ERSAR)

Pardmetro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO MOSTEIRO 1 (OLEIROS) DO CONCELHO DE
OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,

alterado pelo DL
152/2017

Valores obtidos

Minimo

Maximo

N.2 Andlises
superiores VP

]

Cumprimento

do VP

EDITAL n.® 22/2022

4% TRIMESTRE 2021

01 outubro a
31 dezembro

N.# Andlises (PCQA)

Previstas

Realizadas | Realizadas

Escherichia coll (N/100 ml) — ) 0 0 0 100% 2 2
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/l) - 5 3 0,40 0,90 - T 2 2 | 100% |
Cheiro a 252C (Fator de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 259C (Fator de diluig3o) L 3 <1 <1 o [ 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) z265es95 9,0 5,0 0 100% 1 1 100%
[Condutividade (S/cm a 202C) 2500 “F7 77 0 | 100% 1 1 100%
Cor (mg/1 PtCo) 20 <2,0 <2,0 [¢] 100% 1 1 100%
Turvago (UNT) 4 <0,50 | <050 0 _100% | 1 1| 100%
|Enterococos (N/100 mi) 0 o (o] 0 100% 1 1 100%
MNimero de coldnias a 22 2C (N/ml) —_— N.D. N.D. - - 1 1 100%
Nimero de colénias a 36 2C (N/ml) e N.D. N.D. — - 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 mi) 0 — -— 0 o -—
luminio (ug/l Al ) 200 — — — -— 0 0 —
Aménio [mg /TNH,] 0,50 — = = 0 0 =
iménio (ug/l Sb) 50 - — | -— o 0 -
Arsénio (ug/l As) 10 . = 0 0 =
Is {1g/1) 1 - - — — | o 0 —
|Benzolajpireno (ug/I) 0,010 - - -~ = 0 0 =
Boro (mg/I B) 1.0 — — — [¢] 0 -
Bromatos (ug/l BrO,) 10 = 0 0 =
Cédmio (pg/l Cd) 50 - - — — 0 o
Cdlcio (mg/l Ca) - 4 e — — 0 0 —
Carbono Orgénico Total (mg/I C) -— - N.A. 0 0 N.A,
Cianetos (pg/l CN) 50 =k — — i 0 0 —
Cloretos (mg/1 Cl) 250 - - [v] 5] —
[Chumbo (pg/l Pb) 10 — - - — 0 o —
Cobre (mg/I Cu) 20 = = == = 0 ] =
Crémio (pg/l Cr) 50 - — 0 0 -
1,2 — dicl (ng/1) 3.0 - = — - 0 o —
|Pureza total (mg/ CacO;) = = = = 0 0 =
JFerro (ug/i Fe) 200 - - - — 0 0 —
Fl (mg/1F) 1,5 — — = 0 0 =
Hidrocark Aromdticos Policiclicos {pg/l): 0,10 == = — — -— — -
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) — — - - -— a 0 —
B (k) fi eno | ) = el e — —— Q 0 —
Benzolghilperileno (ug/1) = - - = 0 0 -
jeno(1,2,3-cd)pireno [pg/l) e == = . - 0 0 -
Magnésio (me/I Mg) = = | = = = 0 0 =
Manganés (ug/l Mn) 50 i T = =rn 0 0 -
Nitratos (mg/l NO,) 50 — = e 0 0 P
Nitritos [mg/l NO;) 0,50 = = s 0 0 =
|Mercurio (ug/! Hg) 1.0 = - | - o 0 0 —
Niquel 1 i) 20 - = - 0 0 —
Oxidal ade {mg/10,) 50 —— P Ty - 0 0 o
|Pesticidas — total (pg/l) 0,50 - - N.A. 0 0 N.A.
Selénio (pg/l Se) 10 - — 0 0
Sodio (mg/l Na) 200 — — - —- 0 0 —
Sulfatos (mg/I SO,) 250 — — — = ] 0 -
Tetracl & Trick Wl] 10 LLs s —_ —_ — — —
Tetrach “'Qm — - - — — 0 0 e
Trich (/1) = = = = = o 0 -
Trihal - total (ug/1): 100 — e - —_ - —
Cloroférmio (ug/l) o= — = 0 0
B férmio (pg/l) = ses = — == 0 0 —
Br el w“ = i o - — o o =%
Dib | ) — — - 0 0 -
Dose indicativa (mSv) 0,10 — — - a 0 —
a-total (Bg/1) 0,10 {Nivel de g&o) - — — - o | 0 -
{Polénio 210 (Bg/i) = = = = o 0 0 —
INOTAS:
V. P. - Valor F strico; N.D. - No D do; N. A, - No Aplicavel
Os resultados analiticos apresentades evidenciam que a dgua distribulda nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro.

0 Vice-Presidepte da Camara iros
M M WA
(Miguel Mlexand

re Silva Costa Santos Marquls)

Oleiros, 08 de margo de 2022




@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 4% TRIMESTRE 2021
verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL .2 22/2022
NA ZONA DE ABASTECIMENTO MOSTEIRO 2 (ETA) DO CONCELHO DE OLEIROS :

Valor Paramétrico (VP)

%

31 dezembro

Parametro (unidades) fixada no DL 306/2007, N Andises Cumprimento Andlises
alterado pelo DL superiores VP -m e
152/2017
Escherichio coli (N/100 ml) 0 2 | 2
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 1 2 2
Desinff idual (mg/1) = e g0 | 400 WEeews e 2 | 2 | 100% |
Cheiro a 25°C (Fator de diluig3o) 3 <1 <1 o 100% 1 1 100%
Sabor a 25¢C (Fator de diluicio) 3 <1 <1 0 100% | 1 1 | 100%
pH (Unidades pH) z265es95 82 8.2 0 100% 1 1 100%
Condutividade (uS/em a209C) 2500 76 76 | 0 100% | 1 1 100%
Cor (mg/1 PtCo) 20 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
Turvagiio (UNT) 4 <050 | <050 0 100% 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mll 0 0 0 0 100% 1 1 100%
L de coldnias a 22 oC (N/ml) — N.D. N.D. - -— 1 1 100%
Numero de colénias a 36 2C (N/ml) i - N.D. N.D - - i 1 100%
Clostridium perfring (N/100 mi) 0 0 [¢] 4] 100% 1 1 100%
Aluminio (| Al 200 <30 <30 0 100% 1 1 100%
Amdnio [mg /I NH,) 0,50 - - - 0 0 =
dnio (ug/l 5b) 5,0 — s - — 0 o] —
io (ug/l As) 10 - - — 0 "] —_—
18 (pe/n % - — o= R - 0 0 —
[Benzofa)pirenc (ug/1) 0,010 — - - - 0 0 =
Boro (mg/l B) 1.0 - — - — 0 0 -
Bromatos [ug/l BrO,) 10 s e 0 0 =
Cadmio (pg/1 Cd) 50 — — 0 0 -
Célcio (mg/l Ca) - = —_ = -— 0 0 —
Carbono Orgédnico Total (mg/I C) -— - _ - N.A. 0 0 N.A.
Cianetos (pg/l CN) 50 ad - pad - o | o —
Cloretos (mg/I C1) 250 = 2 = = ) 0 =
Chumbo {pg/1 Pb) 10 — = - 0 o =
Cobre (mg/l Cu) 2.0 - = - 0 0 -
Cromio (pg/! Cr) 50 == ] — 0 4 e
1,2 - dicl (/1) 3.0 =5 - <dn -— ] 0 -
Jpureza total (mg/T CaCO;] 57 = = T = 0 ) =
Ferro {ug/l Fe) 200 <50 <50 0 100% a1 a 100%
Fl {mg/I F) 15 - e - - 0 0 -
Hid rbonetos A aticos Policiclicos {pg/l): 0,10 — — — — -— — —
Benzo{b)fivoranteno (ug/1) - - - - 0 0 -
(k) (ug/1) = = — = = 0 0 -
Benzo{ghi}peril (/1) — —_ - e 0 0
denol1,23-cd)pireno (ug/1) = = | = = = 0 0 =
Magnésio (mg/l Mg) - — — .- o (1] —
Manganés (ug/l Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/l NO,) 50 i = i 0 0 T
Nitritos [mg/T NO;) 0.50 - - - o 0 0
|merciirio lug.f_] 10 — — = 0 0 =
Ni ud { 20 = - - - 0 0
ade 1m,g;‘| 0,) 5.0 - = 0 0 o
IPesﬂcidal- total (ug/l) 0,50 — - — N.A. 0 0 N.A.
[selénio (pg/i Se) 10 — — oI o 0 =
'Sodlo (mg/l Na) 200 = — — o o -
Sulfatos (mg/l 50,) 250 - - = JIF 0 o =
Tetracloroeteno e Tricl (/1) 10 o= - - = s = -
Tetrach (ue/l) = = = == = 0 0
il (ue/l) -— — - — 0 4] -—
Trihalometanos - total (ug/l): 100 A — e — — — —
Cloroférmio (ug/1) - s . 4] 0 —
B férmio (pg/l) - = £ == o | 0 —
B dicl (ue/M) — - - == - ] o
Dibromocl (ug/) — B kil = - 0 0 -—
Dose indicativa (mSv) 0,10 —_ —_ — o | 0
a-total (Ba/1) 0,10 (Nivel de verificag - - = 0 | 0 =3
|Polénio 210 {Bg/l) = - = = = 0o | 0 =
INOTAS:
V., P. - Valor Paramétrico; N.D.- N3o Detetado; N. A - No Aplicavel
Os Itados analiticos ap tados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein.¢
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, & excecdo da ndo conformidade detetada ac pardmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro
abaixo.
Data das
Data da Amostragem Parametro IncE:J:fi:;nta Medidas Corretivas Implementadas| Andlises Eie 'ncis::::;nm
Verificagio
5 A averiguacdo das Nile foram t.‘}madas m‘.!didas AT Ultrapassado
22/12/2021 Bactérias coliformes & i as analises posteriores ndo | 12/01/2022 2y it
causas foi inconclusiva : ; 7 (duragdo: 15 dias Uteis)
confirmaram o incumprimenta |

O Vice-Presidente d:zmara de ﬁ ros

(Miduel Afexandre Silva Costa Santos Margues,

Oleiros, 08 de margo de 2022



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se
verificagdo da qualidade da dgua da rede pablica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parametro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO MOUCHO DO CONCELHO DE OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL
152/2017

N.® Analises
superiores VP

EDITAL n.2 22/2022

42 TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Andlises
Realizadas

Escherichia coll (N/100 ml) 5 — G 0 2 2
|Bactérias coliformes (/100 mi) 0 0 0 0 | 100% 2 2 | 100% |
o + " '1“1!.!'1 — 0._30 0,40 e -— 2 2 100%
Cheiro a 25¢C (Fator de diluigio) 3 ~ — - 0 o | = ]
Sabor a 252C (Fator de diluicdo) 3 — —- ~ - — [¢] 1] —
pH (Unidades pH) 265es95 — - — — 0 0 =]
Condutividade (pS/cm a 209C) 2500 = = 0 0 =
Cor (mg/I PtCo) 20 - - - i 0 =
Turvagio (UNT) 4 = — - -— ] 0 —
Enterococos (N/100 mi) 0 - —i| = = 0 0 -
[nimero de colénias a 22 2C (N/ml) S - — S = 0 0 e
Nimero de colonias a 36 2C (N/ml) — — - | - — a 0 —
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 = | I = 0 0  JEwe
i (ug/1 al) 200 s = = 0 0
Aménio {mg /T NH, 0,50 — = - 0 0 =
iménio (ug/l Sb) 5.0 — 5 e 0 0 =
[Arsénio (ug/l As) 10 = o e o | o -
18 (ne/1 1 — — 0 0 —
|Benzo(a)pireno (ug/1) 0,010 — - - — 0 0 —
Boro (mg/| B) 1.0 - - — 0 0 —
Bromatos [ug/l1 BrO;) 10 = T ) 2 =
Jcadmio (pg/i cd) 5.0 - - - 0 0 25
Calcio (mg/l Ca) — — - — — 0 0 —
Carbono Orgdnico Total (mg/I C) - - — — N.A 0 o NA.
Ci (ug/1 CN) 50 — - — - 0 0 -
Cloretos (mg/I Cl) 250 = — -— a 0 —
(Chumbo (pg/I Pb) 10 — - - — 0 0 —
Cobre (mg/l Cu) 2,0 - = - - 0 — F —
Crémio (pg/i Cr) 50 i =t T 0 ) =
1,2 - dicl {ne/1) 3.0 — - - - 0 0 -
Dureza total {mg/i CaCO;) G = 0 R 0 0 =
Ferro (ug/l Fe) 200 — = - - 0 0 —
Fl {mg/I F) 75 B 35 e 0 ] —
id t Aromiticos Policiclicos (pg/1): 0,10 - - - -— — -
Benzo(b)f (ue/) — = = = - 0 0 -
Benzo(k)fluoranteno (/1) = = = = 0 0
Benzolghiperileno (/1) = = = — o | o =
deno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) — — — 0 0 —_
Magnésio (mg/l Mg) - - — - - 0 0 —
Manganés (ug/l Mn) 50 - - - 0 0 —
Nitratos {mg/l NO,)} 50 s =z s B 0 o Bl
Nitritos (mg/1 NO;) 0,50 e = = S o 0 i
|Mercirio (ug/1 Hg) 1,0 — - 0 0 =
N 1Ni) 20 — — — - 0 0 —
abilidade (mg/T0;) 5.0 - - - - 0 0 ==
|Pesticidas — total [ug/l) 0,50 — — — N.A 0 0 NA.
|selénio (ug/1 Se) 10 = = = T 0 3 —
|sédio (mg/1 Na) 200 — - 0 0 -
Sulfatos (mg/1 SO,) 250 - - — - 0 o
Tetracl & Trich 1): 10 - - = = = -
Tetracl {ng/1) - -— = = - 0 o} —
Tricl {ue/l) o - - — 0 0 —
Trihal - total (pg/I): 100 S - = = - = -
Cloroférmio (ug/l) = — - — 0 0 —
Bromoférmio (pg/l) — — — s = 0 ) =
fick tug/1) - - = i — 0 0 -
cl (/1) - - - - 0 0 -
Dose indicativa (mSv) 0.10 — i — 0 0 —
a-total (Bg/fl) 0,10 (Nivel de g - — —- ] 0 —
|Polénio 210 {Ba/1) ;23 e — —= 0 ° L. S
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- Nio Detetado; N. A. - Ndo Aplicavel
05 resultados analiticos ap dos evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.®
IBOG,-"EM?, de 27 de agosto, aiterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro

O Vice-Presidente da CAmara defOlelr
(Miguel Afexandre Silva Costa Sontos Margue:

Oleiros, 08 de margo de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

0‘ Oleiros NA ZONA DE ABASTECIMENTO MOUGUEIRAS DE CIMA DO CONCELHO DE EDITAL n.® 22/2022

OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Leil n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 47 TRIMESTRE 2021
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007, N.2 Andlises - -
i ! o VP Cumprimento Analises
) L su Tiores
alterado pelo D P! do VP Realizadas

152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichia coli (N/100 ml) ol 0 0 0 1 | 1 |
|Bactérias cotiformes (N/100 mi) 0 335 | 35 1 | 0% 1 1 100%
Desinf {mg/1) LSO 0,40 0,40 = = 1 1 | 100%
Cheiro a 25°C {Fator de diluigio) 3 | <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 25°C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 | 100%
pH (Unidades pH) 265es95 73 7.3 o L 100% | 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 200C) 2500 130 130 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/IPtCo) ir 20 <20 | <20 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (UNT) 4 0,91 0,91 0 100% 1 1 100%
Enterococos (N/100 ml) o 0 0o o 100% 1 _ 3 100%
(i de colénias a 22 2C (N/ml) - N.D. N.D. - - 1 1 100% |
Nimero de coldnias a 36 °C (N/ml) = - N.D. N.D. - — 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 0 o | © 100% 1 1 100%
Aluminio { Al) 200 <30 <30 4] 100% 1 1 100%
Aménio [mg /TNH,) 050 <002 | <002 0 100% 1 1 100%
iménio (ug/l Sb) 5.0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
|Arsénio (ug/l As) 10 | <3 <3 0 100% :? 1 100%
B (ng/t) 1 <0,3 <03 [ 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pirenc (ug/1) 0,010 <0003 | <0003 | © 00% | 1 1 100%
|Boro (mg/ B) 1,0 <0,3 <03 0 100% 1 1 100%
Bromatos {ug/l BrO;) 10 <3,0 <3,0 [ 100% 1| 1 100%
Cadmio (ug/l Cd) 50 <1,0 <1,0 0 100% 1 1 100%
Célcio (mg/I Ca) - 6.1 6.1 = ] : S i 100%
Carbono Orgénico Total (mg/l C) - —_ - — N.A. 4] 4] NA. |
Cianetos (ug/l CN) 50 <15 | <15 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/1 Cl) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Chumbe (ug/l Pb) 10 38 3.8 [1] 100% 1 1 100%
Cobre (mg/I Cu) 2,0 <03 <03 - a 100% 1 1 100%
Crémio (pg/l Cr) 50 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
1,2 - diel (e 3.0 <03 <03 0 100% 1] 1 100%
Dureza total (mg/| CaCO,) — 37 a7 0 100% 1 1 100%
Ferro | Fe 200 83 83 | (4] 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/I F) 15 <010 | <010 0 100% 1 1 100%
|Hidrocarbonetos A aticos Policiclicos (ug/l): 0,10 <0,010 | <0,010 0 100% = — —
(b} {ug/) T <0,010 | <0,010 - — 1 1 100%
B (k)i {ug/1) FE <0,010 | <0,010 = 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno (ug/l) — <0,010 | <0,010 - — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/1} — <0,010 | <0,010 e 1 1 100%
|Magnésio (mg/l Mg) — 5 5 = -— 1 1 100%
Manganés (ug/l Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/l NO,) 50 10 10 0 100% 1 1 100%
Nitritos [mg/l NO,) 0,50 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1| 100%
[Mercirio (ug/! Hg) 1,0 <020 | <0,20 0 100% 1 1 100%
INiquel 1%? Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/1 0.} 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Pesticidas - total (pug/1) 0.50 s e > NoA o | 0 N.A.
I5elénio (ug/l Se) 10 | =30 <3,0 0 100% 1 1 100%
Sédio (mg/1 Na) 200 10 10 o 100% 1 1 100%
Ifatos (mg/1 50,) 250 15 15 [i 100% 1 1 100%
cl e Tricl (ng/1): 10 3 3 0 100% = == =
Tetrach e/l — 3 3 == = 1 - v X 100%
Trich 'u!ﬂ, — <0,3 <0,3 — — 1 1 100%
hal - total (pg/l): 100 <3 <3 1] 100% i -
Cloroférmio (ug/l) e <3 <3 = = 1 1 100%
férmio (pug/l) - <3 | <3 —_ 3 1 100%
Br | tano {ug/l) - <3 <3 — - 1 1 100%
Dibromocl ||;!m = <3 <3 — - 1 1 100%
|Dose indicativa (mSv) 0,10 <010 | <0,10 0 100% 1 1 100%
Ja-total (8a/1) 0,10 (Nivel de verificags <0,04 | <0,04 0 100% 1 1 100%
Poiénio 210 {Ba/I} = <0,022 | <0,022 — | — 1 1 100%
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Ndo Detetado; N. A. - N3o Aplicavel
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein. @
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n® 152/2017, de 7 de dezembro, & exce¢do da ndo conformidade detetada ao pardmetro Bactérias coliformes, de acorde com o quadro
abaixo.
. ‘ Causas do - . D?‘a das Estado do
Data da Amostragem Parametro g Medidas Corretivas Implementadas| Andlises de .
Incumprimento = Incumprimento
Verificagdo
A avirigia o das Nio foram tomadas medidas porque Uhtrapassado
17/11/2021 Bactérias coliformes i as analises posteriores ndc 15/12/2021 3o
causas foi inconclusiva . k2 : (duraglio: 18 dias teis)
confirmaram o incumprimento

O Vice-Preghienge da Cdmara de Qleiros
V_‘ - — Oleiros, 08 de margo de 2022

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Margques)



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

’ \ .
[}
" Olel ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO MOUTINHOSA DO CONCELHO DE OLEIROs ~ ED0/TALN.# 22/2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se a 4* TRIMESTRE 2021
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Valor Paramétrico (VP)

fixado no DL 306/2007, N.? Andlises %
Andlises

I d lo DL superiores VP AP
R0 peo 2 . do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
152/2017

Parametro (unidades)

Escherichia coli (N/100 mi) T ¥ 0 2 | 2
|Bactérias coliformes (n/100 mi) 0 [} o | o [ 100% 2 | 2 100%
Desinfs idual (mg/1) 4 = 040 | 0,70 = = 2 2 100%
Cheiro a 255C (Fator de diluig3o) = 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Fator de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 265e<85 7.7 7.7 0 100% 1 1 100%
Condutividade [S/cm a 209C) 2500 99 99 0 100% 1 % 100%
|Cor (mg/1 PtCo) 20 <20 | <20 0 100% 1 1 100% |
Tomaclofuemy- . | 4 X <050 | <050 0 100% 1 | 1 [ 100%
|Enterococes (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
de coldnias a 22 2C (N/ml) - N.D. N.D. = — 1 1 100%
Nimero de coldnias a 36 2C (N/ml) i o | 1 1 - - 1 1 | 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 0 0 0o 100% 1 1 | 100%
Alumini 1A1) 200 <30 <30 o 100% 1 ! 100%
Aménio (mg /TNH,] 0,50 <002 | <002 0 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/1 S} 5,0 <15 <15 [} 100% 1 1 100%
|Arsénio (ug/1 As) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
B (ue/1) 1 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pirenc (ug/1) 0,010 <0,003 | <0,003 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/I 8) 1.0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/l BrO) 10 <30 | <30 0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/l Cd) 5.0 <1,0 <1,0 0 100% /) 1 100%
Célcio (mg/l Ca) — <5 <5 - - 1 It 100%
Carbono Organico Total (mg/I C} - - = — N.A. ] 1] N.A.
Cianetos (ug/l CN) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/1 CI) 250 <10 <10 | o 100% 1 1 100%
Chumbo {pg/l Pb) 10 <3,0 <3,0 [¥] 100% 1 1 100%
Cobre (mg/1 Cu) 20 <03 <0,3 0 100% 1 1 100%
Cromio (ug/! Cr) 50 <2,0 <2,0 0 100% 1 1 100%
1,2 - dicior (/1) 3.0 <0,2 <0,3 0 100% 1 1 100%
F":reu total (mg/l CaC0,) - 22 22 — — 1 1 100%
Ferro (pg/l Fe) 200 <50 <50 a 100% i ! 1 100%
Fi (mg/I F) 1.5 <0,10 <0,10 0 100% i 1 100%
idi b Aromdticos Policiclicos (pg/I): 0,10 <0,010 | <0,010 0 100% — - -
(b} () s <0010 | <0,010 = = 1 1 100%
Benzo(k}fi {ug/1) <0,010 | <0,010 - — 1 1 100%
Benzo(ghijperileno (ug/l) - <0,010 | <0,010 — —_— 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pi (na/h) = <0,010 | <0,010 —_ = 1 i 100%
Magnésio [mg/I Mg) - 34 3.4 — o 1 1 100%
|Manganés (ug/i Mn) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/I NO,) 50 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/l NO, 0,50 <0,020 | <0,020 o 100% 1 1 100%
[Merciirio (ue/! Hg) 1.0 <020 | <0,20 0 100% | 1 1 100%
Niguel (pg/1 Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/1 0,) 5,0 <15 <15 0 100% 1 1 100%
JPesticidas - total (ug/1) 0,50 - — N.A. 0 0 NA.
|seténio (ug/1 Se) 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Is&dm (mg/I Na) 200 11 11 0 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/1 S0,) 250 <10 <10 | 0 100% 1 1 100%
Tetrac e Trich (ug/): 10 <3 <3 0 100% = TR
foroeteno (ug/l) - <3 | <3 - - 1 1 100%
Tridl {ue/1) - <03 <03 - - 1 1 100%
Trihalometanos - total (pg/I): 100 <3 <3 0 100% -— - -
Cloroférmio (ug/l) - <3 <3 — — 1 1 100%
Bromoférmio (pg/l) - <3 <3 = = 1 1 100%
dicl {1g/1) e <3 <3 = 1 1 100%
Dibromed {ue/1) = <3 <3 = = 1 1 100%
Dose indicativa (mSv) 0,10 <0,10 <0,10 0 100% 1 1 100%
o-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificag <0,04 <004 | 0 100% 1 1 100%
[Poiénio 210 (Bg/) e <0,010 | <0,010 - 1 | 1 100%
NOTAS: - |
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- N3o Detetado; N. A. - Nao Aplicavel
Os resultados analiticos apr fos evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n &
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro.

Vice-Presigente da Camara de Qleiro
ﬁu 6'\ L Oleiros, 08 de margo de 2022
(Miguel Afexandre Silva Costa Santos Margues)



@ oleiros

N.2 Andlises
superiores VP

%

Cumprimento

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO PANDOS DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.2 22/2022

d D oD
: d d
Escherichia coll (N/100 ml) 0 0 1 1 _100% |
|Bactérias coliformes (N/100ml) 0 0 1 1 100%
S idual (mg/1) S >1,50 | >1.50 - 1 1| 100%
Cheiro a 25%C (Fator de diluigdo) 3 s o — o 0 0 —
Sabor a 25°C (Fator de diluigio) 3 — | 0 0 -
pH (Unidades pH) 265es95 == - = — 0 0 —
Condutividade (1S/cm a 200C) 2500 = = ) = o | 0 o | = |
Cor (mg/I PtCo) 20 = - 2z — 0 0 —
Turvagdo (UNT) 1] 0 - - — 0 0 —
|Enterococos (N/100 mi) 0 = e — -— [#] [¢] —
|nimero de colénias a 22 #C (N/mi) 3 - — - N = 0 0 =
Inimero de colé a 36 °C (N/ml) o = - = s - | © 0o —
(Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 e — - — 0 0
Aluminio (pg/l Al) 200 - =20 — = 0 0 —
Amonio (mg /1 NH,) 0,50 P == = o 0
dnio (pug/l Sb) ST . = — 0 0 —
|Arsénio (ug/l As) 10 — — 0 i} —_
Benzeno (ug/1) 1 = | = - - o 0 -
Benzo(a)pireno 1) 0,010 - aad — -— 0 4] —
Boro (mg/l B) 10 - s 0 0 e
Bromatos (pg/l BrO,) 10 — T o 0 =
Cadmio (pg/! Cd) 50 — = e o 0 =
Célcio (mg/l Ca) == - = e = 0 o =
Carbono Orgénico Total {mg/l C) - = - N.A. 4] 0 N.A.
Cianetos (pg/l CN) 50 = = e — 0 0 —
|Cloretos (mg/1 CI} 250 — -— — — o o —_
[Chumbo (pug/I Pb) 10 e - o o e
(Cobre (mg/l Cu) 2.0 = —_— e - 0 o —
Crémio (pg/fl Cr) 50 — — o 0 —_
1,2 —did (ue/M) 3.0 == s i — 0 0 —
Dureza total [mg/1 CaCD,) =55 T = = 0 0 1
Ferro (ug/ Fe) 200 L — 0 0 —
[Fluoretos (mg/1 F) 1.5 - - - 0 0 -
Hidrocarb Aromiticos Policiclicos (ug/l): 0,10 = == | - = = i
Benzo{b)ft (ua/l) = = = i = D 0 =
enzo(k)fuoranteno (/1) = = = = 0 0 =
Benzolghijperieno (/1) S oW = = o 0 =
Indeno(1,2,3-cd)pireno (pg/1) - = — 0 B —
|Magnésio (mg/l Mg) - — - — [} 0
Manganés (pg/l Mn) 50 — e 0 0 —
Nitratos (mg/l NOs) 50 e = e e 0 0 e
Nitritos (mg/T NO,) 0,50 — = — = 0 0 =
|Mercurio (ug/i Hg) 1,0 — - - — 0 0o —
Nigue ( Ni) 20 e - - - o 0 -
Iﬁuqﬁm%:le {mg/T0;) 50 - = = 0 0 =
|pesticidas - total (ug/1) 0,50 — — — N. A 0 0 N.A.
|selénio (ug/i Se) 10 - = = 0 [ =
Eio (mg/l Na) 200 = W = — 0 0 —
Sulfatos (mg/l SO,) 250 o = e I 0 0 =
Tetrach teno e Tricl {ug/1): 10 = = -— — — —
Tetrad (ue/1) = s — i — e o 0 =
Trick “‘!ﬂ} - - — == — 0 0 e
Trihal - total (ug/l): 100 = = = - — == —
Cloroférmio (ug/l) - - - — 0 0 —
B férmio (ug/l) == = i = — 0 0 —
dicl {ue/M — — == - 0 0 -
Dibromocl {ne/) - — - - o 0 0 —
Dose indicativa (m5v) 0,10 w5 —_ o - o o —
o-total (Bg/) 0,10 (Mivel de ga0) - P 0 0 —
|Polénio 210 (Bg/T) = == s = 0 0 o
INOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- Nao Detetado; N. A. - Nio Aplicivel
05 resuftados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein @
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lein.? 152/2017, de 7 de dezembro.

exandre Silva Costa Santos Margues)

Oleiros, 08 de margo de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 22/2022

,‘ \ -
" °le| ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO PERO CABEGO DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 49 TRIMESTRE 2021
verificacio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezrembro

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007, N.? Anilises
alterado pelo DL L superiores VP
152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichia coli (N/100 ml) 0 | 1] B 0% | 1 1
Iraanersas coliformes (N/100ml) 0 0o 1 1
idual (mg/l) e | o620 | 020 | - o | 1 100%
Cheiro a 259C (Fator de diluigio) A 3 — - 0 4] —_
Sabor a 25%C (Fator de diluigdo) 3 il — = — o 0 —
PH (Unidades pH) 2685es595 - - — 0 0 —
Cond jade {uS/cm a 202C) 2500 = - — e 0 o —
Cor (mg/I PtCo) 20 = | - = = o | o -
[Turvagio (UNT) 4 | — O I 0 4] —
Enteromms {N/100 mi) ] — S4a - [ 4] —
o de colé a 22 °C (N/ml) = s e AL s 0 il -
N dec ias a 36 *C (N/ml) -— — - 1 — —— -4 0 0 —
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 = - o 0 -
luminio (pg/l Al) 200 | 248 — — 2] 0 -
Amédnio [mg /TNH,] 0,50 = - e o "o F
Antiménio (ug/l Sb) 5.0 el S . E= -— 0 0 -
Arsénio (ug/l As) 10 — -— [+] 0 —
|8 (/1) 1 s | ~ — -— 0 0
|Benzofa)pireno (ug/l) 0,010 — = = 0 0 —
Boro (mg/1 B) 1.0 T — - 0 0 -
Bromatos (ug/l BrO,) 10 T =3 s o o o i
|Cddmio (pg/l Cd) 5.0 g — — (1] o —
Caicio (mg/I Ca) == - = - — 0 0 —
Carbono Orgénico Total {mg/I C) i = e N.A. o 0 N.A.
i (pg/1 CN) 50 - == e — 0 0 —
Cloretos (mg/I CI) 250 - - -— 0 0 -
Chumbo (ug/1 Pb) 10 T - = o [ o =
Cobre (mg/l Cu) 2.0 = —_— — o 0 —
Cromio (pg/l Cr) 50 =0 — 1 - a 0 —
1,2 —dicl 30 - o — -— 0 0 -
Dureza total (mg/l %:).] e = | = — 0 0 =
Ferro (ug/! Fe) 200 | = s — — 0 0 —
Fluoretos (mg/l F) 1.5 - - 0 0 —
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/l): 0.10 - — =rr - - - -
(b} (ug/1) = = — = 0 0 =
Benzo(k)fh e/ = - | = = — o [ o [ -
Benzo(ghijperileno (ug/1) — - - -— 0 0 —
indeno(1,2,3-cd)pirenc (ug/1) — = = — 0 0
|Magnésio {mg/l Mg) o — i - - 0 0 —
Manganés (pg/l Mn) 50 — e - — 4] 10 —_
Nitratos (mg/l NO,) 50 a5 = 0 o =
Nitritos [mg/l NO,) 0,50 - = 0 0 =
Mercirio (ug/l Hg) 1.0 s T | — — 0 0
%5%&%/! Ni) 20 - - - --- o 0 —
ade (mg/l O,) 5,0 - o = 0 0 -
Pesticidas — total (ug/1) 0,50 - e - N.A 0 0 N.A.
{5elénio (pg/l Se) 10 - — — 0 0 —
Sddio (mg/l Na) 200 - fes - - 0 o —
Sulfatos (mg/l SO,) 250 - - - — 0 0 —
Tetracl e Tric {ug/1): 10 — B — - - = aae
Tetracl m - = - - - 0 0 —
Trich (ue/) — = = — 0 0
Trihal - total {ug/fl): 100 —_ = - - — - —
Cloroférmio (pg/1) e = = — o | o -
Bromoférmio (pug/l) == - = — — 0 [¢] —
Br dicl (pe/l) = s =, 0 0 =
Dibromodl {ee/l) = = — - 0 0 e
Dose indicativa (m5Sv) 0,10 —_ - 0 [4] —
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de veri - — - 0 0
Polénio 210 (Bg/l) — = e — 0 0 e
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- Nao Detetado; N, A. - Ndo Aplicdvel
Os ftados analiticos apr los evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein 2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lein.2 152/2017, de 7 de dezembro,

0 Vice- Fresldente da Camara de Olenr
Oleiros, 08 de margo de 2022

fM:gue.f emr:dre Silva Cosra Santos Marfues)



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periodicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Valor Paramétrico (VP)

fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL

152/2017

Pardmetro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO PESO REDONDO DO CONCELHO DE OLEIROS

Valores obtidos

Minimo | Miximo

N.2 Andlises
superiores VP

EDITAL n.? 22/2022

4% TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

% N.# Andlises (PCQA)
Cumprimento
dovP

Previstas | Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 o 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 o 0 100% | 2 2 100%
Desinf residual (mg/l) & 0,20 0,30 = = 2 2 100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|sabor a 252 (Fator de diluigao) A= <1 <1 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 265895 7,5 7.5 0 100% 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 86 86 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/! PtCo) . e <2,0 <20 | 0 100% 1 1 100% |
Turvacdo (UNT) 4 <0,50 < 0,50 0 100% 1 1 100%
|Enterococos (/100 mi) 0 0 0 0 ~ 100% 1 1 100%
NG de coldnias a 22 2C (N/ml) = N.D. N.D. = -~ 1 1 100%
imero de coldnias a 36 2C (N/ml) - N.D. N.D. - - 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 — — — = 0 0 -
lumini (E%rfll Al) 200 — = = = 0 =
Amonio (mg /| NH,) 0,50 — - e 0 0 =
iménio (ug/I Sb) 5.0 — == == 0 0 R
(ug/1 As) 10 - e — 0 0 -
B (1e/1) 1 - . == 0 0 —
|Benzo(ajpireno (ug/i) 0,010 — - — 0 0 -
Boro (mg/1 B) 1.0 — = = 0 0 o
Bromatos (pg/l BrO,) 10 — . ) o | 0 it
Cadmio (pg/! Cd) 5,0 — — = 0 0 —
Cdlcio (mg/l Ca) - — — — — 0 0 —
Carbono Organico Total (mg/1 C) - - = s N.A. 0 0 N.A.
C (pg/1CN) 50 — — — 0 0 -
Cloretos (mg/I 1) 250 =N - -— [+] 0 —
Chumbo (ug/l Pb) 10 = — - — 0 0 =
Cobre (mg/l Cu) 2,0 - — — — 0 0 —
Crémio (ug/l Cr) 50 ~— — = - 0 0 -
1,2 —dicloroetano (ug/1) 3.0 - — - - 0 0 =
Dureza total {mg/1 CaC0;) = P = = i 0 0
Ferro (ug/! Fe) 200 — — — 0 0 e
Fluoretos (mg/l F) 1.6 - — - — 0 0 -
Hidrocark Aromiticos Policiclicos (pg/l): 0,10 — — —_ — — —
Benzo(b) (ug/) = - | - = = o 0 =
ki (/1) = = = = - 0 0 -
Benzo{ghi)perileno (ug/1) — — - - 0 O -
deno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) = - — — 0 0 -
Magnésio (mg/l Mg) - — - — o | 0 -
Mn) 50 - = - = o | 0 o=
I NO,) 50 = = = = 0 | o =
Nitritos (mg/1 NO,) 0,50 = 17, 0 0 T
[Mercirio (ug/1 Hg) 1.0 - = o =z 0 0 =
Niquel {ug/l NI} 20 — e 0o 0 —
[Oxidabilidade [mg/T 0,) 50 = - - = o | o =
Pesticidas — total (ug/l) 0,50 — - —_— N.A. o [c] N.A
Jselénio (ug/l Se) 10 - - - — 0 0
Sédio (mg/l Na) 200 — — — 0 0 -
Sulfatos (mg/I SO,) 250 — - - — 0 0 =
1 e Tridl (ug/l): 10 — | = — = = ;o
Tetrach (ne/1) - - - o 2] -
Tridoroeteno (ug/1) - — — — 0 [¢] -
Trihalometanos - total (ug/1): 100 . - — — -
Cloroférmio (pug/ - - — — — 0 0 -
Bromoférmio (ug/l) — — — — - 0 0 —
dicl {ug/l) - — - o | o —
Dibromocl {ug/1) = e = S o o T
Dose indicativa (mSv) 0,10 - - 0 0
a-total {Ba/l) 0,10 (Nivel de & — — - o 0 ==
[Polénio 210 (Ba/l) = = = 0 0 =
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- N3o Detetado; N. A. - Nio Aplicave!
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lel n.2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lein.® 152/2017, de 7 de dezembro.

0O Vice-Pre eaziam agde Olgjros
M :
(Miguel Mexandre Silva Costa Santos Margue:

Oleiros, 08 de margo de 2022



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Pardmetro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.® 22/2022

NA ZONA DE ABASTECIMENTO PESSEGUEIRAS DO CONCELHO DE OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL

Valores obtidos

N.2 Andlises
superiores VP

Cumprimento

%

4° TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Andlises

Minimo | Méximo do VP m Realizadas
152/2017
Escherichia coli (N/100 ml) i | 1 1| %
Bactérias coliformes (N/100 mi) e - 0 0| 0 100% 1 1 | 100%
Desinf idual (mg/1) - 0,40 040 | —~ | - 1 1 100%
Cheiro a 252C (Fator de diluicio) ELI 3 ; — - - 0 0 —
|Sabor a 252C (Fator de diluigdo) 3 = R - 0 4]
pH (Unidades pH) 265e=95 — ~ — — o 0 —
Condutividade (S/em a 208C) 2500 — = = [ £ 9 o
Cor (mg/ PtCo) 20 - - — — 0 0 —
Turvagdo (UNT) 4 — - — - o 0 | -
Enterococos (N/100 mi) 0 - — - o 0 —
de coldénias a 22 °C (N/ml) — — - — - 0 0 —
de coldnias a 36 2C (N/ml) — . == =T 0 0 =
ci perfringens (N/100 ml) 0 - — 0 [} —
Aluminio 1 A1) 200 - — — -— 0 [ —
|Aménio {mg /TNH,] 0.50 - - - 0 0 =
iménio (/1 Sb) 5,0 - - | - = 0 0 -
Arsénio (pg/l As) 10 — - 0 0 —
Is (ue/1) 1 = — i 0 0
|Benzo(a)pirenc (ug/1) 0,010 — - = 0 0 -
|Boro (me/i B) 1.0 — e - ] = 0 0
|Bromatos (ug/l BrO,) 10 as — e == 0 0
Cadmio (ug/l Cd) 5,0 — | — 0 0
Célcio (mg/I Ca) - — — — -— 0 0 —
Carbono Orgdnico Total (mg/f1 C} - - =— - N.A. 0 0 N.A,
Ci (pg/l CN) 50 - - - = a 0 —
Cloretos (mg/1 CI) 250 — — - 0 0 —
Chumbo (ug/1 Pb) 10 e - = 0 0 ==
Cobre {mg/l Cu) 2.0 - - — — 0 0 —
Crémio {pg/ Cr) 50 — - — 0 0 —
1,2 - dicloroetano (pg/1) 30 - - 0 0 —
Dureza total (mg/l CaCO,) == = = == 0 0 ==
Ferro (ug/I Fe) 200 = e m ) 0 =
Fluoretos (mg/l F) 1.5 — - - -— 0 0 —
|Hidrocarb Aromdticos Policiclicos (ug/1): 0.10 - a2 £ — L _ = -
Benzofb)f 1) = = - - 0 0 =
(yf g/1) - - - - = 0 0 =
Benzo(ghi)perileno (ug/l) i = - - - 0 0 -
Indeno{1,2,3-cd)pii {ug/) - - — - -— 0 o —
IMagnésio (mg/l Mg) =y i - - — 0 0 —
Mn]) 50 — — — 0 i -
1 NO;) 50 = o - o= 0 0 =
Nitritos {mg/I NO,} 0,50 = = 0 0 =
|Mercirio (pg/1 Hg) 1.0 - — - = 0 0 —
INiquel (ug/l Ni) 20 = — = T 0 0 =
|Onldahﬂﬁade {mg/To,) 5.0 — = = = 0 0
[Pesticidas - total (ug/) 0.50 — — = NA. 0 0 NA.
|selénio (ug/i Se) 10 e — = 0 0 =
Sédio (mg/l Na) 200 s o = o 0 =
Sulfatos (mg/ 50,) 250 — - = 0 0 —
T cl e Tricl (pe/1): 10 - - = L e e i —
Tetracl {ke/1) . e = 0 0 =
Tricl {ug/l) = — — A — 0 0 -
ihal - total (ug/l): 100 — - — - — —
Cloroférmio (ug/) i = = = a 0 0 —
Bromoférmio (ug/1) - - - = - 0 o —-
Br dicl (pg/1) = - - — 0 o —
Dibromod! (/) — - — - = 0 0 =
Dose indicativa (mSv) 0,10 — — 0 0 —
a-total (Bq/l) 0,10 (Mivel de verificago) = e - — 0 0 s
|Polénio 210 {Ba/l) 75 T == 2 0 | 0 =
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- N3o Detetado; N. A. - Nio Aplicavel
Os ltados analiticos ap los evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as nermas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein.@
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.& 152/2017, de 7 de dezembro.

(Migue! Alexandre Silva Costo Santos Marques)

Oleiros, 08 de margo de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 22/2022

’\ .
o OI.el ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO PESSILGAL DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 42 TRIMESTRE 2021
verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 derembro

Valor Paramétrico (VP Aol %
el aramétrico (VP) Valores obtidos g % N.# Andlises (PCQA) %
fixado no DL 306/2007, N.f Andlises Anélises

Cumprimento

alterad lo DL superiores VP :
ol Minimo Maximo P do VP Realizadas
152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichia coll (Nf100 ml) 1 1
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 ] _ 1| 1 1
Desink idual (mg/1) = = =y 0,20 0,20 - - 1 1 | 100%
Cheiro a 25%C (Fator de diluiglio) 3 F ol - | = 0 0 =
Sabor a 252C (Fator de diluigio) 3 == — B — 0 0 —
pH (Unidades pH) x6fexgs - | — | — | — | = 0 0 =
|Condutividade (uS/em a 200C) 2500 - — - eI 0 0
Cor (mg/! PtCo) _20 el = 0 0 =
Turvagdo (UNT) 4 e ) = ] = | @& 0 =
|Enterococos (N/100 mi) 0 — — 0 0 | B
| de colénias a 22 2C (N/ml) = — e ) 0 =
N de colénias a 36 °C (N/ml) - - 0 o | 37
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - — 0 o -
lu;]/lly ) 200 — - - 0 o —
Aménio (mg /I NH,) 050 - — - 0 0 -
Antimdnio (pg/l Sb) 50 = 5= e j = o 0 =
Arsénio (pg/l As) 10 - 2% 0 0 =
[Benzeno (/1) 1 — = | = = 0 0 =
|Benzola)pireno (ug/l) 0,010 = =T 9 9 =
Boro (mg/I B} 1.0 — = - — 0 0 —
Bromatos (ug/l BrO,) 10 e <& i = 0 0 ==
Cadmio (pg/1 Cd) 5.0 — = — = 0 0 =
Calcio (mg/l Ca) — — — = o .| ot
Carbono Organico Total (mg/I C) - | _=w | - N.A, 0 0 N.A.
Ci (ue/I CN) 50 — - - - 0 0 —
Cloretos (mg/1 C1) 250 | - | i e 0 o s
Chumbo (pg/l Pb) 10 i = - T 0 ) =
Cobre (mg/l Cu) 2,0 = 0 0 e
Crémio (ug/i Cr) 50 = = — — 0 0 -
1,2 - didh (/M) 3.0 - - -~ - 0 0 .
Dureza total CaCo;) 2 - - — S o 0 [E
Ferro (ug/| Fe) 200 - - - - 0 0 -
Fluoretos (mg/I F) 15 — — 0 0 o=
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (pg/l): 0,10 | — — — — =5 7
Benzo(b)f (ue/) - - | - - - 0 E3R i
(k) (ve/1) - - = = 0 0 =
Benzo(ghi)perileno (pg/1) = = e 0 0 —
indeno{1,2,3-cd)pirenc [pg/l) - s = == -— o o ==
|Magnésio (mg/l Mg) - — - - 0 0 2=
Manganés (ug/l Mn) 50 = = = s 0 o =
Nitratos (mg/l NO,) 50 _ — — =8 o ) =
Nitritos (mg/l NOSJ 0,50 s = I = 0 0 =
[Mmercario {ne/1 Hg) 1,0 = i i FIi 0 0 —
|niquel (ug/1 Ni) 20 = L 0 o =
(Oxida ade [mg/1 0;) 5.0 . - — =7 ) o i
Pesticidas - total (ug/1) 0,50 — — N.A. 0 0 N.A
Selénio (pg/l Se 10 e = = -~ 0 0
sédio (mg/I Na) 200 = = = = ) 3 =
Sulfatos (mg/l 50,) 250 i = === 0 . o =
Tetrac e Trich (pe/M): 10 — — - — . =
Tetracl ["!ﬂ, T | = = == Een 0 0 5L
Tricl (ue/) - — = i S 0 0
Trihal - total (ug/1): 100 o — B o = ke =
Cloroférmio I - - — = — o 0
B fi e/ — - = - o o —
B dicl (e — —_ e 0 o —_
Dibromoch i _m — = 1 e — Y o 0 ==
Dose indicativa {mSv) 0,10 i o ) v
a-total (Ba/l) 0,10 {Nivel de verificaga — — — — 0 0
[Polénio 210 (Bq/i) 2 et = _ [ = = | ) 0 =
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - N3o Detetado; N. A. - Nio Aplicivel
Os ltados analiticos dos evidenciam que a agua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n ® 152/2017, de 7 de dezembro, & exceclo da ndo conformidade detetada ao parametro Bactérias collformes, de acorde com o quadro
abaixo
Data das
Data da Amostragem Parametro lncﬁ?::i:nd:nm Medidas Corretivas Implementadas| Andlises ?e 'n;::'a:r?r::mo
Verificagdo
Dosagem inadequada | Corregdo da dosagem de reagente Ultrapassado
10/11/2021 Bactérias coliformes :e i m: ¢ s ‘mfmemo ¢ 15/12/2021 (duragso: ;3 di:: iteis)

0 Vice-Plesid Camara gde Oleir
“1 I: &7%, Oleiros, 08 de margo de 2022

(Miguel Alexandre Silva Costa Sontos Marques)



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

;‘ \ -
"’ OIel ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO PISORIA DO CONCELHO DE OLEIROS BNTALRERL02

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4° TRIMESTRE 2021
verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007, N.2 Andlises

alterado pelo DL superiores VP

152/2017

Cumprimento
do VP

Pardmetro (unidades)

Escherichia coli (N/100 mi} 0 ) 0 100% 2 2
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 1] (1] 100% 2 2 100% |
Desinf idual (mg/1) S e <0,10 0,80 - - 2 2 | 100%
Cheiro a 252C (Fator de diluicdo) 3 S 3 3 <1 <1 0 100% 1 1 _100%
|sabor a 252C (Fator de diluiggo) i 3 <1 <1 0 100% | 1 1 | 100%
pH (Unidades pH) | 265e<95 68 6.8 0 100% 1 1 100%
Condutividade (S/cm a 209C) B [ERERT T 67 6 | o | _100% | 1 1 100%
Cor (mg/l PtCo) i | 20 <2,0 <2,0 0 100% b 1 100%
Turvagio (UNT) 4 <050 | <050 | 0 100% 1 E? 100%
Enterococos (N/100 mi) 0 1] 0 2 100% 1 1 100%
de colbnias a 22 #C (N/ml) -— >300 | >300 -— 1 1 100%
de coldnias a 36 2C (N/ml) — > 300 > 300 — —— 1 1 100%
Ci perfringens (N/100 ml) 0 — - —— o o -—
Aluminio (ug/l Al ) 200 == oo — o 0 0 -—
[Aménio (mg /TNH,) A = 0.50 — — = o o e
Antiménio (uig/1 Sb) 50 - = - - 0 0 =
Arsénio (pg/l As) = 10 i - - — 4] 0 —
|8 (pe/) 1 - = . — 0 a —
|Benzo(alpirenc (ug/1) 0,010 -~ - 0 0 .
Boro (mg/l B) 1.0 = _ e — 2] 4] —
Bromatos (ug/l BrO,) 10 s — = 0 0 =
Cddmio (pug/l Cd) 5.0 | == =3 e 0 [s] —
Célcio (mg/l Ca) - — - S - ¢ 0 -
Carbono Orgnico Total (mg/! €} s — - N.A. 0 0 N.A.
Cianetos (pg/l CN) 50 sas i == ) ) =
Cloretos (mg/1 C1) S Ty — -— 0 0 —
Chumbo {pg/l Pb) 10 — o ] 5E -— 0 0 —_
Cobre (mg/l Cu) 2.0 - - - -— 0 0 =
Crémio (pg/! Cr) 50 - | - — - 0 o0 o
1,2 - dicloroetano (pg/l) 3.0 == - - 0 (t] -
|Pureza total [mg/T CaCO,) = — = =5 ) ) ==
Ferro (ug/l Fe) 200 <50 | <s0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/I F) 1.8 - — — 0 0
Hidr bonetos A iticos Policiclicos (ug/l): 0,10 = == o e =
Benzofblfiuoranteno (g/) - - | - =z 3 o 5 =
Benzo(k]fi (ug/l) - -— — 22 = 0 0 -
Benzo(ghi)perileno (ug/l) E= = == = === 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno {ug/l) —- — e — - [¥] o —
Magnésio (mg/l Mg) - - - - - 4] o
Manganés (ug/l Mn) 50 140 140 | 1 0% 1 1 100%
Nitratos (mg/l NO,) 50 o s o 0 e
Nitritos (mg/T NO,) 0,50 s = 0 0 =
[Mercirio (ug/1 He) 1.0 = — — G o 0 =
[Niquel (ug/t Ni) 20 — - — 0 0 -
Oxidabilidade [mg/1 O;) 50 S = 2 = o 0 =t
Pesticidas - total (ug/l) 0.50 — - - N. A. 0 o N.A
Selénio (pg/l Se) 10 i e 0 0 —
Sodio (mg/l Na) 200 — e == e 0 0 -
Sulfatos (mg/l SO4) 250 - o e = 0 0
Tetrach & Tricl {ug/l): 10 = s i e e
Tetrach ﬂ!&{'] - —_ -_— - - o 4] ==
iclor {ug/1) - = = T =t 0 0 —
Trihal - total (pg/l): 100 - b = - — —
Cloroférmio (pg/l) - = == 0 0 —
Srmio (ug/1) - - = z = 0 o =
B (pe/) o —-— - 0 0 —
Dibromocl {ue/l) - s = = 0 0 -
Dose indicativa (mSv) 0,10 - — o 0 =
Ja-total (8a/t) 0,10 (Nivel de verificagio) 7 — — 0 0 =7
Polénio 210 (Bg/l) S = i S = o 0 FE
NOTAS:
V. P. - Valor F strico; N.D.- Nio Detetado; N. A. - Nao Aplicavel
05 resultados analiticos ap ados evidenciam gue a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lel n.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, & excecdo da ndo conformidade d la ao pard Manganés, de acordo com o quadro abaixo,
. Data das
Data da Amostragem Parametro In rﬁ?ﬂu:fi:nd:nta Medidas Corretivas Implementadas| Andlises de Incf.rsr::d:r::mu
Verificagdo
) A verigiiacdo das N&o foram t.omada: me:-dldas Porque Uhtrapassado
06/10/2021 Mangaries causas fol inconclusiva asranalises pc-.stennres o3 05/12/2021 (duragdo: 41 dias uteis)
confirmaram o incumprimento

Vice-Presigentefga Ca de
Oleiros, 08 de margo de 2022

(Miguei¥lexandre Silva Costa Santos Margies)



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.¢ 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Pardmetro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO POVOA DA RIBEIRA DO CONCELHO DE OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL

N.2 Andlises

superiores VP

0
%

Cumprimento

do VP

EDITAL n.2 22/2022

4° TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

152/2017
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 100% 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinf idual (mg/1) S 0,20 0,30 = = 2 2 100% |
Chelro a 252C (Fator de diluicio) 3 <1 <1 0 100% [ 1 1 100%
|sabor a 252C (Fator de diluicao) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100% |
pH (Unidades pH) 265e<95 6,9 69 | 0 100% 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 60 60 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/! PtCo) 20 <2,0 <20 0 100% 1 5 100%
[Turvagdo (UNT) 4 <0,50 <0,50 0 100% 1: ; 1 100%
Enterococos (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 | 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C {N/ml) - 2 2 - e 1 | 1 100%
de col6nias a 36 °C (N/mi) - 2 2 = = 1 1 200%
Clostridium perfringens {N/100 ml) 0 - - e 0 ] =
At T 1 Al 200 s —— - ] o ==
[Aménio (mg /I NH,) 0,50 = = — = o o e
iménio (ug/l Sb) 50 > = 0 0 =
Arsénio (ug/l As) N 10 - e — -— ] 0 —
|Benzeno (ue/) 1 == - = | o [ o =
|Benzola)pireno (ug/l) 0,010 — - 0 [ —
Boro (mg/I B) 1.0 = - — - 0 0 e
Bromatos (pg/l BrO,) 10 = e = - 0 o o
Cadmio (ug/! Cd) 5,0 - - - — 0 0 -
Clcio (mg/l Ca) - — - - — 0 0 -
Carbono Organico Total {mg/I €) — o = - N.A. o o N.A.
Ci (ne/i CN) 50 - - 0 0
Cloretos (mg/l Cl) 250 s g e - 0 [} -
(Chumbo (ug/1 Pb) 10 - = 0o 0 =
Cobre {mg/l Cu) 2,0 — — — 0 0 —
Crémio (pg/i Cr) 50 — - = = 4] o g
1,2 - dicl {ue/l) 3.0 - -— 0 0 -
Dureza total (mg/l CaCO,) - = = = o o -
Ferro (ug/I Fe) 200 - -— 0 0
Fluoretos (mg/I F) 1.5 = e = 0 0 e
id b Aromiticos Policiciicos (ug/l): 0,10 — - —_ — -— -— —
Benzofb) (/1) = = 1 = = = 0 0 =
(g (ue/1) = = = - - —o | o -
Benzolghi)perileno (ug/I) = > = = 0 : =
Jeno(1,2,3-cd)pireno (g/1) = = = = o= - 5 r
Magnésio (mg/l Mg) — — 0 0 —
50 - - o | o —
50 = - — - 0| 0 —
0,50 - = - = 0 0 =
[Mercirio (ug/l Hg) 1.0 — — - - o | o =
INiquel (ug/! Ni) 20 — - -— o | o —
Oxidabilidade [mg/10,) 50 = o L oL 0 0 =
Pesticidas - total (ug/l) 0,50 — — N A "o 0 NA.
[Seténio tug/1 Se) 10 — = ~ = o o =
sédio fmg/1 Na) 200 = = = o o
Sulfatos {(mg/fl 50,) 250 i = = AT o 0
T i e Tricl {e/l): 10 - - — - — -
Tetrach (ug/l) o e =55 = 0 0 —
Tricl (1e/1) = — - - - 0 0 =
Trihal - total (ug/l): 100 - - | - = E= D IO =
Cloroférmio {jg/1 Bt - = — = 0 0o =
Bromoférmio (pg/l) —_ dl = i 0 0 =
Br dicl (ue/1) - — — —- [1] 0 -
Dibromodorometano (1) = = = = =0 o | @ =
Dose indicativa (mSv) 0,10 e s = 0 0 e
a-total (Bg/l) 0,10 {Nivel de — -— - — 0 0 —
Pol6nio 210 (Bg/l) e e s s W] o —
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico, N.D. - N3c Detetado; N. A. - Nio Aplicavel
Os ltados analiticos ap dos evidenciam gue a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

(Miduel Alexandre Siiva Costa Santos Marques)

O Vice-Presidente d3 Cimara ge Oleigos
L t .

Oleiros, 08 de margo de 2022



@ oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 22/2022

NA ZONA DE ABASTECIMENTO POVOA DE CAMBAS DO CONCELHO DE OLEIROS

N.2 Anidlises
superiores VP

Cumprimento

do VP

0 d 0lo b

N.® Andlises (PCQA)
m

0
Escherichia cofi {N/100 mi) LN IO O 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 o | o 0 [ 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/1) i = - 0,20 030 - - 2 2 | 100%
Cheiro a 25¢C (Fator de diluigio) 3 - il - 0 ] -
Sabor a 259C (Fator de diluigSo) W 3 | - - - - Q 0 =
pH (Unidades pH) 265es95 - — -~ | o 0 =
Condutividade (uSfema20ec) | 2500 - - — 0o 0 —
|Cor (mg/1 PtCo) 20 - - - - ] 0 -
Turvagdo (UNT) 4 = | - - — ] o —
Enterococos (N/100 ml) 0 e o = T a a ~
i de colénias a 22 %C (N/ml) = — — = = 0 0 —
NG de coldnias a 36 2C (N/ml) ke = == = e 0 0 A
Clostridium perfringens (N/100 mi) 0 = — — 0 0 e
Emnnm (ug/I A1) 200 - — - - 0 [} -
ménio [mg /I NH,) 0,50 - - - - o [i B
Antiménio (ug/l Sb) 5.0 — — - S| 0 0 -
Arsénio (ug/l As) 10 - — -— 0 0 —
|Benzeno (ug/1) 1 = - 0 o | —
|senzo(ajpireno (ug/1) 0,010 - = = 0 0 =
Boro (mg/1 B) 1.0 - - - - 0 0 -
Bromatos (ug/l BrO,) 10 = o asir - o o 2
Cadmio (pg/l Cd) 5.0 i — -— o 0 —
Calcio (mg/1 Ca) -— - — - -— o] 4] .
Carbono Organico Total (mg/1 C) - - il || - N.A. o] o N.A.
Cianetos (pg/l CN) 50 = ~ - 0 0 —
Cloretos (mg/I Cl) 250 - - - 2] 0 -
Chumbo (ug/l Pb) 10 — = — - 4] 0
Cobre (mg/I Cu) 2.0 - - - - 0 0 -
Crémio (pg/i Cr) 50 = — -— 0 0 -
1,2 —dicl (ne/N) 3.0 - -~ - == 0 0 =
Dureza total (mg/l CaCO,) — = - e = 0 o ==
Ferro (ug/I Fe) 200 = = — 0 0 —
Fl {mg/I F) 1.5 - - — 0 0 —
IHidrocarbonetos Arométicos Policicli ): 0,10 — - — —_ -— — —
B (b)fi (ue/M) - o= —_ o 0 £
Benzo(k)fi (pe/1) - — — — = 0 0 —
Benzo{ghi)perileno (ug/1) - - - - — 0 0 —
Indeno{1,2,3-cd)pireno (ug/l) - ki = i - o 0 =
|magnésio (mg/1 mg) — - - - - 0 0 —
Manganés {pg/l Mn) 50 — — — - 0 0 -
Nitratos (mg/l NO,) 50 e o == e 0 0 =E
Nitritos (mg/i NO,) 0,50 - s == 0 0 =
Merciirio [ug/| Hg) 1.0 — — - = 0 0 =
Nlauel (Fgl Ni) 20 - — 0 0 —
abilidade [mg/1 0,) 50 — A E 0 a —
Pesticidas - total (pg/l) 0,50 - — - N A 0 0 N.A.
Selénio (ug/l Se) 10 - - — — 0 0 -
Sédio (mg/l Na) 200 - — -— 0 0 e
Sulfatos (mg/l 5O,) 250 < ok =l e o 0 =
1 & Trich 10 = e = 4 =
Tetrad /) - - - - 0 o =
Triclo (ne/t) - — — = = 0 0
Trihal - total (ug/l): 100 - - - — - - b
Cloraférmio (pg/l) — adl — - 0 0 -
férmio (ug/l) - - e e 0 0 =
dicl {ug/) - - — o i 0 —
Dibromocl Mﬂ —_ —_ = = e 0 0 P
Dose indicativa (mSv) 0,10 - - — 0 0 —
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificag = | = = = o | o
Polénio 210 (Bg/l) e = = = s 0| A
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico, N.D.- Ndo Detetado; N. A, - Nio Aplicavel
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas ne Decreto-Lei n.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro.

(Miguel Alexandre Sifvo Costa Santas Margues)

Oleiros, 08 de margo de 2022




@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagdo da qualidade da &gua da rede pablica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parametro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 22/2022

NA ZONA DE ABASTECIMENTO QUARTOS DO CONCELHO DE OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL
152/2017

Valores obtidos

Minimo

Miximo

N.2 Andlises
superiores VP

%

Cumprimento

do VP

4% TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

N.? Andlises (PCQA)

Andlises
Realizadas

- 1
[
w
&
W
=
(]
"

Escherichia coli (N/100 ml) 1 1
|Bactérias coliformes (N/100 ml) | 100% 1 1
Ioesint idual (mg/l) = 0,40 040 |0 = 1 1 100%
(Cheiro a 25%C (Fator de diluigio) 3 = | == - o o -
Sabor a 252C (Fator de diluigdo) Ok T 3 — - - — 0 0 —
pH (L PH) z2B5es05 - — e 0o 0 -
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 = | = — -— 0 0 —
Cor (mg/l PtCo) 20 - | - — — o | 0 -
Turvagdo (UNT) 4 - — - —— o] 0 —_
|Enterococos (N/100 mi) ] —_ - —_ — o 3] —
Y de colénias a 22 2C (N/mil) — s - - — 0 Q —
N de colénias a 36 2C (N/ml) - - - - — 0 0 —_
Clostridium perfringens (N/100 mi) 0 - | - - o [ o -
luminio (pg/l Al ) 200 = = = =2 o 3 =
[Amonio 1m:%-hTH.] 0,50 = — = e [ 0 e
smio (pg/l Sb) 5.0 - — — 0 0 —
Arsénio (ug/l As) 10 - — — -— 0 0 -
I8 (pe/1) 1 — — - 0 0 —
|Benzo(a)pireno (ug/1) 0,010 — — - 0 o =
Boro {mg/l B) 1,0 — - —_— — 0 0 =
Bromatos (ug/l BrO,} 10 — — e e o 0 =
Cédmio (pg/! Cd) 50 — i E T 0 o ==
Célcio (mg/l Ca} - - — — — 0 0 -
Carbono Orgénico Total (mg/| C) - o — — N.A. 0 0 N.A.
Cianetos (pg/l CN) 50 - - -— 0 [}] -
Cloretos (mg/I CI) 250 — — -— 0 0 -
(Chumbo (pg/l Pb) 10 - -— 0 0 —
Cobre (mg/l Cu) 20 - - — 0 0 -
Crémio (pg/! Cr) 50 — - — - 0 0 —
1,2 - didoroetano (ug/l) 3.0 - - —_ o] 0 —
|Dureza total [mg/1 CaCO;) = B = e 0 0 =
Ferro (ug/| Fe) 200 -~ - - 0 0 =
Fl {mg/1 F) 1.5 - — — 0 0 —
Hid t Aromdticos Policiclicos {pg/l): 0,10 — - - - -
Benzo{bfiuor (pg/1} = = = 2o = i =
(k)fluoranteno (pug/1) - — -— 0 0 -
Benzo(ghilperileno (ug/l) s — - e 0 0 a7
jeno(1,2,3-cd)pireno (pg/1) = = = = = o o =
Magnésio (mg/| Mg) — - - - o | o -
Manganés (pg/l Mn) 50 pe - — - 0 0 —
Nitratos (mg/l NO,) 50 — — — — o 0 =
Nitritos (mg/i NO.} 0,50 = = e = o 0 =
’Mmano {ng/! Hg) 1.0 - - i 0 0
Niquel (ug/l Ni) 20 = = o [ 0 o
ﬁmﬁéue (mg/T0;) 50 - — — = 0 0 oy
Pesticidas —total (ug/1) 0,50 - - N.A. 0 0 N.A.
|selénio (ug/! Se) 10 - | = — = 0 0 =
|sédio (mg/1 Na) 200 - = 0 0 =
[sulfatos (mg/150,) 250 — - - — 0 0 =
Tetracl & Tricl {ug/N): 10 — — - — — =] s
Tetrac (e/) = = | - = = o [ o =
A (ug/l) = o - = T 0 0 -
Trihal - total {pg/1): 100 - = | = — — —
Cloroférmio (pg/1) — — — — 0 0
B férmio (pg/l} = - — - 0 0 e
B dicl (we/t) - - - e - 0 0 —
Dibromoclorometano (ug/l) 2 = - - = 0 0
|pose Indicativa (mSv) 0,10 - e - 0 0 i
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de 6 — = = o 0 o =
Polénio 210 {Bg/l) ) o = = | 0 0 o
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N.D.- N3o Detetado; N. A. - Ndo Aplicavel
Os resultados analiticos ap los evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.# 152/2017, de 7 de dezembro,

(Migue! Alexandre Silva Casta Santos Margues|

Oleiros, 08 de margo de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

’ \ -
“ Olel ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO RETAXO DO CONCELHO DE OLEIROS FOTAL Y 232002

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificagio da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Valor Paramétrico (VP) T L
Valores obtidos A % B
fixado no DL 306/2007, N.? Andlises X e
Cumprimento Analises

1 lo DL superiores VP 1
SRErR0 PO minimo | Maximo | *° doVp Realizadas
152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichia coli (N/100 mi) 1 1 L
Bactérias coliformes (N/100 ml) N 1 1 1
Desinfetante residual (mg/l) - 010 | 010 = = 1 I o
(Cheiro a 252C (Fator de diluigio) 3 <1 <1 0o 100% 1 1 _100%
|sabor a 252 (Fator de diluigdo) 3 <1 | <1 0 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) - e 265es95 6.5 6.5 o 100% ! 1 100%
Condutividade {S/cm a 20%C) 2500 53 53 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/I Ptco) S S e T T o | _to0% | 1 L | oo
Turvagdo (UNT) 4 39 3,9 o 100% 1 1 100%
Enterococos (N/100 ml) g 0 0 0o | o 100% 1 1 100%
N de colénias a 22 #C (N/mi) == 120 120 = = 1 1 100%
de colénias a 36 2C (N/ml) [ R 220 220 -— 1 1 100%
cl perfringens (N/100 ml) ) 0 o = R 0 0 =
(Aluminio (pg/l Al } 200 — -— 0 o e
[Aménio mg /TNH,] 0,50 - | - - — 0 o |Emse)
Antiménio {ug/l Sh) 50 — = 0 Il =
Arsénio (pg/1 As) 10 — = — 0 0 —
| L [py‘lj 1 - -— 0 4] -—
|Benzo(ajpirenc (ug/1) 0,010 T = = - 0 0 =
|Boro (mg/i 8) 1.0 — - — 0 0 -
|Bromatos (ug/i BrO,) 10 vt = 0 0 =
Cadmio (ug/1 Cd) 5.0 = 0 0 =
Célcio {(mg/I Ca) — — — — — 0 o -
Carbono Orgdnico Total (mg/! C) -— — — N.A. 0 0 N.A.
Cii (kg1 CN) 50 — - — — [¢] 0 —
Cloretos (mg/I Cl) 250 - 2t — 0 0 —
Chumbo {ug/! Pb) 10 = = 0 0 ==
Cobre (mg/! Cu) 2,0 — - _ s -— 0 o —
(Crémio (pg/l Cr) 50 = — I ) ) =
1,2 - dicloroetano (pug/1) 3.0 - =5 - - o o
Dureza total (mg/1 CaCO,} < — = =3 0 0 =
Ferro [pg/! Fe) 200 = = = 0 0
Fluoretos (mg/l F) 1.5 = 4 — i 0 0 —
Hidrocarb Aromiticos Policiclicos (ug/l): 0,10 - | - = = = =
Benzo(b)fluoranteno (pg/1) - - — — - 0 0 —
B (k)fi (ue/) - — - — — 0 0 -
Benzolghiperiieno (/1) = = = 2 = g | © [
Ind {1,2.3 ':r w“ - E=a e .- o (4] o —
Magnésio (mg/l Mg) - — - — e 0 ) 0 -
Manganés (pg/l Mn) 50 — — — 0 0 —
Nitratos (mg/l NO,) 50 e 25 = 0 o g
Nitritos (mg/l NO,} 0,50 = || = — 3= 0 o =
IMerquiu (ug/1 Hg) 1.0 - | e - 0 0 =
Niguel %%[I Ni) 20 — — - — 0 0 -
Oxidabilidade {mg/i 0,) 5.0 | = i = 5 0 o
Pesticidas — total (pg/l) 0,50 — — — ! N.A. 0 o N.A
Selénio (pg/l Se) 10 — — — 0 0 —
Sodio (mg/1 Na) 200 — — - 0 0 —_
Ifatos (mg/I 50,) 250 - - o 0 -
‘etracloroeteno e Tricl ne/N): 10 e - — -
Tetraci (/1) — = | = - - 0 0 -
Tricl (ue/M) - — -— — 0 0
Trihal - total (pg/I): 100 — e - - e —
Clorofé (ne/l) = = = e 0 0 =
Bromoférmio (ug/l) - — - -— — 0 0 -
Bromodic (ne/1) = = = = = 0 0 -
ik ) tano (pg/i) - — - - 0 0 —
Dose indicativa (mSv) 0,10 - — - - 0 o s
a-total (Bq/l) 0,10 (Nivel de verificagao) — | -— 0 0 -
|Polénio 210 {Ba/i) | = = = = T 0 0 5
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- N3o Detetado; N, A. - Nio Aplicivel
Os resultades analiticos apresentados evidenciam gue a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein 2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.@ 152/2017, de 7 de dezembro, & excecdo das ndo conformidades detetadas aos pardmetros Escherichia coli e Bactérias coliformes, de
acordo com o quadro abaixo,
. Data das
Data da Amostragem Pardmetro ‘ mﬁ:";:fnd:nm Medidas Corretivas Implementadas nné.li.ses Eln ’ Iﬂc?;‘a;fr:;m
Verificagdo
03/11/2021 Escherichia coll 17/11/2021 Witrshassndd
= 1 e | A e T, Dosagem inadequada | Corregdo da dosagem de r (duragdo: 10 dias uteis)
03/11/2021 [ Bactérias coliformes :I g resgsnts REERD l w02 | dur;:::;':’;‘::”dms]

Vice-Prgsidente gda Camgyd de Oleir
i Elw/F( M a/ L 0?] Oleiros, 08 de margo de 2022

iguel Alexandre Silva Costa Santos Margue.



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

‘ \ Ll
0 Olel ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO RIBEIRA DA ISNA DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificagio da qualidade da dgua da rede pablica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 derembro

EDITAL n.2 22/2022

. ”
Valor Paramétrico (VP) . o N.2 Andlises (PCQA)
fixado no DL 306/2007, N.2 Andlises 5

; d : 2 Ve Cumprimento -

. L superiores

alterado pelo D i P do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichia coli (N/100 mi) | 1 1
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual (mg/1) — | oa 040 | — — 1 1 100%
|cheiro a 252 (Fator de diluigio) 3 - - e - 0 o =
|sabor & 259C (Fator de diluigio) 3 — 0 ~a =
pH (Unidades pH) 265e<85 — = = - 0 0
Condutividade [uS/cm a 20%C) 2500 - | — 0 o | aes
Jooetmpreen) = = . 4~ AR e ] — | e | = [E e ] O 0 =
Turvagdo (UNT) 4 -— 0 o -
Enterococos (N/100 ml) 0 | — — — aee 0 i} s
N de coldnias a 22 2C (N/ml) — - — - - 1] 0 -t
Numero de coldnias a 36 *C (N/ml) - =k i = — _0 Q
Cle il fril (N/100 ml) 0 s - == — 0 0 —
Al) 200 — - 0 0 —
(Amonio tm‘%_H.] 0.50 - = = = 0 o <
Antiménio (ug/I Sb) 5.0 = — 0 0 —
Arsénio (pg/l As) 10 = - — — 0 0 =
|s (ue/1) 1 ST 0 0 —
Benzo|a)pireno (ug/l) 0,010 s - 0 0 -
Boro (mg/l B) 1.0 — 0 0 -
Bromatos (pg/l BrO,) 10 e o == — 0 0 —
Cadmio (ug/l Cd) 5,0 - - — 0 0 e
Calcio (mg/1 Ca) %S = Il o = 3 0 0 ot
Carbono Orgdnico Total (mg/I C) - -— —_— - N.A, 0 [i] N.A.
Cianetos (ug/l CN) 50 == - -— o 0 ==
Cloretos (mg/1 C1) 250 — — — —_ 0 0 —_
Chumbo (ug/I Ph) 10 — o o o =
Cobre (mg/I Cu) 2,0 s = it - 0 0
Crémio (ug/l Cr) 50 - — - -— 0 0 e
1,2 - dicl (ue/1) 30 = | = = A e g =
Dureza total [mg/l CaCD;) == — — == o o =
Ferro (ug/! Fe) 200 et | e - 0 0 -
F {mg/I F} 1.5 — — % = 0 0 2=
Hidrocarb Arométicos Policiclicos (ug/1): 0,10 - - — - —_
Benzo(b)f (ue/) — = [ = T = 5 o =
Benzo(k}fi (ue/M) — — - - - 0 0 =
Benzo(ghi)perileno (ug/l) - — - — - 0 0 -
Indeno{1,2,3-cd)pireno (ug/1) — o - i) 0 =
|Magnésio (mg/l Mg) =, = = = = o 5 =
Manganés (ug/1 Mn) 50 - - — 0 0 =
Nitratos (mg/I NO,) 50 — — Le 0 0 Ty
tritos [mg/TNO,] o507 . = = - = 0 0 =
|Marcﬂrlo (1g/1 Hg) 1,0 - - 0 0 —
Niquel Ni| 20 = =+ — -— 0 0 -
(Oxidal e (mg/l O,) 5.0 R e o I 0 0 T8
|Pesticidas - total (ug/1) 0,50 e o = N. A 2] 0 N.A.
Selénio (ug/i Se) 10 — — — — 0 0 o
Sédio (mg/l Na) 200 —— — e - 0 0
Ifatos (mg/150,) 250 e = == 0 0 =
T 1 e Tricl (ue/l): 10 - i - -— — —_ -
Tetrach (ne/) - - - = it o 0 —
Tric {ug/1) — — — 0 0 —
ihal - total (pg/1): 100 s e e == — - -
Cloroférmio {pg/l) — - — — 0 0 i
Bromofdrmio (pg/1) - S i = o | L
dich I - - — — - 0 0 —
Dibromoclorometano (/1) - - - = = 0 0 =
Dose indicativa (mSv) 0,10 - — s == | o | 0 o
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificag&o) — - | - - 0 0 -
Polénio 210 {Bq/1) i s e | = = 0 0 | =
NOTAS:
V. P. - Valar F étrico; N. D. - Nio Detetado; N. A. - Nao Apiicavel
Os resultados analiticos apr evidenciam que a agua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lejn.9
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

0 Vioe Presi Ente da Camar; Oleiros
% Oleiros, 08 de margo de 2022
fogueIAi xandre SJI\-'a Costa Santos Marques)



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n. 22/2022

‘ \ .
" °lel ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO RODA (OLEIROS) DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 4% TRIMESTRE 2021
verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Valor Paramétrico (VP)

- N2 Andli :
fixado no DL 306/2007, alises Cumprimento Analises

Parametro (unidades) I f superiores VP
alterado pelo DL uperiores do VP Realizadas

152/2017
Escherichia coli (N/100 ml) I 1 1
|Bactérias coliformes (N/100 mi) i [l 0 0 0 | 100% 1 1 100%
Desinf dual (mg/l) s | os0 0,50 = T = 1 1 100%
Cheiro a 25¢C (Fator de diluigio) T — o — 0 &} e
Sabor a 25¢C [Fator de diluigdo) 3 e | - - a o -
pH (Unidades pH) _z65e<05 - - [} 0 —
Condutividade (11S/cm a 20°C) 2500 - | = =, 0 0. =
Cor (mg/l PtCo) I | - - — — 0 0 —
Turvagdo (UNT) 4 e = o= = g 2 S
Enterococos (N/100 mi) 0 - o [ sl |
Nimero de colénias a 22 °C (N/ml) = s =0l = — o o =
i de ¢ a 36 2C (N/ml) — | p —-_ — 0 | [¢] e
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 — = 0 0 —
luminio (ug/I Al) 200 = = = = 5 . —
Aménio [mg /TNH,) 0,50 — — - | — 0 0 -
iménio {i1g/1 Sb) 50 = = = 0 o =
|Arsénio (ug/1 As) E 10 - — 0 0 =
Benzeno (ug/1) 1 = = = : 1
|Benzolalpirenc (ug/l) 0,010 . — = 0 0 -
Igum {mg/1 B) 1.0 — = = B o 0
Bromatos (ug/l BrO,) 10 - = == = 0 o =
Cdmio (pg/l Cd} 5,0 — | = - = 0 0 ==
Cicio (mg/I Ca) — - | = — — 0 0 —
Carbono Orgdnico Total (mg/I C) — — — N.A, 0 0 N.A.
Cianetos (ug/l CN) 50 1 o 0 .
Cloretos (mg/1 C1) 250 St - - o 0 —
Chumbo (pg/I Pb) 10 == = e ) 0 =
Cobre (mg/I Cu) 2,0 - — — — 0 0 —
Crémio [pg/1 Cr) 50 - — L HE - 0 0 —_
1,2 ~dicl (ne/1) 3.0 - | = — -— 0 0 —
Dureza total [mg/l CaCD;) e == — = o o 0 T
Ferro (pg/l Fe) 200 - - - ] 0 -
Fluoretos (mg/I F) 1.5 = | - — o 0 —
|Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/1): 0,10 - == ~ -— == - —
Benzo(b)f e/l - = = = = 0 0 -
(I g/} - - - - 0 0 -
Benzolghijperileno (ug/1) = = | - = = 0 0 =
deno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) == ok il e g _9
1 mMg) —- = | — o v} =
Manganés (ug/1 Mn) 50 - aa d - 0 0
Nitratos (mg/l NO;) 50 - — - - 0 0 =
Nitritos [mg/I NO;) 0,50 — — T 0 o 5
lwwrﬁo (ug/) Hg) 1,0 - - - = o 0 =
Niquel (pg/l Ni) 20 = 2 0 0 =
ﬁﬂmﬁgje {mg/TD;) 5.0 = = S e 0 0 =
Pesticidas - total (ug/1) 0.50 - - N.A. 0 0 NA.
Selénio (1g/1 Se) 10 = m | e = g 9 =
|ﬁo {mg/I Naj 200 - s = = 0 0 —
Sulfatos (mg/I SO,) 250 - — - i 0 0 —
Tetracl e Tricloroeteno (pg/1): 10 — — — = - —
Tetracl (ue/) - - | = - - 0 0 —
Tricloroeteno (ug/l) - - = = = 0 0
Trihal - total (pg/l): 100 - = = e = g
Clorof6rmio (ug/1) = = = = = 0 0 =
Br Py M“ o = =g — - o 0 ==
(/1) = - = 2 o 0 =
Dib I e/l — — — — - 0 0
|Dose indicativa (mSv) 0,10 — - - 0 0 —
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificagh - — e - 0 0
Polénio 210 (Bg/1) e e e = % 0 o ==
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Nio Detetado; N. A, - No Aplicivel
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein 2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.® 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presigentg da fifmara ge pDlei
M K| 2 f\_/ Oleiros, 08 de margo de 2022

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

’ \ L4
" Olel ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO RODA (SOBRAL) DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Led n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4° TRIMESTRE 2021
verificacdo da qualidade da agua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

EDITAL n.2 22/2022

Valor Paramétrico (VP)

A fi L 2007 N.2 Andlises ’ =
Pardmetro (unidades) kado no DL 306/2007, Cumprimento Andlises

alterado pelo DL superiores VP do VP Realizadas
152/2017
Escherichia coli (N/100 ml) 0 | o | 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 [ - 100%
Desinf idual (mg/1) e = 1 0,10 00 e 4 A 100%
(Cheiro a 25°C (Fator de diluicdo) 3 — - — 0 0 -
Sabor a 252C (Fator de diluigio) 1 3 _— - | = : - - 0 ] —
PH (Unidades pH) 265es95 — — = 0 0 =5
Condutividade (uS/cm a 209C) T [ 2500 = — == | = 0 0 —
Cor (mg/1 PtCo) 20 L — — o 0 =
mmﬁo (UNT) 4 i = - = 0 N o =
[Enterococos (/100 mi) 0 = — — -— [¥] o —
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) - - - e -— o] | _D —
de colénias a 36 9C (N/ml) — — 4= — - 0 0
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 — — o 0 atm
lumini 1A1) 200 - - — — [} 0
Amdnio [mg /I NH,) 0,50 e =2, = = 0 0 o)
iménio (ug/l Sb) 5.0 - = o -— 0 o -
Arsénio (ug/l As) 10 - — 0 o | —
| L (ue/1) 1 = = & = 0 0 =
|Benzo(a)pireno (ug/1) 0,010 - - — - 0 0 =
Boro (mg/I B) 1.0 | Pl o e o 0 —
Bromatos (ug/l BrO,) 10 s — =5 o 0 =
imio (ug/! Cd) 5.0 - | - - = 0 0 =
Célcio (mg/l Ca) - s == - — 0 0 —
Carbono Orgénico Total (mg/I C) — - - N.A. o | o NA.
Cianetos (pg/l CN) 50 — — — - 0 0 =
Cloretos (mg/1 Cl) 250 —_ - — o —
Chumbo {pg/I Pb) 10 = = 2 — 1] 0 —
Cobre (mg/| Cu) 20 == - - — ] 0 —
Crémio (pg/l Cr) 50 e — 0 0 —
1,2 -didl e/t 3.0 s = — - 0 0 -
|Dureza total [mg/T CaC0,) g, = = = i 0 0 T
Ferro (pg/l Fe) 200 = - - 0 0 —_
Fl (mg/I F) 1.5 - - — o | o —
Hidrocarbonet: iticos Policiclicos (pg/1): 0,10 e | e = — - - -
B (b} wl = ni = e —— 1] 4] —
(k)f (ug/) = = = - = 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/1 = = | = = = 0 0 =
Jeno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) - - e - 0 0 =
|Magnésio (me/i Mg) - = - - 0 0 -
Manganés (/I Min) 50 = - = o o =
Nitratos (mg/I NO,) 50 - - — 0 0 =
Nitritos (mg/l NO,) 0,50 = i, 0 0 i
[ Mercirio (ug/! He) 1.0 = = = 0 o -
| Nique! {ug/1 Ni) 20 - | - - - 0 0 —
lﬂl.idabﬂﬁ'ade [mg/T O, 50 e — = o o =
[Pesticidas — total (ug/1) 0,50 - - - N.A. 0 0 N.A.
Selénio (ug/I Se) 10 - — ] 0 =
sdio (mg/1 Na) 200 = = = 0 0 =
Sulfatos (mg/l 5O,) 250 — - — - [ 0
1 & Trich {ug/1): 10 - _ - — — - =
Tetracl (ug/l) T = = 0 0 s
Trich (pe/n) - - | L = 0 0 —
Trihalometanos - total (ug/l): 100 ven = s iy = _
Cloroférmio (ug/1) — — = — 0 0 —
Bromoférmio (ug/1) = = = — 0 0
R Ty {l'ﬂll i o e = - [+] o —
ibromod! g/l = = | = o = 0 0 =
Dose indi {msv) 0,10 - - 0 o —
o-total (Ba/l) 0,10 (Nive! de verificag — - — 0 0 -
[Polénio 210 (Ba/T) = o | e | = [0 | o =
INOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- Nio Detetado; N. A. - Nio Aplicivel
O3 resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribulda nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein.@
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro.

(Miguel Alexbndre Silve Costa Santos Marques,

O Vice-Presidente dafi@mar Oleiros
h L ét G i ' Oleiros, 08 de margo de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 22/2022

’ \ L]
" (o] le Iros NA ZONA DE ABASTECIMENTO ROUCO DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 47 TRIMESTRE 2021
verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

- -
Valor Paramétrico (VP) |\, o obtidos SEhHaE % N.® Anélises (PCQA)
fixado no DL 306/2007, N.2 Anilises i Anilises

I 4 Jo DL - : Ve Cumprimento
alterado pelo uperiores :
;S;IZIGLI; Minimo. | Maximo | ** do VP Previstas | Realizadas | Realizadas

Parametro (unidades)

Escherichia coll (N/100ml) 0 _ = 2 2
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0o | o i 0 100% 2 2 100%
Desinf residual (mg/1) 3% ) DT ) 0,40 0,80 - 2 2 100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluigio) 3 - | - — = 0 0 -
Sabor a 252C (Fator de diluigio) ! B ! — — — - 0 0 —
pH (Unidades pH) 265es95 = 0 0 jEeee]
Condutividade (puS/cm a 200C) Rt - i —_— — — — 0 0 ==l
Cor (mg/| PtCo) 20 - | - ] = o 'g__' =
Turvagdo (UNT) 4 1L — - - - 0 0 -
|£nterocnms (N/100 mi) 0 — 0 0 e
de colénlas a 22 #C (N/ml) | - =l = - — 0 0 —
[Nimero de coléni a 36 2C (N/mi) - - | - - o ) 0 —
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 — — —_ 0 0 —
Aluminio (pg/1 Al ) 200 — — —— 0 0 —
Amdnio | NH,) 0.50 = = = e 0 o P
Antiménio (ug/1 Sb) 50 — = - — 0 a [ ras
{Arsénio (pg/l As) 10 - - — — ] 0 -
B (ne/1) 3 — — — -— 0 0 —
|Benzo(a)pireno (ug/i) 0,010 -~ 55 0 0 =
Boro (mg/l B) 1.0 . == — - 0 0 -
Bromatos (ug/l BrO,) 10 - — - — 0 0 -
Cédmio (pg/l Cd) 5.0 — — — - 0 0 -
Célcio (mg/l Ca) - - — — 0 0 -
{Carbono Orgénico Total (mg/I C) — — — = N.A. 0 0 N.A
Cianetos (g/I CN) 50 - - — 0 0 —
Cloretos (mg/1 Cl) 250 el = — - 0 0
Chumbo (ug/! Pb) 10 - =i [l - o 0 =
Cobre (mg/I Cu) 20 - - 0 0 —
Crémio (pg/l Cr) 50 e — - - 0 0 —
1,2 - dicl {ue/1) 3.0 — -— o [} —
Dureza total (mg/l CaC0,) == ¥ sia S = o 0
Ferro (ug/! Fe) 200 - | - - ! = 0 o -
Fluoretos (mg/I F) 1.5 - ] e 0 0
Hidrocarb Aromiticos Policiclicos {pg/): 0,10 — — - — - - —
{b)fl {ug/l) = = e o 0 =
Benzo{k)fluoranteno (ug/1) e = = = = 0 0 =
Benzo{ghilperileno (ug/1) et - — - o 0 -
deno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) = — == — — 0 0 —
Magnésio (mg/l Mg) - o= - 0 0 -
Mn) 50 - — - — 0 0 —
50 — — — — o 0 —
0.50 - - T -— [¢] 0 —
|Mercdrio (ug/l Hg) 1.0 — — = = 0 0 =
Niquel {ug/l Ni) 20 - - — - 0 0 -
Oxidabilidade {mg/1 0;) 5,0 = = = = 0 0 ==
|Pesticidas - total {ug/l) 0,50 — - N. A. 0 0 N.A.
|selénio (ug/I Se) 10 = - — — 0 0 —
Sédio (mg/l Na) 200 - - — o 0 -
Sulfatos [mg/150,) 250 - | - [ = = 0 0 o
Tetracl & Triclo (pe/l): 10 = | - e = = =
Tetracl (ug/1) = = 5 o =
Tricloroeteno (ug/l) s it = — o 0 £
Trihal - total (pg/1): 100 - - - — — -
Cloroférmio - — — - — 0 0 =
Bromoférmio (ug/l) - - - — 0 0 —
B ficl {ug/1) - - — o 0 0 —_
Dibromocl ug/1) % = = = = 0 0 =
Dose indicativa (m5v) 0,10 — — - . 0 0
a-total (Ba/l) 0,10 (Nivel de verificag = = — = 0 0 -
[Polénio 210 (Bq/1) = £ e 0 o T
(INOTAS:
V. P.- Valor Paramétrico; N. D. - Ndo Detetado; N. A. - Nio Aplicdvel
05 resultados analiticos api dos evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein,?
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lein.2 152/2017, de 7 de dezembro.

0 Vice-Presidente da Camara de Oleiros,

M L 91 Oleiros, 08 de margo de 2022
{SJ\.,

erguef Alexandre Silva Costa Sr:rntas Marqu|




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.¢ 22/2022

‘ \ .
O Olel ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO SABUGAL DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade comp te (ERSAR) 31 dezembro

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007, 3 N.? Analises : i
+ e Anilises
alterado pelo DL . L superiores VP ¢
¢ G Realizadas
152/2017

Parametro (unidades)

Escherichia coli (N/100 mi) 0 _100% 2 | 2 | 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) & o | o | 28 1 50% i 2 | 100%
D fi idual (mg/1) — 0,60 0,80 — (] N ] 2| 2 | 100%
Cheiro a 25¢C (Fator de diluigio) s 3 =t | - 0 0 —
Sabor a 254C (Fator de diluicho) 3 3 — - g %1 11} o | o ——
pH (Unidades pH) L 265e8<95 - | - = 0 0 e
Condutividade (p5/cm a 200C) 2500 res | e - | -— | o [+] -—
Cor {mg/l PtCo) 20 ) - o o —
[Turvagdo (UNT) 4 - — — — 4] 0
kEnlero{ﬂws (N/100 mi) 0 - - — 0 0 —
| de coldnias a 22 2C (N/ml) — — — - = 0 0 =
|nimero de colénias a 36 o€ (N/mi) - — i) [ =
(4] P ,' g ns (N/100 mi) 0 —_ — 0 0 =
luminio | Al) 200 ol s — - 0 o —
Aménio (mg /TNH,) 0.50 = e - 0 0 =
iménio (ug/1 5b) 5.0 = — — o o 0 —
Arsénio (pg/l As) 10 s — 0 0 —_
B (/1) 1 — — —_— ass | 0 0 —
Benzofa)pireno (ug/l) 0.010 - - 0 0 ==
|_Bum {mg/1 B) 1.0 - | = - - | o 0 —
Bromatos (pug/l BrO;) 10 i s Ly o 0 =
Cadmio (pg/ Cd) 5.0 ol | - - 0 o —_
Célcio [mg/l Ca) 2= = — —_ - 0 0 —
Carbono Organico Total (mg/I C) o T = = N.A. 0 0 NA,
Clanetos (ug/l CN) 50 - —_— - — 0 o —
Cloretos (mg/I Cl) 250 = | _ - — 1] 0 -
Chumbo {pg/1 Ph) 10 et - — -— o 0 = 1
Cobre (mg/l Cu) 2,0 il | — -— 0 0 —
Crdmio (ug/l Cr) 50 - = - - 1] 0
1,2 —dicl {pne/t) 3.0 i —_ o o | o B
Dureza total (mg/fl CaCOy) = e = = 0 0 =
Ferro {pg/l Fe) 200 = -— - o | o —
Fluoretos (mg/l F) 1,5 — - 0 0 —
Hidrocarb Aromiticos Policiclicos (ug/1): 0,10 == = - o i — -
(b)fi (1e/1) - - - - 0 0 —-—
B (k) (/1) - = - — - 0 4] —
Benzo{ghl)perileno (ug/1) - - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) - - - - - 0 0 -
Magnésio (mg/l Mg) — - == 0 ] —
| Mn) 50 = == | i 0 0 =
Nitratos (mg/l NO;) 50 -~ 2 = e ) 0 =
Nitritos {mg/I ND,J 0,50 == = o | o =
Mercirio 1H 1.0 e - = {ais o 0
Niguel {ug/l Ni) 20 — - - 0 0 -
lo:idahﬁﬁade [mg/T0,] 50 = = == e 0 0
[Pesticidas —total (ug/I) 0,50 - - = N A 0 0 N.A.
Selénio (ug/l Se) 10 o — = 0 0 —
sédio (mg/l Na) 200 = - — - o | 0 =
ifatos (mg/1 50,) 250 — - | — - 0 0 —
1 e Trich {ue/1): 10 — — — = - —
Tetradoroeteno (/1) B = = = 0 o -
Tric (ke/Y) — - - - 0 0 -
Trihal - total {pg/l): 100 —_ - - >+ -— — -
Cloroférmio (ug/1) - - — — - 0 0 -
férmio (ug/l) — - = = <= 0 0 =
fic (ug/1) - - - - 0 0 -
1 {ne/l) = | o= | e = o o -
Dose Indicativa (mSv) 0.10 == i =z ) 0 =
a-total (Bq/l) 0,10 {Nivel de verificaca — -— e o [s]
[Poiénio 210 [Bg/T} =K - TS = 0 0 55
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- Nio Detetado; N. A. - N3o Aplicdvel
05 resultados analitices apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein.2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembra, 3 excecdo da ndo conformidade detetada ac parametro Bactérias colifermes, de acordo com o quadre
abaixo.
g Causas do ; : e dis Estado do
Data da Amostragem Parametro Iricarento Medidas Corretivas implementadas Ana_ll_-;es de tncumprimento
Verificagio
Aaveriguaio das Nic fnfam.t.ﬂmadas medidas parque Utrapassado
13/10/2021 Bactérias coliformes causas ol irconchisis as .anallses pn.stzrlore.s nio 10/11/2021 (duraczo: 19 dias teks)
(,onfumaram o incumprimento

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

D Vice-Presidente da, mara dejOleir
Oleiros, 08 de margo de 2022



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO SARDEIRAS DO CONCELHO DE OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,

N.® Anilises

%%

EDITAL n.® 22/2022

4% TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Pardmetro (unidades) alterado pelo DL superiores VP Cumprimento Analises
152/2017 - do VP Realizadas | Realizadas
Escherichia coli (Nf100 mi) 2
|Bactérias coliformes (N/100ml) 2 2
Desinfetante residual (mg/1) — 0,30 0,70 -— — 2 2 100%
Cheiro a 252C (Fator de diluigio) T 3 - — - - 0 0 -
|Sabor a 259C (Fator de diluigdo) 3 - - | — o 0 —
|pH (Unidades pH) = 265e<95 = e — e 0 0 -
Cond jade (uS/cm a 20°C) 2500 - - - 0 [+] LD el
Cor (mg/1Ptco) 20 T —~ JOemtelEl o | o =
Turvagdo (UNT) 4 - — - 0 0 A
Enterococos (N/100 ml) 0 - - - - 0 0 -
] de coldnlas a 22 2C (N/ml) - - — —— o o] e
Nimero de coldnias a 36 #C (N/ml) — — — — - | o 4] —
Clostridium perfring (N/100 mi) Sl 0 — — — -— Q 0 —_
Aluminio {| Al) 200 — - - —— 0 0 -
Aménio (mg /INH,] 050 = = = = o o =
Antiménio (ug/l Sb) 50 = - - - 0 o —_—
|Arsénio (ug/l As) 10 - = — -— 0 0 -
B (e 1 - - - — o (4] —
|Benzofalpireno (ug/1) 0,010 — — s == 0 0 =5
Boro (mg/1 8) 1.0 i = = s = =
Bromatos (pg/l BrO,) 10 - — 0 0 -
Cédmio (pg/1 Cd) 5.0 - - — 0 0 -
Calcio (mg/1 Ca = - = = — | o 0 -
Carbono Organico Total (mg/1 C) - - —-— N.A. o 1] N.A.
Ci (ng/1 CN) 50 — - — 0 (4] -
Cloretos (mg/1 Cl) 250 — - - 0 0
Chumbo (ug/l Pb) 10 — - -— | 0 0 —
Cobre {mg/I Cu) 2,0 = — - e 0 0 =
Crémio (pg/i Cr) 50 - - -— 0 0 e
1,2 ~didl (pne/1) 3.0 — - — o (4] —
Dureza total (mg/l CaC0;] 2 . - 0 0 =
Ferro (ug/l Fe) 200 — - = o 0 —
Fi (mg/1 F) 1.5 — - = -— 0 0 o
|Hidrocarb Aromiticos Policiclicos (ug/l): 0,10 =il -— - - -— —
Benzofb)f (/1) = = = = s 2 o -
(f (g/1) - - = - 0 o =
Ben: il 1 i — — -— 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pi (e/1) - == | — — o 0 —
|Magnésio (me/l Mg) - - - e - 0 0 -
|Manganés (ug/ Mn) 50 — e 0 0 —
Nitratos (mg/l NO;) 50 - e 0 0 e
Iﬁrltos {mg/TNO,] 0.50 = Il = = = 0 0 =
| Merciirio (ug/1 Hg) 1,0 - - - = 0 0 -
Niguel Ni) 20 - s — -— 0 0 -
abilidade (mg/1 0,) 5.0 - — 0 0 -
Pesticidas — total {pg/l) 0.50 - — - N.A. 0 0 N.A,
[selénio (ug/i se) 10 : = = = 5 5 =
Isédio (mg/l Na) 200 — — - P 0 0 =
Sulfatos (mg/I 5O,) 250 — - - — 0 0 -
Tetracl e (ug/1): 10 =_ | - - - - —
Tetracloroeteno (/1) - = | = = = 0 . =
Tricloroet (ne/t) = = — i — o 0 —
Trihal - total (pg/i): 100 — -— — — — -— —_
Cloroférmio (pg/l) - - - - — 0 ] —
Bromeférmio (ug/l) - — — - - 0 0 o
diclorometano (/1) = 2 - = = o 0
bromod (we/1) = - 0 0 -
Dose indicativa (mSv) 0,10 — yiied = 0 o -—
o-total (Bg/l) 0,10 {Nivel de verificags - = 0 0 =
|Polénio 210 (Bg/) e i . = = 0 0 =
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N, D.- Ndo Detetado; N, A, - Nao Aplicavel
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimentao estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lel n.#
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 1522017, de 7 de dezembro.

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marqgue:.

Oleiros, D8 de marco de 2022



@ oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO SARNADAS DE BAIX0 DO CONCELHO DE

EDITAL n.® 22/2022

OLEIROS
0 0 U LU 0 O oD O nro D o 0
odag de da da rede pib d p d 0 do co do o Pro d olo d 01 outub
Qualid da A PCQA) ap p omp d b
P dad 2 VP Cumprimento 4
4 i do VP Previstas | Realizadas d
[Escherichia coli (N/100 ml) Y 0 I o ] 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 o | 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/1) — 020 | 020 - = 1 1 | o0
Cheiro a 252C (Fator de diluigio) 3 — — — - 0 u] —
Sabor a 25°C (Fator de diluicio) Japm o] - | - - o 9 | -
pH (Unidades pH) 265es95 - - - — 0 0 =
Condutividade (uS/cm a 200C) 2500 - - - 1] 0 | =
Cor (mg/iPico) ) RN I N B T =
Turvagdo (UNT) 4 - - == o 0 4
|Enterococos (N/100 mi) 0 e o — — o o —
[nimero de colénias a 22 ¢C (N/ml) e — -~ - 0 o -
odecoldniasa36sC(N/ml) (L - - ol | T - 0 0 -
Cl fium perfring (N/100 mil) 0 e — e - o 0 —
Aluminio (ug/l Al ) 200 = = -— 0 0 —
Amdnio [mg /TNH,] 0.50 — — — = 0 0 =
iménio (g/1 Sb) 50 = = = = 0 0 =
énio (ug/l As) 10 — = o = 0 0 =
|8 e/ 1 = - itk -— 4] o —_
|Benzo(a)pireno (ug/i) 0,010 = — = = 0 0 -
Boro (mg/I B) 1,0 - - — 1] 0 —
Bromatos (pg/l Bro,) 10 - - - ] 0 —
Cadmio (ug/l Cd) 50 = 5 = =
Célcio (mg/l Ca) - =R s ¥ e 0 0 —_—
Carbono Orgédnico Total (mg/I C) -— — - N.A. Q o N.A.
Cii (ug/1 CN) 50 a=f = - = 0 0 -—
Cloretos {mg/I O} 250 -— —_— — — 0 0 -
Chumbo (pg/i Pb) 10 - - 0 0 -
Cobre 1 Cu) 20 == == =i —i= 0 0 —
Cromio (ug/l Cr} 50 — - — -— ] 0 —
1,2 - dicl 1) a0 = = e 0 0 —-—
Dureza total [mg/l gm,) e — RE at o o =
Ferro (ug/i Fe) 200 = — 0 0 —
Fi tos (mg/l F) 1.5 i - = - 0 0 -
|Hidrocarb Aromdticos Policiclicos (ug/1): 0,10 - — - — —
(ol g/ = = | = e = 0 0 =
(Kifiuor g/ = = = = = 0 0 =
Benzo(ghilperileno (/) = o = = : 8 =
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) - - — - 0 0 P
|Magnésio (mg/l Mg) - — — — -— 0 0
Manganés (ug/l Mn) 50 - - - - 0 0 -
Nitratos (mg/l NOs) 50 =5 = s == o o =
Nitritos (mg/T NO,) 0.50 — — — e 0 0 =
[Mercirio (ug/i Hg) 1.0 1 - - - 0 0 =
|Niquel Ni) 20 e s - - 0 ]
[Oxidabilidade (mg/l O,} 5.0 = £ 0 0 e
Pesticidas — total (ug/1) 0,50 - = N. A, T - — 0 N.A,
I5elénio (ug/l Se) 10 - = 0 0 —
ISvédIo {mg/I Na) 200 = el — 0 0 —
Sulfatos (mg/150,) 250 = — T =5 o 0 i
L | e Trich Ml]: 10 = = e T Lo == =i
Tetrach (e o = = == - 0 0
Tric {ue/l) 3 -y - o 0 e
Trihal - total (pg/1): 100 s e = = = —
Cloroférmio (pg/l) - - Sl 0 0 -
B férmio (pg/l) —- e — o | © —
i (/) = =l = = 0 0 =
Dibromodl (ue/l) — - — - =t 1] o =
Dose indicativa (mSv) 0,10 - i s - o | o —
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de — — o 0 0 2
Polénio 210 (Bg/l) == ass i = = 0 0 |
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Nio Detetado; N. A, - Ndo Aplicavel
Os resultados analiticos apresentados evidenciam que 8 dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.¢
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro,

leiros

(Miguel Algeandre Silva Costa Sontos Marques)

—

Oleiros, 08 de margo de 2022




@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parimetro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO SARNADAS DE S. SIMAO DO CONCELHO DE

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL
152/2017

OLEIROS

N.? Andlises

: Cumprimento
superiores VP i

do VP

EDITAL n.® 22/2022

4° TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Andlises

Previstas | Realizadas | Realizadas

Escherichia coli (N/100 mi) Yo 1 1
|Bactérias coliformes (N/100ml) 0 89 | 9 1 0% T | 1 100%
Desinfetante residual (mg/l) —_ <0,10 <0,10 il s 1 1 100%
Cheiro a 25¢C {Fator de diluigio) 3 - - — - 0 0 -
Sabor a 25°C (Fator de diluigdo) 3 s = = — 0 0 = |
pH [Unidades pH) g 265e<95 - - - - 0 o
Condutividade (uS/cm a 200C) 2500 | - = — 0 0 -
Cor (mg/lPtCo) 3 -0y - = - 0 o | -
Turvagdo (UNT) 4 we || e - — o o o
|enteracocos (N/100 mi) 0 - - - - 0 0 -
{ dec 222 °C (N/ml) i - |- - = 0 ] —
NU de colénias a 36 2C (N/ml) — - == e — 0 0 —
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - — — — 0 0 —
(Aluminio IJ%I] 200 - — — -— 1] [v] —
[Aménio (mg /TNH,) 0,50 = = = 0 E =
Antiménio (ug/I Sb) 5.0 = s = = 9 o =
Arsénio (ug/! As) 10 = | = = = n - =
[Benzenc (ue/1) 1 = — - — 0 0 =
|Benzo(ajpireno (ug/1) BO0H 0,010 - - - = 0 0 =
Boro (mg/l B} 1.0 e == - 0 0 -
Bromatos (ug/l BrO;) 10 - - - o 0 0 -
[Cédmio (ug/l Cd) 5.0 £ — — 0 0 -
Calcio (mg/I Ca) - — — — e 0 o e
Carbono Organico Total (mg/I C} -_ = = = N.A. 0 0 N.A,
Ci {ug/1 CN) 50 - — = o [ =
Cloretos (mg/I CI) 250 - | - — = o 0 =
Chumbo (ug/l Pb) 10 - = - 0 0 -
Cobre (mg/I Cu) 20 — a4 -—- 0 0 —
Crémio (ug/l Cr) 50 = = == 0 D)
2-dido (pe/1) 3.0 — — - 0 0 —
Dureza total (mg/l CaCO,) = = == = o 0
Ferro (ug/l Fe) 200 - e = - 0 0 —
Fluoretos (mg/| F) 1.5 — —_— e 0 o —
[Hidrocarb Aromiticos Policiclicos (ug/l): 0,10 — s -— - - —
(b}l (we/1) = = = 0 0 =
B (k)i lue/n - - 7= = o 0 0 —
Benzo(ghilperileno (ug/1) - - - =X — o 0 -
indeno(1,2,3-cd}pireno (ug/) - — - = 0 0 =
Magnésio (mg/l Mg) — - — = — 0 0 -
|Manganés (ug/ Mn) 50 - — - - 0 0 —
Nitratos (mg/I NO,) 50 e — i 0 o i
Nitritos [mg/I NO,) 0,50 - = - o o | o =
|Mercirio (ug/i Hg) 1,0 — - - _— 0 0 —
|Niquel (ng/ Ni) 20 - — 0 0 =
|Oxidabilidade [mg/i O] 50 e e 0 0 s
Pesticidas — total (pg/1) 0,50 — = N. A, 0 0 N.A
Selénlo (pg/l Se) 10 ae = — 0 0 -
Sédio (mg/I Na) 200 - o = T 0 0 —
Sulfatos (mg/1 50,) 250 — —_— — - 0 0 —
Tetracl & Trich (ug/l): 10 = — — e o e
Tetracloroeteno (ug/l) == = 5 0 0 -
Tricl {ue/l) - e s - 0 0 —
Trihal - total (pg/1): 100 - e HE — — —
Clorof {ug/1) - s - - 0 0 e
Bromoférmio (ug/l) - - — = o 0o =
(/1) = L= = = 0 0 =
dorometano (ug/1) = - = = - 0 K -
Dose indicativa (mSv) 0,10 —_ = — 0 1] —
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de G — o - [ o -
|Polénio 210 (B /) = = = == = 0 0| =
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- N3o Detetado; N. A. - Nio Aplicavel
0= Itados analiticos ap dos evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein ®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lein.? 152/2017, de 7 de dezembro, & excecio das ndo conformidades detetadas aos parametros Escherichia coli e Bactérias coliformes, de
acordo com o guadro abalxo.
‘ Causas do : . D‘?"’ = Estado do
Data da Amostragem Parimetro 3 Medidas Corretivas Implementadas| Analises de i
Incumprimento Incumprimento
3 o " Ultrapassado
03/11/2021 Escherichia coli bossgem nsdequads | Corragso ds dosagem de 06/12/2021 (duragso: 22 dias uteis)
) o de reagente no tratamento UHrapassadD
03/11/2021 Bactérias coliformes 06/12/2021 {duragio: 22 dias Gteis)

O Vice-Presigente da fdmara ge Qleiros
WIYAATRI

— -

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Margues)

Oleiros, 08 de margo de 2022



@ oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO SELADA DAS PEDRAS DO CONCELHO DE

EDITAL n.2 22/2022

OLEIROS
0 D 0 D U6 D o d D O 0 Dro, pro o R U
0 da qualid d d de pub 4 p 0 ado co 0 0 olod Ul o Dro
de da A PCOA 0 oridad 0 R d bro
o dad SR S . : : A
0 0 O L o o
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 Q 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 3 0 ) 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/l) - 0,50 0,70 - - 2 2 100%
Chelro a 25¢C (Fator de diluigio) 3 - - - o o | -
[Sabor a 252 (Fator de diluigdo) 3 — — - - 0 0 -
pH (Unidades pH) z65es<85 = - | — = 0 == —
Condutividade (uS/cm a 209C) 2500 — - = 0 0 -
Cor (mg/l PtCo) 20 - — 0 0 —
Turvagdo (UNT) 4 we | e -— - [¥] 0 —
|Enterococos [N/100 mi) 0 - - - - o 4] —
N de colénias a 22 #C (N/ml) — o= s - - o 0 —
imero de colénias a 36 2C (N/mi) - = =5 o 0 =
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - — 0 0 | -
Trrradel 1A1) 200 — — - -— 0 1] ==
Aménio (mg Ei NH,) 0,50 — zi3 = 0 0 i
iménio (ug/l Sb) 50 = = =5 0 0 -
Arsénio (pg/l As) 10 e = - 0 0 -
|s (pe/l) 1 - — — - o 0 -
{Benzo(a)pirenc (ug/l) 0,010 - - - — 0 0 =
Boro (mg/l B) 1,0 - == = = 0 ) =
Bromatos (pg/l BrO,) 10 s 5 =z = o 0 =
Cadmio (pg/1 Cd) 50 — — -— 5] 0 —
Calcio (mg/l Ca) - - - -— 0 3] —
Carbono Orginico Total (mg/1 C) - — — — MN.A. 0 0 N.A.
Cianetos (ug/1 CN) 50 - - - — 0 0
Cloretos (mg/l CI) 250 =5 g - = 0 0 —
Chumbo (pg/l Pb) 10 == = —~— - 0 0 —
Cobre (mg/1 Cu) 2,0 = = - = 0 0 =
Crémio (pg/! Cr) 50 - — — — 0 0 =
1,2 — dicloroetano (pg/1) 30 =t f 0 o -
Dureza total (mg/l CaCO,) = s e S i o o s
Ferro {ug/l Fe) 200 — = e Gl 0 0 -
Fi {mg/1F) 1.5 — — — 0 0 —
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/l): 0,10 -— — —_ —— -— — —
(bfi tpefl) i = = __0 g =
Benzo(k)f e/l — - - - 0 0 -
Benzo(ghi)perileno (ug/l) e =5 - -— 0 0 —
Indeno(1,2,3-cd)pireno (/1) - - - - - 0 0 -
[Magnésio (mg/i mg) = z -~ P = a1 @ =
Manganés (ug/l Mn) 50 - — — -— o | o =
Nitratos (mg/l NO;) 50 — — — = 0 0 =
Nitritos {mg/T NO,J 0,50 - = - o o =
[Mmerciirio (ue/! Hg) 1.0 i - 0 0 Es
Niguel {ug/l Ni} 20 = - - 0 0 -
[Oxidabilidade [mg/T 0] 50 = = R - o | 0 =
Pesticidas — total (pg/1) 0,50 - N.A. 0 0 N.A,
|seténio (ug/l Se) 10 — — — — 0 0 =
5édio (mg/l Na) 200 - - - 0 0 -
Sulfatos (mg/l SO,) 250 — — - - 0 0 —
i e Tricl (pe/n): 10 — — — - = = =
Tetrach (ue/1) - — = — - 0 _I'J_ =
A e/l = = = "= e o o 5y
Trihalometanos - total (pg/l): 100 - - - - -
Cloroférmio (ug/1) - - i — — 0 0 —
férmio (pe/l) — - - 0 0
Br dicl e/l - == = - 0 0 —
Dib | e/ — it e - - 0 0 —
|pose indicativa (mSv) 0,10 - - == — 0 0 —
a-total (Ba/l) 0,10 (Nivel de il - - 0 0 -
Polénio 210 (Bg/l) i = =5 =i o 0 o e
NOTAS:
V. P.- Valor Paramétrico; N, D. - Nio Detetado; N. A. - Nao Aplicavel
Os resultados analiticos apresentades evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro.

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Margues)

B T CF

Oleiros, 08 de margo de 2022



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Pardmetro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO SENDINHO DE SANTO AMARO DO CONCELHO
DE OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL

Valores obtidos

N.2 Andlises
superiores VP

%

Cumprimento

EDITAL n.? 22/2022

4% TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

N.® Andlises (PCQA)

Realizadas

152/2017 Minimo do VP Previstas
Escherichia coll (N/100 ml) s, e 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 [4] 1 1 100%
e jual (me/1) ImEL o YY) 0,20 — - 1 1 0%
(Cheiro a 252C (Fator de diluicio) 3 - o o —
|sabor a 25 (Fator de diluigio) 3 - | - = - 0 0 -
pH (1 pH) 265e505 - — | o 0 -
Condutividade (uS/cm a 209C) 2500 == | B I = — 0 0 =
Cor (mg/1 PtCo) 20 - - [RaEssTic ] o 0 —
Turvago (UNT) 4 — — - e 0 0 -
Enterucocns (N/100 mi) ] — — — . o [v] -
de colénias a 22 2C (N/mi) ] — - - | = - 0 0 -
] de coldnias a 36 2C (N/ml) - - — - os 0 0 —
Clostridium perfringens (N/100 mi) 0 - e ) 0 —
P 1A1) 200 — — — i o 1] —
Amonio (mg /I NH,) 0,50 - = 0 0 =
Antiménio (ug/l Sb) 5.0 — — e - 0 0
Arsénio (ug/I As) 10 — g 0 0 -
I8 (ee/1) 1 == = -~ - 0 0 -
|Benzo(a)pireno (ug/1) 0,010 - = [} 0 -
Boro (mg/l B) 1,0 mmer -— — . 0 o —_
Bromatos (pg/l BrO,) 10 e — o e 0 0 =
cadmio (ug/! Cd) 50 - - - — 0 0 —
Céicio (mg/I Ca) = - - — 0 0 -
Carbono Orgénico Total (mg/I C) == — = o N.A. o 0 N.A
Cianetos (pg/l CN) 50 — - - 0 0 -—
Cloretos (mg/1 CI) 250 — 0 0 =
Chumbo (pg/! Pb) 10 = =3 — = 0 0 =
Cobre (mg/I Cu) 2,0 — — = - ) 0 =7
cromilo (jug/1 Cr) 50 - | = 1 = = 0 0 =
1,2 — dicl (/1) 3.0 = = = 9 g =
Dureza total (mg/l CaCD,] = i = 0 0 =
Ferro (pg/! Fe) 200 o = = = 0 5 =
Fi (mg/1 F) 15 = 0 0 =
|Hidrocarb Aromticos Policiclicos (pg/l): 0.10 = = — o = = o
(b}t {ue/1) = — = e = o 0 =
Benzo{kjfluoranteno (pug/1) i — — - -— o 0 ==
Benzo(ghi)perileno (ug/1) e - - -— 0 0 —
jeno(1,2,3-cd)pireno (pg/l) ke s o = — 0 0 =
|Magnésio (mg/l Mg) - - - 0 o -
1 Mn) 50 .. =2 — — - 0 0 -
Nitratos (mg/l NO,) 50 == - — = 0 0 =
Nitritos [mg/I NO,) 0,50 - 0 0 —
IMercirio (ug/t u;] 1,0 = - e - 0 0 =
Niguel (ug/! 20 = = i 0 =
Eaai“ﬁide {mg/T0,) 50 = — = 0 | 0 =
Pesticidas — total (ug/l) 0,50 N. A 0 0 NA.
{selénio (ug/l Se) 10 — - | = = 0 0 =
[s6dio (mg/1 Na) 200 - - - — 0 0 —
Ifatos (mg/1 50,) 250 - —_ - - 0 0 -
i ! e Tricl ng/1): 10 — — - - — ~ —
Tetracl Ml] = . — =t bt U a .
Tricko we/l) —s — = = = 0 0
Trihal - total (ug/l): 100 = = i = =
Cloroférmio (ug/l) - = - = = 0 0 =
férmio (ug/1) o= = == = = 0 0 —
5 (/) = = ] = = = o | o =
3 Dib 1 {pg/1) — — -~ — T 0 o =
|Dose indicativa (mSv) 010 — e o 0 % 3
a-total (Ba/l) 0,10 (Mivei de verificag — - — 0 | 0 -
Polénio 210 (Bg/l) S i s = = 0 | o e
NOTAS:

V, P. - Valor Paramétrico; N. D.- Nio Detetado; N. A. - Nio Aplicivel

05 resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n &
.305:’200?, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da rnara ﬁe O|eir

Jujut

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Morques)

Oleiros, 08 de margo de 2022




@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lel n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL
152/2017

Pardmetro (unidades)

Minimo | Maximo

Valores obtidos

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
NA ZONA DE ABASTECIMENTO SERRA DO CONCELHO DE OLEIROS

N.¢ Andlises

= Cumprimento
superiores VP

do VP

EDITAL n.® 22/2022

4° TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Escherichio coli (N/100 mi) | [ 2 2
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 | 2 1 50% 2 2 100%
Desinf idual (mg/1) e 0,50 050 I o= - 2 2 100% _
Cheiro a 25%C (Fator de diluigdo) 3 - — - - o o
Sabor a 252C (Fator de diluigio) 2 Sy L 3 = = i o 0 25
pH (Unidades pH) 265es05 = - = - o 0 =
Condutividade (1S/cm a 209C) L 2500 | = ! s = 0 0 =
Cor (mg/1 PtCo) 20 - | = = = o 0 =
[Turvacio (UNT) 4 - - — — 0 5} o
Enterococos (N/100 mi} 0 = - - - o o -
i de coldnias a 22 #C (N/ml) e CNE — - — -— 0 0 —
N de cold a 36 2C (N/ml) —_ — — -— 0 o —
Clostridium perfringens (N/100 mi) 0 — - - -— 0 o —
Aluminio | Al 200 — -— 0 0 =
Aménio [mg /T NH,] 0.50 — = — = ] ] =
A dnio (ug/1 Sb) 5.0 - — — 0 0 -
Arsénio (pg/! As) 10 — — L - o 0 —_
e (ug/) I 1 - - = 0 0 =
|Benzo(alpirenc (ug/1) 0010 - - | - — 0 @ —
Boro (mg/l B) 1.0 — - - 0 0 -
Bromatos (ug/l BrO,) 10 — — - 0 0 —
Cédmio (pg/l Cd) 5.0 — - =0 o 0 i
Cdlcio (mg/I Ca) s - - - ] o —
Carbono Orgénico Total (mg/l C) -— el - = N.A. o 1] N.A.
Cii (pg/1 CN) 50 - - - 0 0 —
Cloretos {mg/1 Cl) 250 — - -— 0 0 .
Chumbeo {pg/l Pb) 10 |l =i — -— s} 0 —
Cobre (mg/l Cu) 2.0 - — -— 8] o —
Cromio (pg/i Cr) 50 — — — 0 0 =
1,2 —didl tano (pg/l) 3.0 — — - *] o —
Dureza total {(mg/l CaCO,) == == —_ — o 0 —
Ferro (pg/| Fe) 200 - — == ] 0 —
Fi (mg/1 F) 15 — — - -— 0 0 o
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (pg/l): 0,10 — — — — — —
Benzofb) (/) = = 1 = = = o 0 =
{)f 1) - — - — 0 0 -
Benzolghilperileno (/) = = = = > . =
denof1,2,3-cd)pireno (ug/l) = = = - 0 0 - |
|magnésia (mg/l Mg) = = S s =] g
L és (pg/l Min) 50 s - - 0 0 ==
Nitratos (mg/l NO,) 50 = | = = = 0 0 e
Nitritos (mg/1 NO,) 0,50 — = e -— 0 ] -
|Mercirio (ug/! Hg) 1,0 e - 0 0 =
|N§un| ’ﬁ%ﬂ Ni) 20 i - - - 0 0 -
abilidade [mg/T0,] 50 — = - — 0 0 -
[Pesticidas — total (ug/1) 0,50 — - - N A 0 0 N.A.
|selénio (ug/1 Se) 10 — e | = = 0 0 25
Sodio (mg/l Na) 200 - — — = 0 0 —
Sulfatos (mg/l 50, 250 — i o= = 0 o =
Tetracl e Tricl (pe/): 10 - — - - e - —
Tetracl (ue/) = = = = = A
Tricloroeteno (ug/l) - = — - 0 0 —
Trihal - total {pg/1): 100 - — — — -— —
Clorofrmio (pg/l) - = | s i A 0 o i
Bromoférmio (ug/1) - — - - 0 0 -
B {ue/l) e = = = i B | i
Dibromod no (pg/l) = == o 0 o —
Dose indicativa (m5v) 0,10 — — — — 0 ]
o-total (Bg/i) 0,10 (Nivel de verificag — ez 0 0 i
[Polénio 210 (Bq/1) £ = | = = 0 0 =T
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N.D.- N3o Detetado; N. A, - Ndo Aplicavel
Os resultados analiticos apr evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformlidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein 2
306/2007, de 27 de agosto, alterade pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, 4 excegdo da ndc conformidade detetada ao pardmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro
abalxo.
Data da Amastragem Parametro t- 0 Medidas Corretivas Implementadas A::E;a;e Estado do
Incumprimento T Incumprimento
Verificagdo
£ = | Nao foram tomadas medidas porque
13/10/2021 Bactérlas coliformes Aaveriguagio das | as analises posteriores n:o ! 10/11/2021 Uilrapass.adu. 2
causas fol inconclushva 2 . {duracdo: 19 dias uteis)
confirmaram o incumprimento |
L

0 Vice-Presid

il WL 0 o~

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de margo de 2022



D S DA A s NO
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMA EDITAL n.¢ 22/2022

A .
0 Ol,el ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO SILVOSA DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Valor Paramétrico (VP) %
fixado no DL 306/2007, N.2 Anilises . L
Cumprimento Andlises
alterado pelo DL superiores VP doVp

152/2017

Parametro (unidades)
Previstas | Realizadas | Realizadas

Escherichia coll (Nf100ml) Q 1 1
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 1 a1 1
Desinf idual (mg/l) - = e | <030 | <010 = =~ 2 1 100%
|Cheiro a 252C (Fator de diluigio) 3 <1 <1 0 100% i 1 100%
Sabor a 259C (Fator de diluigio) il [ 7% 3 &1 <1 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 1 265es95 84 84 | o 100% 1 1 100%
Condutividade [puS/cm a 20%C) 2500 90 90 0 100% 1 1 100%
Cor {mg/l PtCo) 20 <2,0 <2,0 0 100% | 1 % 100%
Turvacio (UNT) 4 <050 | <050 0 — 100% 1 1 | 100%
Enterococos (N/100 mi) 0 0 o | o |  100% 1 | 1 | 100%
In de coldnias a 22 °C (N/ml) = 27 27 — = 1 1 100%
|Nimero de colénias a 36 #C (N/ml) - 24 24 | - L 1 1| 100%
Clostridium perfringens {N/100 ml) 0 — = _ ol -— 0 [+] —
Jumini Al) 200 — - - 0 0 —
Aménio (mg /TNH,) 0.50 ] —_— — | = P, 0 o o
iménio (jig/1 Sb) 5.0 — — 0 0 | aae
énio (pg/1 As) 10 - e | — ]l o 0 —
|8 (ne/M 1 — - — 0 0 -
|Benzo(a)pireno (ug/1) 0,010 — — — - 0 0 -
Igoro (mg/1 B) 10 S — = 0 2 =
Bromatos (ug/l BrO,) 10 = o o ) =
Cadmio (ug/ Cd) 5.0 - | — — 0 0 =
Célcio (mg/l Ca) - s — - — 0 o -
Carbono Organico Total (mg/I C) = =L e NA. 0 0 N.A.
Cianetos (pg/l CN) 50 — - 0 0 -
Cloretos (mg/1 C1) 250 B -— o 0 —
Chumbo (pg/l Pb) 10 — - — (4] [1] —
Cobre (mg/l Cu) 20 -~ = = — 0 0 -
Crémio (ug/1 Cr) 50 - - — — 0 0 —
1,2 - did {ne/M) 3.0 - = o o 0 e
Dureza total (mg/l CaCO,) — . g = 0 0 =
Ferro (ug/l Fe) 200 - = I = 0 [ =
Fluoretos (mg/I F) 15 - =n - o0 0 —
|Hidrocarbonetos icos Policiclicos (ug/l): 0,10 | - - - e -
B (b)fi {ug/1) - - e — — 0 0 —
{kif {ug/l) B = ~ — - o 0 —
Benzo(ghl)perileno (ug/l) - — — - 0 o -
deno(1,2,3-cdpireno (ug/1) - = = - - 0 0
IMagnésio (mg/l Mg) - — — -— - 0 0 —
Mn) 50 - - - 0 0 —
Nitratos (mg/l ND,) 50 - - = 0 0 =
Nitritos (mg/TND,] 0,50 === — e a 0 0 ==
Mercurio (pg/l Hg) ik 1,0 — — = = 0 0 =
Niguel Ni) 20 — — - — 0 0 =
Io—lﬁiﬁl%glde {mg/10;) 5.0 = FIE] = 7 0 0 T
[Pesticidas - total (ug/I) 0,50 — — — N.A. [ o | Na
[seténio (ue/1 se) 10 = = e ) 0 o=
Sédio (mg/l Na) 200 — — - o 2] -
Sulfatos (mg/l SO,) 250 i s = 0 o =
] e Tricl ): 10 = = =l =
Tetracloroeteno (ug/l) - - e - 0 0 —
Tricl {ue/) - = | = - —_ | 0 0
Trihalometanos - total (ug/l): 100 — — = e e - -
Cloroférmio (ug/1) — - = G 0 o =
Bromofdrmio (ug/1) — = - -— 0 o
Br dicl e/l - — = — - 0 0 -
Diby l (ug/t) - — ot - o 0 —
Dose indicativa (mSv) 0,10 -~ | - — [} 1 s
a-total (8g/1) 0.10 (ivel de ;5 - - = 0 0 =
|Polénio 210 (Bq/i) = = | = e = 0 o =
INOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N.D.- Nio Detetado; N, A. - Nio Aplicavel
Os resultados analiticos apresentados evidenclam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lein.2 152/2017, de 7 de dezembro, a excegdo da ndo conformidade detetada ao pardmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro
abaixo.
Data das
Data da Amostragem Parametro [ausa.s i Medidas Corretivas Implementadas] Andlises de | Estad? -
Incumprimento R Incumprimento
Verificagdo
Dosagem inadequada | Corregdo da dosagem de reagente Ultrapassado
03/11/2021 Bactérias coliformes ge reasent: | ' no trataxmemu ¢ L (duracio: ;2 dias (teis)

0 Vice-Presidgpte da Zara eiro
W . L ),]/ Oleiros, 08 de margo de 2022

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques,



@ oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 22/2022

NA ZONA DE ABASTECIMENTO SOBRAL DE BAIX0 DO CONCELHO DE OLEIROS

Qualidad A 0A) aprovado o arid il
- d D 00 N.2 Andlises
: dop mm superiores VP ;
Escherichia coli (Nf100 mi) 0 0 o 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) ] [1] o | o 1 1 | 100%
Desinf idual (mg/l) = 060 | 080 ~ S 1 1 100%
Cheiro a 252C (Fator de diluig3o) 3 - e s - 0 6 | =
Sabor a 259C (Fator de diluigio) 3 - - - o 0 —
pH (Unidades pH) >265e<95 e = = = 0 0 =
Condutividade (S/cm a 202C) 2500 - — — 0 [ —
Cor (mg/I PtCo) 20 — — - [} P
Turvagdo (UNT) 4 - - a 0 -
|Enterococas (N/100 mi) ] - — — — 0 o —
Niamero de coldnias a 22 #C (N/ml) — - - - -— 4] 0 —
N de cold a 36 °C (N/ml) - — - - e 0 o] -
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - — — - 0 [T =
Aluminio (ug/l Al 200 - — — 0 0 =
[Aménio (mg /I NH 0,50 — -— [3] 0 —
Antiménio (ug/1 Sb) 5.0 - - - 0 0 —
énio (pg/! As) 057 s - e - 0 0 =
I (1g/1) 1 = - 0 0 e
|Benzo(alpirenc (ug/1) 0,010 - — — = 0 0 =
Boro (mg/I B) 1.0 - - — T 0 -
Bromatos (pg/fl BrO,) 10 — - —_ -— o o] -
Cédmio (pg/I Cd) 50 — — — — (1] 0 ==
Cilcio (mg/l Ca) - === — - - 0 0 —
Carbono Organico Total (mg/l C) — - - N.A. 0 | o N.A.
Cianetos (ug/l CN) 50 — = 0 0 =
Cloretos (mg/1 Cl) 250 | e — — — 0 0 ==
| Chumbo (pg/1 Pb) 10 - - = o o 0 =
Cobre [mg/l Cu) 2,0 - — - — 0 0 —
(Crémio (pg/l Cr) 50 — - 1 - - o 0 &=
1,2 - dicloroetano (ug/l) 3.0 — — — - [+] 1] -
|Dureza total (mg/T CaCOD,] = = o 0 0 -
Ferro (ug/l Fe) 200 = - 0 0 =
Fi {mg/I F) 15 = - = 0 0 =
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/l): 0,10 = = — = = =
{bifi (pe/M) e L - . = 0 0 e
(K (g1 = —— = = o o o
Benzo(ghi)perileno (1g/1) = = = = = [ 0 =
deno(1,2,3-cd)pirenc (pg/l) = = - 0 0 =
[Magnésio (mg/I Mg) = = = = = o o =
Manganés (ug/l Mn) 50 = - ke o o e
Nitratos (mg/l NO,) 50 = = - o 0 -
Nitritos (mg/l NO,) 0,50 - - = — [§] 0 =
|Mercirio (ug/1 Hg) 1,0 - - - - 0 0 -
Niquel (ug/l Ni) 20 = =2 — — ] o
I’(‘ﬁ%aﬁ‘lﬁade (mg/To;) 5.0 e s e -— o (i -
[Pesticidas — total (ug/l) 0,50 — 2 = N. A 0 0 N.A.
[selénio (/1 Se) 10 - - - - 0o 0 =
'Sodlo {mg/I Na) 200 = = e 0 0 =
Sulfatos (mg/l 50,) 250 o = s —— 0 0 =
Tetrach & Trick (ne/N): 10 e == = i = = =
Tetracl (ke/1) BT = s = = 0 0
Tricloroeteno (ug/!| - - — — = 0 o ==
Trihal - total (pg/I}: 100 - - - = = =
Cloroférmio (ug/1) = = = = = 0 5 =
B férmio (pg/l) - - - 0 0 —
B didl (ne/M) — - - 0 0 -—
Dibromod 1) - - - 0 0 —
Dose indicativa (mSv) 0,10 — - - — 0 0 -
a-total (Bg/1) 0.10 (Nivel de verificaga - — — — 0 1] asi
iPolénio 210 (Ba/l) e = o= = = ) 0 =

1no'ms:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - N3o Detetado; N. A. - Nio Aplicdvel

Os ltados analiticos apr

306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro,

los evidenciam que a dgua distribuida nesta 7ona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-lein 2

O Vice-Presidente ara de 05
W’ LT ﬂ?«
(Miguél Alesgindre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de margo de 2022



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificacio da qualidade da d4gua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parimetro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO SOBRAL DE CIMA DO CONCELHO DE OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL

152/2017

alores obtidos

Maximo

Minimo

N.2 Andlises

superiores VP

Cumprimento

do VP

N.2 Andlises (PCQA)

Previstas

EDITAL n.2 22/2022

4% TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Andlises
Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 3 0 1 1
[Bactérias coliformes (N/100 mi) - 0 0 0 0 100% 1 1 100%
Desinfi idual (mg/l) - 0,70 0,70 — —— 1 1 100%
Cheiro a 252C (Fator de dilui¢io) 3 - - — 0 0 =
|5abor a 259C (Fator de diluigio) 3 - - _ e — 0 0 e
pH (Unidades pH) 265es95 - —~ — 0 ==
Condutividade (uS/cm a 209C) 2500 — - — 0 0 s
Cor (mg/I PtCo) 20 — - — 0 o —
Turvagdo (UNT) 4 - = = = 0 o =
Enterococos (N/100 ml) 0 =sn - — - 0 0 —
|nimero de colénias a 22 2 (N/mi) = - = = = 5 2 =
N de col6nias a 36 2C (N/ml) - — - — — 0 0 —
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 = — - s 0 0 =
Aluminio (pg/l Al ) 200 — - — -— 0 0 —
(Amdnio [mg /TNH,) 0.50 e — - iy 0 0 P
Antiménio (ug/l Sb) 5.0 = = S e 0 0 =
|Arsénio (ug/1 As) 10 - — - - 0 0 -
8 (ug/1) 1 - - - - o 0 —
E_‘_lz‘rem e/ 0,010 = E = = 3 5 =
Boro (mg/I B) 1.0 = = = 9 0 =
Bromatos (ug/l BrO,) 10 — — - 0 0 =
Caddmio (pg/l Cd) 5,0 - — - — 0 0 -
Caicio (mg/1 Ca) i — - — = 0 0 =
Carbono Orgéinico Total (mg/I C) - - = - N.A. 0 o N.A.
Cianetos (ug/l CN) 50 = - = 0 0 —
Cloretos (mg/I Cl) 250 - — - 0 0 =
Chumbeo (ug/l Pb) 10 — - _ -—- 0 o —
Cobre (mg/l Cu) 20 o - ot - 0 0 —
Crémio {pg/l Cr) 50 — - — [} -1 e
,2-didl (ue/t) 3,0 - - — 2 0 0 =
Dureza total [mg/l CaCD,] = — - = = 0 0 =
Ferro Ip;_ﬂ Fe) 200 == -— — - 0 0 =T
Fluoretos (mg/I F) 1.5 - — — 0 0 -
|Hidrocarb Aromiticos Policiclicos (pg/1): 0.10 = =5 - - - o
Benzo(bjf e/ - - = = - 0 0 -
(K (/) — - : = — 0 0 =
Benzolghijperileno (1g/1) = = | = = 0 0 =
Indeno{1,2,3-cd)pireno (pg/l) - . == = — 0 0 —
[Magnesio (mg/i mg) = = = = = 0 0 -
|Manganés (ug/! Mn) 50 = = = ) ) =
Nitratos (mg/l NO,) 50 = = 0 o oo
IWII‘I!OS [mg/1NO;) 0.50 — = — - 0 1 e
IMercirio (ug/l Hg) 1,0 - - — == 0 0 —
Niquel 1 Ni) 20 = -— S 0 0 7
Iﬂxilaaﬁjﬂade [mg/l0,) 5.0 - = = == 0 o =
Im;udﬂu-wgmn 0,50 — - — N. A 0 0 N.A.
Selénio (pg/l Se) 10 — — 0 0 e
Sédio (mg/l Na) 200 - == s = 0 0 TE
Sulfatos (mg/l 50,) 250 e i F 0 0 =
Tetrac & Tricl {ug/l): 10 - - — — — - aas
Tetracl g/ s == == = = 0 a e
ic (ue/) — = = = = 0 0 =
Trihal - total (ug/l): 100 = - - - — -
srmio (ug/1) = = = = C I
B f e/l - — - = - 0 0 —
dicl {ug/1) - — - - 0 0 -
Dibromocl (1e/) = — = = = 0 0 =
|Dose indicativa (m5v) 0.10 —_ - - - 0 o —
Ewtal {89/1) 0,10 (Nivel de = — — ol 0 0 =
Polénio 210 (Bg/l) s o —_ S = 0 0 -
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- Nao Detetado; N. A. - Nao Aplicavel
Os ftados analiticos ap tados evidenciam que a gua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as narmas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

ara de Ofeiros.

¥

(Miguel Alexpndre Silvo Costa Santos Margues)

O Vice-Presidepte

Oleiros, 08 de marco de 2022



@ oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO SOBRAL DO GAVIAO DO CONCELHO DE
OLEIROS

N.2 Andlises

Cumprimento

EDITAL n.2 22/2022

do .I oD superiores VP do VP peslizadas
Escherichio coll (N/100 ml) 0 0 Wl 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) ANy o | o 0 100% 2 | 2 100%
Desinf idual (mg/1) D (PR ST 030 | 040 = = 2 2 100%
Cheiro a 25¢C (Fator de diluicio) 3 £ S — - 0 0 -
|sabor a 259C (Fator de diluigio) 3 = ] = | — | 0 0 -
pH (Unidades pH) 265es05 - — - - | 0 0 =
Condutividade (pS/cm a 209C) 2500 - 0 0 -
Cor (mg/iPrCo) S IS 20 = = = [ ] I
Turvagdo (UNT) 4 - - = e 0 0 —
|Enterococos (N/100 ml} 0 — — — — 0 0 —
NG de coldnias a 22 2C (N/ml) - - - 0 0 —
Numero de colénias a 36 2C (N/mi) — - | - - = 0 0 -
c perfringens (N/100 ml) 0 == 0 0 S
Aluminio (pg/I Al ) 200 e =5 - 0 0 -
[Aménio (mg /TNH,] 0.50 — — - — 0 0 =
Antiménio (ug/1 b 50 = ] = = 5 o 0 =
Arsénio (ug/1 As) 10 s e - - o 3 -
B (ue/1) 1 - | = — e 0 0 -
|Benzoiajpirenc (pg/1) 0,010 - — — - [} 0 —
|Boro (me/1 B) 1.0 - - = o [ o
|Bromatos {ug/i BrO,) 10 = o - e 0 o s
Cédmio (ug/l Cd) 50 - -— 0 0 =
Célcio (mg/I Ca) it o e e == 2 0 =
[Carbono Orgédnico Total (mg/l C) — = = N.A. 0 0 N.A.
Ci (pe/t CN) 50 pas = s - ] 0 —
Cloretos (mg/1 CI) 250 - — - — 0 0 —
Chumbo (ug/l Pb) 10 == — = - o 0 -
Cobre (mg/l Cu) 2,0 — — — e 0 o =
Crémio (ug/l Cr) 50 - — 0 0 ==
1,2 - dicl (ue/l) 3.0 - - — - 0 0 =
Dureza total (mg/l CacO,) — 23 . = o o =
Ferro (ug/i Fe) 200 s - 0 0 -
Fluoretos (mg/l F) 1.5 - — - - 0 0 —
id b Aromiticos Policiclicos {ug/1): 0,10 - — - -— — -
(b)fiuor ) mies ] s 2 - 0 0 et
Benzo(k)fi e/ o - = — - ] 0 -
Benzo(ghijperilen (ug/1) = I 5 = 0 0 =
Indeno(1,2,3-cd}pireno (ug/1) - = = = = | o | o =
|Magnésio (mg/l Mg) — - — - - 0 0 —
M & | Mn) 50 - o 0 -
Nitratos {mg/l NO;) 50 i o | o =
Nitritos (mg/I NO,) 0,50 == = e 0 o =
|Mercirio (ug/i Hg) 1.0 - - — - [ 0 e
iquel (pg/l Ni) 20 - - — - 0 0 —
(Oxidabilidade {mg/T D,) 5.0 = = P = 0 o =
Pesticidas - total (pg/1) 0,50 - s - N. A o 0 N.A.
|seiénio (ug/l Se) 10 = - 0 0 -
sédio (mg/l Na} 200 - T - 0 0 —
Sulfatos (mg/l SO,) 250 — = - 0 0 =
Tetrach & Tricl [ug/1): 10 i = - e =
Tetrack Wl] - — — - me ] Q —
Tricloroeteno (ug/l) - = - — - 0 0
Trihalometanos - total (pug/l): 100 - - - e - -— —
Cloroférmio (pg/l) - = - - - 0 o —
férmio (pg/1) o ez = = == 0 0 —
dich t 1) = - — — — 0 0 =
ch (pe/1) =2 - s G o 0 E
|pose indicativa (msw) 0,10 = = S 0 o T
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de verificagac) - - 1] 1] —
Polénio 210 (Bg/l) - o . == e 0 0 =
NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- Nio Detetade; N. A, - Nio Aplicivel

0s resultades analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein 2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.€ 152/2017, de 7 de dezembro.

BT -

(Miguel Algkandre Silva Costa Santos Margques)

Oleiros, 08 de margo de 2022




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 22/2022

/ \ Ll
0 °lel ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO URRACA DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se 4% TRIMESTRE 2021
verificacdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Jalor Paramétrico (VP
o rco (V) | yatores obtidos ’ % N.? Andlises (PCQA)
fixado no DL 306/2007, N.? Andlises Andlises

Cumprimento
alterado pelo DL . " superiores VP
Minimo | Maximo do VP
152/2017

Pardmetro (unidades)

Previstas | Realizadas | Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 100% 2 2
Bactérias coliformes (N/100 ml) _. 0 o [ o 0 100% F] 2 100%
Desint idual (mg/1) = 020 | 060 == 2 2 100%
Chelro a 259C (Fator de diluigio) ] 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|sabor a 252C (Fator de diluigio) 3 <1 <1 o 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 2655905 82 | 82 | o 100% 1. 1 100%
Condutividade (uS/em a 209C) 2500 140 140 0 100% 1 1 ~ 100%
Cor (mg/! PtCo) =Y i ) g | <20 | <20 0 100% 1 1 100%
Turvagio (UNT) 4 0,57 0,57 0 100% 1 1 100%
Enterococos (N/100 mi) 1] 0 4] 0 100% 1 1 100%
NG de coldnias a 22 2C (N/ml) — N.D. N.D. - - 1 1 100%
0 de colénias 36 °C (N/ml) = N.D. N.D. = = ! - 10078
Clostridium perfringens {N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
luminio (pg/l Al } 200 a7 47 1] 100% 1 1 100%
Aménio {mg /TNH,] 0,50 <002 | <002 0 100% 1 1 100%
iménio (ug/l Sb) 5.0 €15 <15 0 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/l As) 10 <3 <3 0 100% 1 1 100%
le [™0] 1 <0,3 <0,3 ) 100% 1 1 100%
|Benzoajpirenc (ug/1) 0,010 <0,003 | <0,003 0 100% 1 1 100%
'I_!oru {mg/1 B) 1,0 <0,3 <0,3 0 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/l BrO,) 10 <3,0 <3,0 0 100% i 1 100%
Cadmio (pg/l Cd) 50 <10 <1,0 0 100% 1 1 100%
Céicio (mg/I Ca) — | 187 | 187 — — 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg/I C) — - - - N.A. 0 0 N.A.
Cianetos (ug/l CN) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/I CI} 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Chumbo (pg/1 Pb) 10 <3,0 <3,0 0 100% 1 1 100%
Cobre (mg/l Cu) 20 <03 <03 0 100% ¥ i 100%
Crémio (pg/i Cr) 50 <2,0 <2,0 [} 100% —& 1 100%
didl (ne/1) 3,0 <03 | <03 0 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/l CaCO,] = 53 53 = il 1 ) 100%
Ferro (ug/| Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/I F) 15 <0,10 | <010 0 100% 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/1): 0.10 <0,010 | <0,010 a 100% -— - —
Benzo{b)fl (ug/!) == <0,010 | <0,010 - e 1 1 100%
Benzo(k}fuor (ug/l) =t <0,010 | <0,010 T = 1 1 100%
Ben. ijperil =5 <0,010 | <0,010 = = 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/1} - <0,010 | <0,010 — - 1 1 100%
1Mg) = 17 1,7 e 1 1 100%
Manganés (ug/l Mn) 50 <15 <15 5] 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/1 NO;) 50 <10 | <10 i 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/l NO,) 0.50 <0,020 | <0,020 0 100% 1 1 100%
[Mercirio (ug/t Hg) 1.0 <020 | <0,20 0 100% 1 | 1 100%
‘M%ud (lfgn Ni) 20 <5 <5 0 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/l O,) 50 <15 <15 0 100% 1 1 100%
Pesticidas — total (jg/1) 0,50 — — — N.A. 0 0 N.A.
Iseténio (pg/1 se) 10 <30 | <30 0 100% 1 1 100%
sédio (mg/I Na) 200 <s | <5 | o 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/1 50,) 250 <10 <10 0 100% 1 1 100%
Tetracl e Tricl wa/l): 10 <3 <3 0 100% = =
1 (ue/1) == <3 <3 = = 1 1 100%
Trich (1e/) == <0,3 <0,3 — == 1 1 100%
Trihal - total (ug/l): 100 23 23 0 100% - - -
Clorofé (/) - 13 13 o 1 1 100%
Bromoférmio (pg/l) | - <3 | =<3 — — 1 1 100%
dicl etano (ug/1) e 7 7 = = 1 1 100%
Dibromod tano (ug/l) . 3 3 = e 1 EY 100%
Dose indicativa (mSv) 0,10 <010 | <010 [} 100% 1 1 100%
o-total (Bg/1) 0,10 (Nivel de verificagic) | <0,04 <0,04 0 100% 1 1 100%
|Polénio 210 (Bg/T) = 0020 | 0020 — 1 1 100%
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N, D.- Ndo Detetado; N, A. - Nao Aplicavel
Os itados analiticos apr evidenciam que a agua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n,2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro.

0 Vice-Presidente da arade [Oleirgs
}“'H Lv 4 ‘j\‘\'\ Oleiros, 08 de margo de 2022
(Miguel A

I&xandre Silva Costa Santos Margques)



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

’ \ .
" Ol,el ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO VALE DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

EDITAL n.? 22/2022

Valor Paramétrico (VP) i ”

Valores obtidos g .

fixado no DL 306/2007, N.2 Andlises T
Cumprimento

alter 2l superiores VP
M RO pe o Minimo | Maximo P do VP
152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichia coli (N/100 ml) | o 1 4
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 1 1
Desinfetante residual (mg/1) WA I 00 | S | 040 | 040 - L ) - 1 1 100%
Cheiro a 259C (Fator de diluigio) 3 <1 <1 0 100% | 1 1 100%
|5abor a 25°C (Fator de diluigio) 3 <1 <1 0 100% 1 1 100%
|pH (Unidades pH) 2655905 7.2 72 0 100% ¥y | & 100%
(Condutividade (pS/cm a 209C) 2500 83 83 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/1 Ptco) 2 <20 | <20 0 100% R R T
Turvagdo (UNT) 00 4 1,1 1,1 0 100% 1 1 100%
le 0s (N/100 mi) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
j de colénias a 22 2C (N/mi) i N.D N.D = = 1 | 1 100%
N de cold 2 36 2C (N/ml) - N.D N.D — i - 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 - | - — 0 0 =
Aluminio (pg/l Al) 200 - - — - 0 0 -
[Aménio (mg /1 NH,) 0,50 - =] = 0 0 =
A bnio (pg/l Sb) 5.0 — — 0 0 —
énio (pg/! As) 10 - - -— o ] —
| 2 (pe/) [ = = —- - 0 o —_
|Benzo(a)pireno (ug/1) 0,010 - - = 0 0 —
Boro (mg/1 B) 1.0 — - o 0 -
Bromatos (ug/l BrO;) 10 =0 = e e 0 o =
(Caddmio {pg/l Cd) 5,0 — — 0 0 —
(Calcio {m;_/l Ca) - = =sa — -— 0 o -
Carbone Organico Total (mg/I C) — - i - N.A 0 0 N.A
Cianetos (ug/l CN) 50 == — - — o | o | —
Cloretos (mg/1 Cl) 250 — — — 0 0 —-—
Chumbeo {pg/l Pb) 10 - — — 0 0 —
Cobre (mg/l Cu) 20 il = i e o | 0 =
Crémio (pg/1 Cr) 50 - — — 0 0 —
1,2~ dicl (/1) 30 = = = = 0 8 =
Dureza total (mg/l CaCO;) 2l = I _ = = e 0 a || = |
Ferro (pg/l Fe) 200 = - — o 0 0
IFIuoretus {mg/I F) 1.5 = = = 0 0 E
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (jg/1): 0,10 - - - — - -
B (b)fi {ue/ - == = - — 0 0 -—
(k)i no 1) = =] == =5 S 0 0 —
Benzolghilperileno (ug/1) = = = = 9 o -
(1,2,3-cd)pireno (pg/1) - - - - 0 0 =
|Magnésio (mg/1 Mg) - — —_ = 0 0 —
|Manganés (ug/l Mn) 50 - o 0 ] =
Nitratos (mg/l NO,) 50 =i s i iz 0 0 =
IN—MM (mg/TNO,] 0,50 - — - e 0 0 =
| mercirio (ug/i Hg) 10 = — — — 0 0 -
Niguel 1 Ni) 20 a2 - — - 0 0 —
Oxidab e (mg/l0;) 50 == = = o 0 5
Pesticidas — total (ug/l) 0,50 - a5 - N. A, 0 0 N.A.
lénio (ug/I Se) 10 — 0 o =
Sodio (mg/I Na) 200 = ] - & - _4 o
Sulfatos (mg/l SO,) 250 - = — ] 0 o T
Tetracl e Tricl {pg/t): 10 — — - - —
Ti | {ue/1) - = - = 0 0 —
Triclor 1) — —- — 0 0 —
ihal - total {ug/1): 100 - = — — -— -— —
Cloroférmio (ug/1) - - - - 0 0 -
B férmio (ug/l) - - | - - - o | o —
B dicl (ue/M) == = — == | 0 0 —
Dibromod _Ml] EHE — — —_ o= o 0 s
Dose indicativa (mSv) 0,10 - — - i o | o s
a-total (Bq/1) 0.10 (Nivel de g - — - il 0 S
Polénio 210 (Bg/l) = — v = - o 0 &
NOTAS:
[V. P. - Valor Paramétrice; N. D. - Nio Detetado; N. A. - Nio Aplicavel
Os Itados analiticos ap fos evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembra.

(Miguel Aldandre Silva Costa Santos Margues)

O Vice-Pres te da Cimara ge @leiro
V’l« a,& h ‘J)h Oleiros, 08 de margo de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 22/2022

‘ \ .
9 o lel ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO VALE SOUTO DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificagio da qualidade da 4gua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

:ai:r Paramt’:;l_tfllf\‘:l L % N.¢ Andlises (PCQA)
g 2 ¢ Andl
ixado no DL 306/2007, ses Cumprimento Andlises

Itera el superiores VP
b P d do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichia coll [N/100ml) e A 0 2 2
|Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 o 100% 2 2 100%
| e idual (mg/1) =L 030 | o060 - e Y 2 Ll
Cheiro a 25%C (Fator de diluigio) i — — 0 0 —
Sabor a 252C (Fator de diluigo) 3 - = _ = —— [ o [
pH (Unidades pH) z265es05 — —_— -— 0 o -
Condutividade {uS/cm a 209C) 2500 : — — — 0 0 -
Cor (mg/1 PtCo) = 20 — — — | — o 0
Turvaglio [UNT) 4 — - = 0 0 =
iEnteroon:os {N/100 mi) 0 — — = I 0 o —
[ de colénias a 22 C (N/ml) — = — = == o | 0 - ]
N de col6nias a 36 2C (N/ml) — — = = - 0 0 =
| Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 — = 0 0 =
luminio (pg/l Al) 200 — — 0 0 —
Amonio (mg /T NH,) 0,50 = i = 0 0 e
Antimdnio (ug/1 Sb) 50 - - = e o 0 s
Arsénio (ug/l As) 10 — -— 0 0 —
e {ue/1) 1 — —l — — 0 0 Pl
|Benzofa)p e/ 0,010 = — = 0 0 ==
Boro (mg/l B) 1.0 — - e 0 o A
Bromatos (ug/l Br0,) 10 = = = 0 0 =
imio (pg/1 Cd) 5.0 - | — — 0 o -
Célcio (mg/l Ca) - — - — — [¢] 0 -
Carbono Organico Total (mg/I C) e - - 2 N.A. 0 0 N.A.
Cianetos (ug/l CN) 50 — — — — 0 0 -
Cloretos {mg/I CI) 250 — —_ 0 0 —
Chumbo (pg/l Pb) 10 s ] o 0 0 <
Cobre (mg/l Cu) 2,0 i - - - 0 0 -
Crémio (pg/l Cr) 50 — == — 0 0 —
1,2 - dicloroetano (pg/l) 3.0 - — — - 0 0 —
Dureza total (mg/l CaCO,) = 5 = o o 0 =
Ferro (pg/l Fe) 200 — — — _©° 0 —
Fil {mg/I F) 1.5 == — 0 0 —
Hidrocarb A dticos Policiclicos (ug/1): 0,10 — - — — - - —
{b}flucranteno (pg/1) - — — -— 0 0
Benzo(k|fluoranteno (pg/l) - - = - — 0 0 —
Benzo{ghi)peril I = -~ - 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) — — — — -— o 0 —
Magnési 1 Mg) - — —_ — -— 0 0
Manganés (ug/l Mn) 50 =4 ] - —_ o 0 o=
Nitratos (mg/l NO;) 50 - = Ee o o =
Nitritos [mg/T NOD,) 0,50 - | = - 0 ] -
[Mercirio (ug/1 Hg) 1,0 sus = = 0 0 e
| niguel (pg/i Ni 20 i = i 0 0 =
ﬁ?ﬂiﬂﬁ%e t'rnsil 03) 5.0 = R = = 0 0 =
Pesticidas — total (ug/1) 0,50 - | = N.A. 0 0 NA
Selénio (pg/l Se) 10 - — — ] 0 -
|sédio (mg/l Na) 200 — - — — 0 0 —
Sulfatos (mg/1 SO,) 250 = = — s 0 0 =
' e Triclol (pe/1): 10 — — -— — —
Tetracl wl — T b =T =iz 0 0 =TT
Trich (ve/!) - - = - 0 0 -
Trihal - total (pg/l): 100 i — - = - -— -
Cloroférmio (pg/l) = — — - 0 0 —
Bromoférmio (ug/l)| — - — - — 0 0 -
Br | (ne/l) - — - — o 0 -
Dib I tano (pg/l) — — e JiiS — - 0 0 -
Dose Indicativa (mSv) 0,10 ot — e = 0 0
a-total (Bg/l) 0,10 (Nivel de ¢ - — -— — 0 o —
Poldnio 210 (Bg/l) = .= P D =5 0 0 =
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - N3o Detetado; N. A. - Ndo Aplicivel
Os resultados analiticos apresentados evidenclam que a dgua distribulda nesta Zona de Abastecimenta estd em confarmidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lein.2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

(Miguel Aléxandre Silva Costo Santos Marques)

0 Vice-Presidente da/famar, T/mei
}‘V ' d l.] ﬁ_, Oleiros, 08 de margo de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

‘ \ L4
0 °le|ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO VARZEAS DO CONCELHO DE OLEIROS

EDITAL n.® 22/2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 1522017, de 7 de dezembro, procedeu-se 4 4% TRIMESTRE 2021
verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

lor P, i -
\:ra or Paramétrico (VP) F es (PCQA) %
fixado no DL 306/2007, N.2 Andlises i
Cumprimento Andlises

al slo DL superiores VP
alterado pelo DI P . do VP Realizadas
152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichia coli (Nf100 ml) 1 1
|Bactérias coliformes (/100 ml) 0 1 1 100%
|pesinf residual (mg/l) = 010 | o410 R - 1 1 100%
|cheiro a 252C (Fator de diluigao) S| - — - o | o =

Sabor a 25¢C (Fator de diluigdo) 3 | - 1 - - — [} 0 =

pH (Unidades pH) = 265e<95 - | - = - 0 0

Cond de (uS/em a 20°C) SHODUSRIY  —: |  — ] - i (SR n | 0 0 —

Cor (mg/IPtCo) e L I - =] - o

Turvagdo (UNT) 4 - - - o o —

Enterococos (N/100 ml) i 0 -re - — — o o] .

N de coldnias a 22 2C (N/ml) - - - —_— o | 0 _=»

o de colénias 2 36 °C (N/ml) 3 _ - - — Simtawn| o | ©

Clostridium perfri (N/100 mi) i - = = — o 0 =5

Akt (A1) 200 - = - = 0 0 -

Aménio [mg /TNH,) T L . — — ) o =

Antiménio (g/] Sb) 50 = = ] em = 9 g =

Arsénio (ug/1 As) 10 - — s 0 0 =
|s (ug/1) 1 = — - o | 0 —
[Benzolalpirenc (ug/l) 0.010 — = - — 0 0 -
|Boro (mg/1 B) 1,0 | - — — 0 0 o
|Bromatos (ug/l BrO;) 10 == e o o e

Cédmio (pg/l Cd) 50 — 0 0 o
| Calcio (mg/1 Ca) =% e = = — 0 0

Carbono Organico Total (mg/I C) - - NA. 0 0 N.A.

Cianetos (ug/I CN) 50 = = - = 0 0 =5

Cloretos {mg/1 Cl) 250 = — o 0 0 =

Chumbo (pg/l Pb) 10 - - pacidill — 0 0 —

Cobre (mg/I Cu) 2,0 I - - - 0 0 -

Crémio (pg/l Cr) 50 - - 0 | 0 e

1,2 - dicl ] 3.0 — — — — 0 0 =
[Dureza total (mg/T CaCO,] il — e 0 0 =

Ferro (ug/i Fe) 200 il rms - - 0 0 —

Fluoretos (mg/l F} 1.5 - — -— -— 4] o —

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/1): 0,10 — — — -e — -— —_

Benzo{bjf (ug/l) = = - - 0 0 =

(h (ue/) = = = = = © )

Benzo(ghilperileno (ug/1) - = = = = : 0 =

indenol1,23-cd)pireno (ue/1) = = = - = E 0 -

|magnésio (me/1 vg) = = = = 5 - =
|Manganés (pg/l Mn) 50 = - | - - | o 0 =

Nitratos (mg/l NO;) 50 | s 0 0 e

Nitritos (mg/l NO,] 050 =F = — - | © 0 -
|Merxirio (ug/ Hg) 1,0 — e - 0 0 T
| Niquel (ug/1 Ni) 20 = = = S 0 0 — |
|Oxidabilidade (mg/l O,) 50 B = = = 0 0 FIES
JPesticidas - total (ug/l) 0,50 - — N.A. 0 0 N.A,
|selénio (ug/l Se) 10 = — 0 0 =

Sédio (mg/l Na) 200 = = — — 0 0 -

Sulfatos {mg/1 S0,) 250 = = = e 0 0

Tetracl e Trich (pe/t): 10 = — — e — — -—

Joroeteno (ug/1) - = S — - 0 0 -

Trich (ue/l) - = e - 0 0 =

Trihalometanos - total 1): 100 - - - — - - -
Cloroférmio (ug/l) - -— 0 0 —

B férmio (pug/l) - — -— — — [¢] 0

ic (ua/1) o = = 0 0

Dibromocl e/l - . - - Q- i _P . =

|pose indicativa (mSv) 0,10 —_— — — - o 4] —
a-total (Ba/1) 0,10 (Nivel de verificagh - = — 0 0 =3

Polénio 210 (Bg/l) == e e o i 0 | 4] =

NOTAS:

V. P.- Valor P étrico; N.D.-N3o D do; N. A - Nao Aplicive!

0s resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2

306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, & excegdo da ndo conformidade detetada ao pardmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro

abaixo.
Data das

Medidas Corretivas Implementadas| Analises de
Verificagdo

Estado do
Incumprimento

Causas do
Incumprimento

Data da Amostragem Parametro

Dosagem inadequada | Correcdo da dosagem de reagente Ultrapassado
15/12/2021 3 e
de reagente no tratamento {duracBo: 18 dias Gteis)

O Vice-Presidente da ara de Oleiro
P’L f,. h . j ] Oleiros, 08 de marco de 2022

(Miguel Ale3andre Silva Costo Santas Marques)

17/11/2021 Bactérias coliformes




@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Pardmetro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 22/2022

NA ZONA DE ABASTECIMENTO VIDIGAL DO CONCELHO DE OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL
152/2017

N.? Andlises
superiores VP

- 1

Cumprimento

do VP

4% TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Andlises

Previstas | Realizadas | Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 1 1
|Bactérias coliformes {N/100 mI) 0 0 0 0 100% 1 1 100%
|esint idual (mg/1) = 020 | o020 = 1 1 100%

Cheiro a 259C (Fator de diluicio) 3 - - — - o | o o=

Sabor a 252 (Fator de diluigio) 3 — - — — 4] 0 -

pH (Unidades pH) | z65es95 - — - 0 0 -

Condutividade (puS/em a 20%C) 2500 — — - — 0 0 —_

Cor (mg/I PtCo} 20 — — o 0 "0 ==

Turvagdo (UNT) 4 — - — - o 0 -

Enterococos (N/100 mi) 0 - o - — 0 0 -

o de coldnias a 22 2C (N/ml) — — — o -— o 0 —

N de coldnias a 36 2C (N/ml) - — -— 0 [4] —

Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 — — — - o o =

Alumini IE‘[,II Al) 200 - - - — 0 0 -

0 (mg /I NH,} 0,50 — — — — 0 0 —

Antiménio (ug/l Sb) 5,0 - - 0 0 -

Arsénio (ug/l As) 10 = s — 0 0 —

B 1) 1 —= - - o 0 -

B (a)pi ne/t) 0,010 - S -— a 0 —

Boro (mg/I B) 1.0 - 7= - 0 4

Bromatos (ug/l BrO,) 10 - - | - s 0 0 =

Cadmio (ug/1 Cd) 5.0 — = - — o 0 -—

Calcio (mg/l Ca) s e =X 0 0 -

Carbone Orgénico Total (mg/l C) -— — — s N.A. 0 0 N.A,

Cianetos (ug/l CN) 50 - — 0 0 —

Cloretos (mg/1 Cl) 250 = — == — 0 0 —_—

Chumbo {ug/l Pb) 10 - — 0 0

Cobre (mg/l Cu) 2,0 - - 0 0 —

Crémio (pg/l Cr) 50 — - - — 0 0 -

1,2 - dicloroetano (ug/l) 3.0 = = a o =

Dureza total (mg/l Caco,) - — — =z - 0 0 -

Ferro (ug/l Fe) 200 - - -— ] 0 -

Fluoretos {mg/I F) 1.5 = o = - 0 0 —

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos 1): 0,10 - - — - o — —

(b} { - - - = — o 0 =

(Kifluoranteno (ug/1) - = = - 0 0 -

_Benzo(ghijperileno (ug/1) - - = B 0 0 -
Indeno(1,2,3-cd)pireno (ug/l) == - - - 0 0 -

Magnésio (mg/l Mg) — — = - 0 0 —
nés Mn) 50 - | — —_ 0 0

Nitratos (mg/l NO,] 50 — | -y e o o

Nitritos {mg/I NO,] 0,50 - - - - 0 0 -

Mercirio (pg/l Hg) 1.0 == = s 0 0 =
[Niquel (ug/I Ni) 20 - =& I - 0 0 —

mlﬁaﬁiﬁade {mg/1 0,) 50 - - - —_ ] ] —

Pesticidas — total (pg/l) 0,50 = = N. A, 0 o] N.A.
|5elénio (ug/i Se) 10 — s —_— — 0 0 -—
stﬂ Na) 200 = = = % = =

Suifatos (mg/1 5O,) 250 - - - 0 0 -

T s € Trich lug/1): 10 e =< == il = - -

Tetrach e/} - - - — o 0 0 =

Trich (ug/l) - = = = e o 0 =

ihall - total {pg/l): 100 - = = - — — —
Cloroftrmio (pg/l) o i - e — o o -

Bromoférmio (pg/l) — - 0 0 —

did {ue/1) = = = = _9 0 =

Dibromoc! (ue/1) = - = = = 0 0

Dose indicativa (mSv) 0,10 - — wn - 0 0 -

a-total (Ba/l) 0,10 (Nivel de verificag — - — 0 0 —
|Palénio 210 (Bq/i) | o i = 0 0 £

INOTAS:

V. P. - Valor Paramétrice; N. D. - N3o Detetado; N. A. - Nio Aplicavel

Os resultades analiticos apresentados evidenclam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.@

306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

R

lexgndre Silva Costa Santos Margues)

]N _

Oleiros, 08 de margo de 2022



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 22/2022

‘ \ .
" OI.eI ros NA ZONA DE ABASTECIMENTO VILAR BARROCO DO CONCELHO DE OLEIROS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.* 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se & 4% TRIMESTRE 2021
verificagdo da qualidade da d4gua da rede publica, através de andlises periddicas na tornelra do consumidor, segundo o Programa de Controlo da 01 outubro a
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR) 31 dezembro

Valor Paramétrico (VP)

. 5/ ® Andlises = g
fixado no DL 306/2007, N " Cumprimento Anilises

Iterado pelo DL superiores VP 7
e E ¥ do VP Previstas | Realizadas | Realizadas
152/2017

Pardmetro (unidades)

Escherichia coli (N/100 mi) ST == =B o | 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 | 100%
Desint idual (mg/I) = 020 | 070 = — 2 2 100% _
Cheiro a 25°C (Fator de diluic3o) a <1 <1 0 | 100% 1| 1 100%
|sabor a 25 {Fator de diluigao) I 3 <1 <1 0 100% 1 1 100% |
pH (Unidades pH) _ 265595 | 63 63 | 1 I 0% 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 33 33 0 | 100% i 1 100%
Cor (mg/! PtCo) 20 <20 <2,0 0 100% 1 | a4 100%
Turvagdo (UNT) 4 <050 | <0,50 0 100% 1 1 100%
|enterococos (N/100 mi) 0 | o 0 0 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 £C (N/ml) = ND. | ND. = = 1 1 100%
imero de colénias a 36 2C (N/ml) N.D. N.D. = 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 — . 0 [¢] —
Aluminio (pg/l Al) 200 aad - — o 0 —
Amdnio (nu"‘}lWH.] 0,50 | = = B e o0 0 - |
imonio (ug/! Sb) 5.0 = i = o [ o =
|Arsénio (ug/I As) 10 - - 0 a o
B (ne/) il 1 = = - - 0 0 —
|Benzofa)pireno (ug/1) 0,010 - - = o [} —
Boro (mg/1 B) 1,0 == S - - 0 0 -
Bromatos (pg/l BrO,) 10 = - 3 0 0 =
|cadmio (ug/1 cd) 5.0 - | - 1 = P 5 =
Célcio (mg/l Ca) - - — — -— 0 0
(Carbono Organico Total (mg/I C) -— = - N.A. 0 o N.A.
Cianetos (pg/l CN) 50 e = — o 0 -
Cloretos (mg/1 C1) 250 — = - 0 0 e
Chumbo (pg/1 Pb) 10 - == - o a -
Cobre (mg/l Cu) 20 - — - -— 0 0 -
Crémio (pg/fl Cr) 50 2 — -— 4] o s
1,2—dicl (ue/1) 3.0 = = = = o o =
Dureza total [mg/1 CaCO,) = | i e 0 0 ZE
Ferro (ug/1 Fe) 200 <50 <50 0 100% 1 | 1 100%
Fluoretos (mg/I F) 1.5 = ) e - | 0 0 e
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (pg/1): 0,10 2nn = - = - - —
Benzo(b)f (ug/1) = - = = g 2 =
(k) (ue/) = = | = ~ i) 0 -
Benzo{ghi)perileno (ug/1) =4 = = 0 0 =
Indeno{1,2,3-cd)pireno (pg/1} - i = = 0 0 ==
Magnésio (mg/| Mg) e - - o -— [¢] 0 e
Manganés (ug/l Mn) 50 g e = B [*] 0 =
Nitratos (mg/l NO4) 50 - — - - 0 0 -
Nitritos {mg/1 NO,J 0.50 — = 0 0 i
N (/1 Hg) 1.0 = > = 0 0 -
L] Ni) 20 e -— 0 0 ==
(Oxidabilidade [mg/1 0] 50 5= - =1 e 0 0 =
Pesticidas — total (ug/l) 0,50 - - - N.A o 0 N.A.
[seténio (g1 Se) 10 = = = o [0 %
Sodio (mg/l Na) 200 | = e w3 0 0
Sulfatos (mg/l 50,) 250 = 0 0 =
Tetracloroeteno e Tricl {ng/1): 10 = s - - -
Tetrach (ue/1) =5 = | = = = 0 ) =
Trick {ne/1) - - | = — — 0 0 —
Trihalometanos - total (ug/1): 100 - — - —_— - s ==
Cloroférmio (ug/l} - == [ = — - Q 0 =
férmio (ug/l) == — o = — [#] 0 o
B dicl {ug/l) = T maz o 0 =10 |
Dik b (ne/1) - ] e - - 0 0 s
Dose indicativa {(mSv) 0,10 — = 0 0 -
{a-total (Bq/1) 0,10 (Nivel de c - — —_— - 0 0 -
Polénio 210 (Bg/l) — = | = — 0 0 =
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- Njo Detetado; N, A, - Nio Aplicavel
(Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, & excegdo da ndo conformidade detetada ac pardmetro pH, de acordo com o quadro abaixa.
- Causas do :, . D'?t.a ) Estado do
Data da Amostragem Pardmetro T Medidas Corretivas implementadas Ana_lf.s d incumprimento
Verificagdo
Carateristicas naturais O Incumprimento ndo estd
06/10/2021 hidrogeolagicas) da ult do, motive pelo qual, " Nio ultrapassado
origem de dgua continuard a ser acompanhado

(Miguel Aldxandre Silva Costa Sontos Marques)

O Vice-Pregjdentega Camara leiros
lﬂ'l/ ] l . Oleiros, 08 de margo de 2022



~ . CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO i B
0 oleiros NA ZONA DE ABASTECIMENTO VILARES DO CONCELHO DE OLEIROS '
dad O 0 0 0 i de ag 0 do pelo D 0 d d b i 3 D
odag dade d d d b d i P od 0 do co 0 0 i O olod 010 bro
0 dade d PCQ p P 0 o omp R bro

N.2 Andlises

Cumprimento

L = : a do pelo : superiores VP s ;
1
Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 o | 2 2 100%
[Bactérias coliformes (v/100 mi) s 0 0 o | 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/1) —-- 0,60 0,90 — — 2 2 100%
Cheiro a 252C (Fator de diluigo) inl 3 11— — e 0. 9 e
|5abor a 259C (Fator de diluigdo) 3 = | — s -— 0 0 —
pH (Unidades pH) z265e=<95 — — - o 0 —
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 = || == cadl - 0 0 e
Cor (mg/I PtCo) R | - = | e 0 o | =
Turvagdo (UNT) 4 - | = —_ 0 0 RSN
|Enterococos (N/100 mi) 11 0 = - — — oo L. g —
In de coldnias a 22 2C (N/ml) = = — = 0 0 —
N de coldnias a 36 °C (N/ml) - — — — - 0 0 —
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 = = 0 0
Aluminio (pg/l Al } 200 — = - o 0 —
[Aménio (mg /I NH,) 0,50 1 - i 0 o
Antiménio (/1 5b) 50 === - 0 0 =
Arsénio (ug/! As) 10 = = q 5 =
|Benzeno (ug/1} 1 - | = s o 0 =
|Benzolajpireno (ug/1) 0,010 — s = = 0 0 —
Boro (mg/l 8) 1.0 — = - 0 0 —
Bromatos (ug/l BrO,) 10 - — = 0 0 —
Cadmio (pg/1 Cd) 5,0 | —~ e 0 0 —
Célcio (mg/f1 Ca) o s = = = 0 o =
Carbono Organico Total (mg/I C) - - N.A. 1] 0 N.A.
Cianetos (ug/l CN) 50 — = — = o 0 =
Cloretos (mg/I i) 250 - - 0 0 -
Chumbo (pg/I Pb) 10 - = —- - 0 0 —
Cobre (mg/I Cu) 20 — — = 0 0 -
Crémio (ug/! Cr) 50 - = =1 0 0 =
1,2 - dicl {e/1) 3,0 — — —— — ¢} 0 —
Dureza total (mg/l CaCO;) Y = e = o 0 T
Ferro (ug/l Fe) 200 = — e — 0 0 —
Fluoretos (mg/I F) 1.5 S = 0 0 =
|Hidrocarb Aromiticos Policiclicos (pg/l): 0,10 = e - o - =
Benzo{b}f o (148/1) = % = = = 0 0 =
(i we/1 = = = = - 0 0 =
Benzo(ghiperileno (ug/1) -— — — —— [s] 4] e
feno(1,2,3-cd)pireno (ug/1) — = = - 0 0 =
|Mmagnésio (mg/1 Mg) - — - —— 0 0
Mangané 1 Mn) 50 e — - 0 0 —
Nitratos (mg/l NO,) 50 = S P, 0 a s
Nitritos (mg/l NO,) 0,50 =1 ) =E - 0 0 =
|Mercirio (ug/1 Hg) 1.0 - | - - e 0 0 —
Niquel {ug/l Ni) 20 o - - 0 0 -
Oxidabilidade (mg/l O, 5.0 - | - — = 0 0 e
Pesticidas — total {pg/1) 0,50 = - - N A o 0 N.A,
Selénio (ug/l Se) 10 == = - o 0 e
Sédio {mg/I Na) 200 B — - — ] 0 -
Sulfatos (mg/l 50,) 250 - - - = o 0 =
L | & Trich 2 [T H 10 i e - 7= e T T
Tetracl (ug/1) S = = — = 0 0
Tricl {ug/1) - snd = 0 0 o
ihal - total (ug/1): 100 - — o — — - -
Cloroférmio (ug/1) - - - - 0 0 -
Bromoférmio (ug/l) - e — okt - 0 0 -
~ = ng/1) = o = = 0 0
Dibromocl (™ o= - - 0 [} S
Dose indicativa (mSv) 0.10 - - - - N . 0 -
o-total (Ba/l) 0,10 (Nivel de verificagao) - — - 0 0 —
[Polénio 210 (Bg/l) e = — = 5 | 0 0 =
INOTAS:
V. P.- Valor Paramétrico; N. D. - Ndo Detetado; N. A. - NSo Aplicavel
Os itados analiticos ap dos evidenciam gue a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreta-Lein.®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

O Vice-Presidente da Cdmgara de Olei
|ﬁ ; A{/g‘ l Oleiros, 08 de maro de 2022



@ oleiros

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

NA ZONA DE ABASTECIMENTO VILARINHO DO CONCELHO DE OLEIROS EUITAL n. 33,3002

0 dad oD 007, d de agosto, a o pelo 0 0 de d bro, p d A 43¢ TR RE 20
o de d d de pub d od 0 ado co d gund 0 d olo da 0
Q dade @ 2 pro do p dad omp RSA 0 D
Escherichio coli (N/100 ml) 0 ) 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 == 0 0 | 100% 2 2 100%
|pesinf idual (mg/1) - 0,30 1,00 - | 2 2 100%
|cheiro a 259C (Fator de diluigio) A0 ST — - 0 0 -
|sabor a 25ec (Fator de diluigio) 3 = - = 0 0 FEE]
|pH (Unidades pH) I 265e<95 — - o | o e
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 | - — = = 0 0 -
Cor (mg/! PtCo) 20 - — - o | o -
Turvagdo (UNT) 4 e — 2 R 0 0 —
|Enterococos (N/100 mi) 0 — — — - 0 0 —_—
imero de coldnias a 22 2C (N/ml) = - = = = o 0 e
NGmero de colénias a 36 ¢C (N/ml) — = — - 0 0 s
Clostridium perfringens (N/100 ml) 0 = = = = 0 0 =
luminio (pg/1 Al ) 200 - = e - 0 o —
Aménio (mg /TNH,] 0.50 = T = = = o | o =
iménio (g/! Sb) 50 — — - — 0 o0 —
Arsénio (g/1 As) 10 - - 0 0 —
8 (1e/1) 1 — = - - 0 0 =
|Benzo(a)pireno (ug/1) 0,010 - — - 0 ] =
Boro (mg/! 8) [ - - — 0 0 =
Bromatos (g/l Br0,) 10 - = —~ =3 0 0 =
Cadmio (ug/i Cd) 50 — — 0 0 —
Célcio (mg/l Ca) — — = - 0 0 =
Carbono Orgénico Total (mg/I €) = - — - N.A. 0 0 N.A.
Cianetos (ug/l CN} 50 — - — — 0 [¢] —-
Cloretos (mg/I CI) 250 - . = — 0 0 —
Chumbo {pg/l Pb) 10 —- - - -— o (4] —
Cobre (mg/I Cu) 20 -~ - — o 0
Crémio (ug/l Cr) 50 - — — 0 0 —
dicl {ug/1) 30 -~ - — < 0 0 -
Dureza total {mg/l CaCO;) e - e e 0 0 =
Ferro (ug/l Fe) 200 - — — = 0 0 -
Fluoretos (mg/I F) 1.5 - 0 0 —
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (pug/l): 0,10 — - -— e - —
Benzo(b)fi {pe/1) = = i o a 0 =
(k)i (ue/t) = i = = s ) o ==
Benzofghilperiieno (ug/1) = =] = = = 0 0 o
Indeno(1,2,3-cd)pi {uefl) e = = = = 0 0 ™
Magnésio (mg/I Mg) - - - g o= ] [i] —_
Manganés (ug/l Mn) 50 == - - o 0 —
Nitratos (mg/l NOy) 50 = B e o 0 2
Nitritos [mg/1 NO;) 0,50 — s . 0 0 e
IMercirio (ug/1 Hg) 1,0 = = = o 0 0
Niguel (ug/! Ni) 20 . — — 0 0 =
Oxidabilidade (mg/l 0,) 50 =; — oy 0 o =
Pesticidas — total (ug/l) 0,50 - - - N.A 0 0 N.A.
|selénio (pg/l se) 10 Er = 0 0 =
Sédio (mg/l Na) 200 - - = - 0 0 -
Sulfatos (mg/l SO,) 250 — - — - 0 0
Tetracl e Triclor (2/1): 10 — - - = — =
' (e/1) = - = = = 0 0 =
Tric Illg“ - i =y = i a [} s
Trihal - total (pg/1): 100 I - = — — — -
Cloroférmio (ug/l) = o = — o 0 e
Bromoférmio (pg/l) i = = = 0 0 ==
B dicl {pefl) = = il = = o o =
it ol (ug/l) o =e e e o 0 —
Dose indicativa (mSv) 0,10 = = = 0o [} L
a-total (Bg/1) 0,10 (Nivel de venficagéo) - | — — - 0 | o -
Polénio 210 (Bq/1) - — — | = = 0 T 0
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D.- Nio Detetado; N. A. - Ndo Aplicavel
Os ltados analiticos ap evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento estd em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n ®
306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro,

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Margues]

Oleiros, 08 de margo de 2022



@ oleiros

Em conformidade com o Decreto-Lel n.? 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se &
verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da
Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Pardmetro (unidades)

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.® 22/2022

NA ZONA DE ABASTECIMENTO VINHA DO CONCELHO DE OLEIROS

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 306/2007,
alterado pelo DL
152/2017

Valores obtidos

Minimo

N.? Anilises
superiores VP

Cumprimento

do VP

4° TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

N.2 Andlises (PCQA) %
Anilises

Previstas | Realizadas | Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 1 — A 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 o 100% 1 1 100%
Desinf idual (mg/1) = 0,30 0,30 - 7 1 1 100% |
Cheiro a 252C (Fator de diluicio) 3 = = 0 0 -
Sabor a 25¢C (Fator de diluigio) 3 — = | = = 0 0 =
pH (Unidades pH) 265e595 - | - 0 0 -
Condutividade {uS/cm a 20°C) 2500 - = - - 0 0 -
Cor (mg/l PtCo) 20 - = — 0 0 -
Turvagdio (UNT) 4 = = = i 0 0 =
|Enterococos (N/100 ml) 0 — — o 0 —
|nimero de coldnias a 22 o€ (N/mi) — = —_ — - 0 0 —_—
|nimero de colonias a 36 2c (N/mi) — — e | O 0 -
i perfringens (N/100 mi) o el e — - - o | o =
AL eminl 1A1) 200 == - - — 0 a e
Amonio (mg /I NH,) 0.50 s s =i 0 0 2l
imonio (ug/! Sb) 5.0 = = = = 0 0 =
Arsénio (pg/l As) 10 - - = o o =
le (ue/l) 1 — = - > 0 0 =
|Benzo(alpirenc (ue/l) 0,010 = = o 0 =
Boro (mg/1 B) 1.0 - = | - - o 0 =
Bromatos (ug/l BrO,) 10 e ik =B =7 0 ] ==
(Cédmio (ug/1 Cd) 5,0 - = p — 0 0 =
Cdicio (mg/l Ca) - - — 0 0
Carbono Organico Total {mg/! C} - — -~ - NA. 0 0 NA
Cianetos (ug/l CN) 50 — - = 0 0 .
Cloretos (mg/I CI) 250 — — - 0 0 —
(Chumbo (pg/1 Pb) 10 _ 0 0 —
Cobre (mg/I Cu) 2,0 - — o 0 -
Crémio (ug/l Cr) 50 - = - — 0 0 =
1,2 - dicl (1&/1) 3.0 ~ = i L SO D =
Dureza total [mg/l CaCD;) A = = = = 0 0 =
Ferro (pg/i Fe) 200 — — — 5] 0 e
Fluoretos (mg/I F) 15 — A -— 4] o —
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/l): 0,10 - - - — - - -
Benzofb}fluoranteno (/) = == = = 0 0 =
T (ue/1) - - - - 0 o =
Benzolghijperiieno (ug/1) == = = o 0 =
fenof1,2,3-cd)pireno (ug/1) - - - - - 0 0
[mag (mg/I Mg) = — = = 0 0 -
Mn) 50 — -— - - o 0 e
Nitratos (mg/l NO) 50 - e = el 0 0 =
Nitritos (mg/1 NO;) 0.50 = L i i 0 0 oo
|Merciirio (ug/! Hg) 1,0 = = =" o 0 0 =
[ Niquet (pg/t Ni) 20 — s 0 0 =
|Oxidabilidade (mg/l 0,} 5.0 s — — e 0 0 I
|Pesticidas - total (ug/1) 0,50 - N A. 0 0 N.A.
[seténio (ug/1 se) 10 - — - 0 0 -
Sédio (mg/l Na) 200 - - — 0 0
Sulfatos (mg/l SO,) 250 . = — == 0 0
I e Trich {ue/): 10 — - - - — - -
Tetracloroeteno (ug/l) - — - e — 0 0 —
Tricl (ng/1) — — - - 0 0 —
Trihalometanos - total (ug/l): 100 - - — - -— —
e Cloroférmio (ug/) — - = = - 0 0 =
Bromoférmio (ug/I] - - - — — 0 0 .-
Br dich (ne/l) -- - - — 0 [} ==
Dibromocl {ug/l) — - — — 0 0 —
Dose indicativa (mSv) 0,10 - - 0 0 —
a-total (Ba/l) 0,10 (Nivel de verificagdo) |  — - | - 0 ] -
Polénio 210 (Bg/l) = = = | = = 0 0
NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N, D.- Nao Detetado; N. A. - N3o Aplicavel
Os resultados analiticos ap jos evidenciam que a dgua distribuida nesta Zona de Abastecimento esta em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.©

'306.-’20)?, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lel n.® 152/2017, de 7 de dezembro.

(Miguei Alexdndre Silva Costa Santos Marques)
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Oleiros, 08 de margo de 2022




